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VOLT-ING d.o.0., PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR ELEKTROINSTALACIJA
Adresa: Jadranska 7, 21000 Split; OIB: 27550971925; E-mail: volting@volting.hr; Tel/fax: +385 21 490 068

GRADEVINA: Q

LOKACIJA:

PROJEKTANT:
SURADNIK:

GL. PROJEKTANT:
RAZINA PROJEKTA:
Z.0.P.:

KNJIGA:

PROJEKT br:
MJESTO I DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

DIREKTOR:

V
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VOLT

i
B

SPORTSKA DVORANA

test.zem. 12345/3 k.o. Vis

GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis;

ANTE MUSTAPIC, dipl.ing.el.

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

JOSKO ZANIC, dipl.ing.el.

ANTE MARDESIC, dipLing:arti:] ANTE MARDESIC

(1
GLAVNI PROJEKT | ovuasren assimext
ﬂér“' A 365 L\_J
GL 1-16 ¥
3
T.D. E-39/16

SPLIT, sijetanj 2016.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE, SLABE
STRUJE I SUSTAVA ZAV ZS?TU'ITU OD MUNJE

I-ING doo.

SPLIT Jadranska .
MLADEN ZANIC, diplLigg.el.
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TERADEVIMNA. | ST DVORARA _I.N"-']:'T'?I'Iﬂ'.#.ﬁ—-zi_ll_ﬁi"i'ﬁf.
LOEACTA: Gest.zem 1230570 k.o, Vis RAL PROIERTA. | GLAVNI PROJER |
LIV ELINST. JAKE STRUEE, SLARKE STIREDE | FROJERTANT: ANTE MUSTAPIC, dipling.cl
PROUEETA: SLISTAVA ZA ZASTITU OO MUNIE METDATUM:E | SPLIT. sijetan 3016,
ET'I'>_@ STRTA
7.0 E<TN 16 SN A 51,

ZAJEDMICKA OFNAKA PROJEETA GL 1-16

Frogek! arhiteklure
“a+u d.oo Komiia
Ante Mardedic dipl ing arh

Kngga 1

TO 79077557 |

Fropesl konstrukci)e = staliékn ratun
Tredecim™ d.o.a Split
Darko Fadic. dipl.ing grad

Kngga 2

TO 4072076

Projekl elekiromstalacie ke stnije, slabe
singje | suslav zadtile od munje
Walling d oo Splil
Ante Mustlapid mag ing o

Knpga J

TO E-39776 |

Frojekt vodovoda | kanalizacie

Tub™ d.o.o, Spht
lve Zuvela, dipling sir

Konjiga 4

TD B VKMSgl

Frojekl termonslakacys
Tub™ d.o.o. Spli
Wiado Migojevit, dipl.ing sir

Knpga 5

T G- 17101

Frojekl zgrade u odnosu na witeda foplinske
enargije | toplinsku za5titu

Elzborat zastite od buka

Tredecim™ d.o.a. Splid

Darko Fadic, dipl g grad

Fnjiga &

T B0 12018 |

Propekl vairodojave
Volt-ing~d oo, Split
Ante Mustapié maging el

Knjga 7

TD E-4016

‘Elaboral zaste od pozara
Sekior F°, Spiit
bvica Vidjak dipl ing grad

Knjiga &

EZOP 13/2016

Elaborat zadtife na radu
Sektor F*, Spit
haca Vidgak dipl.ing. grad

Knpgad

EZNR 1372076 |

eodetsk projekt
GeoArcus 30" d.o.o. Splil
Andro Mannkovi€ ovl.ing geod

Rnpga 10

ER PR 42076

Projekt spankler msialacie
Tub™ d.o.o. Sphi
lwvo Zuvela, dipling.sir.

Knpga 11

T 455

Glavni projekiant:
Ante Mardedic, dipling. arh
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GIRABEVINA: | SPRTSEA DVORARA VES TITOI “GRAD VIS

LORACLIA: Eeloent 250 ko, Vis RAZ PROFERTA: | GLAVN) PROJERT
I HAZY ELIMST, JAKE STERUIE, SLAHE STRUIE | PROIEETANT: ANTE MUSTAPIC, diplingcl

PROIEKTA: | SUSTAVA ZAZASTITUODMUKIE M1 IDATUM: | SPLIT, sajeénn 23016,

A lr’ﬂﬁ'l"'l'% & STRT AR |' e
| rEawie | LA ™ SN A Str. 2
Popis mapa
SADRZAL:

A/ OPCI DIO

1. Registracija poduzeca

2. Imenovanje gl. projekianta

3. Imenovanje projektanta

4. Rjedenje ovladtenog infenjera

5. I#java projekianta o uskladjenosti projekta s odredbama posebpih zakona i drogih propisa
&, Prilozi

B/TEHNICKI DIO

1. Tehniéki opis
2, Procjena investicije
3, Prikaz tehnickih rjefenja za primjenu pravila zadtite od poXara
4. Prikaz tehnickih rjedenja za primjenu pravila zastite na radu
5. Tehniéki uvjeti za debavu 1 montazu
6. Program kontrole i osiguranja kvalitete
7. Proracuni
C/CRTANI DIO
1.1-6 Grafitki simboli
2. El. instalacija - sitwacija 1:200
3.l El. instalacija rasvijele - nivo 0.001 180
3.2 El instalacija jake 1 slabe struje - nivo 360 1 540
3.3 El instalacija rasviete - nivo D.00 § 180
34  El nstalacija jake i slabe struje - nivo 360 1 540
4, Energetska el. shema
5.1-4. EL shema GRP

5.5-13 EL shema GRP-53
5.14-16 El shema R-KK
3.17-19 El shema R-PR
5.20-24 EL shema R-1K

5.25
.l
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Tk
Wk
Ty

El shema RP-DV/OPR

El shema informaticke instalacije (struktumo kabliranje)

El. shema TV instalacije

El. shema instalacije ozvulenja

El. shema instalacije razglasa dvorane

El. shema instalacije sigumosne rasvjete

El shema instalacije centrale za odimljavanje
El. shema instalacijc sata

El. shema instalacije sporiskog semafora

El. shema instalacije poziva iz WC invalida
Dretal) el.rmedjelnika

Detalj izjednatenja potencijala

Medusobni razmaci kod razli¢itih instalacija



74, Detalj brivijenja protaza ¢l. kabela kroz zid izmedu dvije poZarne zone
7.5, Detalj polaganja kabela v rovu

DVELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUSTAVA ZASTITE OD MUNJIE
2.1 Tehniéki opis

[.1,1. Zahtjevi iz projekinog zadatka koji se odnose na zadtitu od muanje
D.1.2. Opis gradevine i okolne gradevine

D.1.3. Podaci o vjrojatnod gustoéi udara ili broju grmljavinskih dana

[.1.4. Opis sustava zadtite projektirane pradevine

[2.1.5. Popis primjenjenih propisa

D2 Provacuni

D.2.1. Progjena rizika

D.2.2. Uzemljenje

2.2.3, Procjena dijela struje munje kroz odvod na vanjskom LPS-u

2.4, Provaéun sigurnosnog razmaka

D3 Program kontrole i osiguranja lkvalitete
3.1 Odriavanje sustava

.4 Situacije i crieEi

[r1.  Situacija gradevine

0.2, Temelj sa temeljnim uzemljivatem

D3,  Krov ga krovmom hvataljkom

D4, Sjeverno profelje sa odvodima

D.5.  JuZno proéelje sa odvodima

D6, Istodéno procelje st odvodima

0.7, Detalj polaganja temeljnog uzemljivaéa

DB, Detalj kriZnih spojki i nosala (potpora) vedova
D9,  Detalj premostenja metalnih vrata 1 dovratnika
D10, Detalj obujmice za uzemljenje cjevi

.11, Detalj premodtenja ventila cjevovoda

[2.12. Detalj vara irake i eljezne armature
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HAZIY FLIRST. JAKE STRUIE, SEABRE STRLUIE | FROJEETANT: AMTE MUSTAPIC, dipl mg <l |
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GRADEVINA | SPORTSK A DVORANA INVES TR CGilAL VIS

LORACLA | cestrome 23453 K, Vis RAZ PRCUEKTA: | GLAVNI FLOIERT

NAZIV ELIMST, JAKE STRUIE SLABE STRUJE | PFROIERTAMT ARTE MUSTAPI, dipling <1
PEOIEETA SUSTAVA ZA ZASTTITU OB MUNIE | BT AT EPLIT, tigedaiij 2006

AIAAT TS @ JTRIPS
T E-3016 A o s LA Sir, 4
GRADEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACLIA: cestrem. 123453 ko, Vis
INYESTITOR: GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis; OIB: 76486299450
i " ANTE MUSTARIC

PROJEKTANT: ANTE MUSTAP oL g ng el
SURADNIK: JOSKO ZANIC ilipl,illg.i L SV ST

GL. PROJERTANT:
RAZINA PROJEKTA:
O

KNJIGA:

PROJEKT br:
MJIESTO 1 DATUM:

VRSTA PROJEKTA:

NAZIV FROJEKTA:

DIREKTOR:

ANTE MARDESIC, dipLi
GLAYNI PROJEKT HE::_J
GL 1-16

3

T.D. E-3916
SPLIT, sijeCanj 2016,

s 'I. ?LJ'--:JI A1
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ELEKTROTEHNICKI FROJEKT

ELEKTROINSTALACLIE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE 1
SUSTAVA ZA ZASTITU OD MUNJE

A/ OPCI DIO

MLADEN ZANIC, dip g.w
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GRADEVINA. | SPURTSRA DVORANA IV ES TETOR! GRAD VIS
LK ALLIA Cedeem (234AA ko Vs | RAZ PROJERTA. | GLAVNI PROUCKT
HAZIY ELINET. IAKE STRUIE, SLADE S TRLUE | PROTERTANT: ANTE MUSTAPIL, dipl ing <
PROIFETA SUSTAYA 24 ZASTITU 0D MUNIE WA | IFATL: SPLLIT, figecany PO 16
hun } g TR n 17
T -39 o Str. B
y Imenovanje glavoog projektanta

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Ma temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) clanak 52. | Zakona o Hrvatsko) komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN br. 47/58) clanci 24 | 26 imenuje se glavni
projektant Ante Mardesic, dipling.arh. upisan u Imenik ovlaStenih arhilekata Hrvatske
komore pod rednim brojem 365 pri izradi glavnog projekla sportske dvorane na Cest.zam,
12345/3 k.o Vis, investitor Grad Vis.

Invesiitor;



GRABEVINA: [ SPORTSKA DVORARA TWVES | TT0R, GRAL Y15
LORACTIA: DLz, 1233 ko, Vi RAZ FRUMERTA | GLAVHI PREHERT
MHAZIY ELIRST. JAKE STRLUE, SLARE STHLEE | PROJEETANT: AMTE MLUSTAPIC, d@iplingel
PROFEET A SUSTAVA ZASASTITU 06 MUNIE AT T OATLIM: APLIT, sijecamy ik
AT :"l.“?"it
Toeawe | YOLD @ (NG Sir. 1
3. Tmenovanje gl |1rujektu nis

Temeljem Zakona o gradngi NN be. 153/13.

IMENUJEM

Antu Mustapica, dipLing.el. za projektanta na izadi Glavnog projekia, elekiroinstalacija jake siruje.
slabe struje 1 sustava zastite od munje, T.0D. E-39/1 6 za;

GRADEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACIYA: éest.azem, 123453 ko, Vis
INVESTITOR: GRAD VIS

Trg 30. Svibnja 1992, br2, Vis; O1B: 76486299450

Imenovani zadoveljava sve odredbe Zakona o gradngi.
Tmenovani je upisan u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2524,

Dircktor;

oA

Miaden Zani¢, dipl.ing.el.
VOLT-ING oo

SPLIT Jadranska 7




Sir.

sigecany 2016,

ARTE MUSTAPE, dipl. e 2]

SPLIT,

RAE FROIEETA, | GLAVHI PROJERT

GHAD VI3

Y ESTITOR:
PRONERTANT;
AT AT

YOLD @ (NG

Rjesenje oviastenog infenjera

AKE STIRUUE, SELARE STHUIE |

Vi
ELETAYA Za ZASTITU 0D MEHIE

Levtam. 123851 ko

ELINET )

GRADEVINA | SPORTSE A [FYORANA
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GRADEVIFA. | SPORTSEA DVORANA INVESTITOR: [ GRAD VIS
LORACDA. | dcitzem. 1234503 ko Vis RAZ PROVEXTA: | GLAVNI PROIEKT =
MAZTY FLINST JAKE STRUIE, SLABESTRIOL | | PROSEKTANT. | ANTE MUSTAPIC, ipl.aigd,
FROJEETA SLSTANA FA LASTITU O MURIE M T AT SELIT, aijielan) 2006
AT T = FTRILAA ]
T.0E9016 IVl 7 LM A Str, 9 |
-. 1] IZJAVA O USKLADJENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA TMOSEBNIH ZAKONA

I DRUGIH PROPISA

Projekitant: Ante Mustapic, dipling.el., je upisan u Imenik ovladtenib infenjera
elektrotehnike pod rednim brojem 2524, od 10.09.2013.

Tvyrtka projelktanta: VOLT-ING d.o.0, Jadrmnska 7 u Sphiu.

Ormaka projeliia:

Crlavni projekt: Elektroinstalacije jake struje, slabe struje 1 sustava za zadtitu
od munje

-T.D, E-39/16

-gradevina: SPORTSEA DVORANA

-lokacija: Gestzem, 12345/3 ko, Vis

investiton: ORAD VIS

Tryg 30. Svibnja 1992., br.2, Vis: OIB: 76486299450

Ovaj projekt je uskladen sa svim odredbama iz:

1. Zakon o gradnji, WN br. 153/13.

2. Zakon o prostornom uredenju, NN br. 153/13.

3. Zakon o zasht od pofara, NN br. 92/10.

4, Zakon o zadtiti na radu, NN be.71/14, 118/14 1 154/14.

5. Zakon o normizaciji, NN br. 8013,

6. Zakon o zadtiti od buke, NN br. 30/09, 55/13 1 153/13.

7. Zakon o zadtiti okoliSa, NN br, BIV13, 153/13 1 T8/1 5.

8. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima, NN br. 10895 i 56/10.

9, Tehnicki propis za niskonaponske elekiricne instalacije, NN br. 5/10.

10, Tehnitki propis za sustave zadtite od djelovanja munje na pradevinama
NN br. 87/08 i 33/10.

11, Pravilnik o sigurnosti i 2dravlju pri radu s elektriénom energijom, NN br. 88712,

12, Pravilnik o tehniékim uvjetima za elektroniéku komunikacijska mrezu poslowvmih i
stambenih zgrada, NN br. 155/0%,

13, Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama § invaliditelom
smanjene pokretjivosts, NN br, 7813

14. Pravilnik o sustavima za dojavu pofara, NN br. 56/99.

[ 5. Pravilnik o provieri ispravnosti stabilnih sustava zagtite od poZara, NN br, 44/12.

L. Pravilnik o otpornosti na poar i drugim zahijevima koje gradevine moraju zadovaoljila
u sludaju poZara, NN br. 29/13.

| 7. Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
zaklopki olpornih prema poZam (51 List SFRJ 35/80), prenzet prema zakonu o
normizaciji.

18. Pravilnik o tehnifkim normativima za sisteme za odvod dima 1 topline nastalih u
poZaru {51 st SFRJ 35/80), preuzet prema zakonu o normizaciji.

19. Pravilnik o tehni¢kim normativima «a projektiranje, gradnju, pogon i odréavanje
plinskih kotlovnica (31, . SFRF 010/1990), prewzet prema zakonu o normizaciji,

20, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje,
gradnju, pogon 1 odeZavanje plinskih kotlovnica (51, 1. SFRI 052/199), prewsel
prema zakonu o normizaciji.

21, Norme HRN DIN VDE 0833/ 1.1 2. dio: Sustavi #a uzbunjivanje zhog poZara,
provale i prepada (1. dio - Opdi zahtjevi, 2. dio - Zahtjevi za sustav za dojavu
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poZara).

22 Norme HEMN EM 54: Sustavi za olkrivanje 1 dojavu poZam,
23, NFPA 101/2004; cvakuaciom pute,
24, Prostorni plan uredenja Grada Visa (51, Glasnik Grada Visa, be. 05/09)
25, Prethodna elektroenergetska suglasnost HEP,
Broj: 401300-151346-0011
Split, 27.10.2015,

LI Splitw, 01. 2016.

Projektant: Dhrekior;
Ante Mustapié, dipl.ing.cl. Miaden Zanic, dipl.ing.el.
USTARIE UGLT'ING i.0.0.
m SPLIT Jadranska 7
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III E m ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvarski Telekom d.d,

Sekir pristupaih mrcia

Duljel upravlpings elekirorickom Lomunikseijskom inlmstrukiemm
B. I Mihseoviia 9, HE - 10010 Zagreh

Felefon:  +3K5 | d9LBAEE

Tekeloks;  HIE5 14T IR

WVOLT-ING d.o.o.
JADRANSHEA ¥

21000 SPLIT

ka1 43-38050680-17
Fomsbrmbs  MLADEN AN KLHAR
e 031/233724

men 202 2017,
Heimeo s [ZRADA GLAYVNOG PROJEKTA ELEKTROINSTALACLIA SPORTSKA DVORAMNA,
SKOLA VIS®, KOG 123453, KOVIS
Investitor: GRAD VIS

Temeljam Vageg zahljeva, e uvidem u dostavijeni situaciiski prikaz podruda
cbuhvata, izdajemo Yam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJIU
ELEKTRONIGKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zaflile postojede EXI u vlasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Yam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostors. Fodacs
o trasi nadzemne EK] mogu se dabiti wvidom na ferenu,

2. Ma mjestima kolizije EK| i predmeine gradevine potrebno je osigurall zastitu u skiadu
& Pravilnikom o nadinu i uvjelima odredivanja zone elektronicke komunikaciske
infrastrukture | poverana oprems, Zagliine zone | radiskog kordora le obvesa
investitora radova ili gradevine (N.N, 42/09, 3811 i T513). Miesta ugrozavan)a utvrditi
| dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opsag poirebnog zzhvata adabrane tehnologije
& obradenim funkcicnalnim tehnickim riesenjima s tehnicko tehnaloskog i troskovnog
aspekia koje mora biti sastawni dio glavnog i izvedbenog projekta

3. Sve potrebne podatke o ER] za potrebe zrade tehnicko4ehnoloSkog rjedenja zastile
i izmjestanja, dodatno zatraZifi od HT.

Hrymishi Teleloom .l

Foberta Frangefn Mihanovica 9, 10110 Zagreh

Telelom: +355 | 490-1000 | ke #3185 1 4911011 | Ingrnet: waw LELLE, sy lirvatskics bekoom. hir

Pasloven lank: Fagrobstka banks d d. Zagreb | IBAR: HR24 1360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC. ZABATRIX

Madzeans odbor: drsc. 1. Drabopoulos - predsjodnk .

Uprava: 1, Tametkovid - predsgalndk, b, Felkel, § Theericel, B Baglic, B Drilo, ¥, Hagaid, 5. Kramai

Hegistar trgovackih dratiava: Trgovadci sed u Zegobo, MBS: (SOT6G256 | QILE: 31793146560 | PV identifkacijski brog HE
176 4G560

Temelini bapital: 9 B22. 853 500,00 Kues | Ukupan beof diosicy: 81683535 daonics bz nnminssop gmnos



lll E N ZIVIETI ZAJEDNOD

oaan  S0.2 2017,
za T43-30050690-17

Shisa &

4, Projekl zaslite | zmicanja treba dostaviti w HT d.d, na wyid i suglasnost,

5, Ukoliko sa poslojeda ER] u viasn&tvu HT-a mora zmjestii na lekaciu novih parcala,
potrebno @ s HT-om sklopiti ugovoer o medusobnim pravimna | obvezama, kake b se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije potetka radova u blizini HT-ove EK] zatraiti
iskoltenie (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjgvom na Hrvatski felakom d.d. .
(kontakl oscba Jodke Biskupovié, tel 021 351 384, mob: 098 318298) §i na tal
OEOCS000,

7. Trodkove zadtite, oznacavanja i eventualnit oftadanja EKI snosi investitor {sukladno
&l. 26. Zakona o elekironickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

8, Sveku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oftecenja TH
kapacitala, investitor je dufan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz togke
6. ovog dokurmanta ili na tal: 08009000

8, Skrefemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je uniftenje, oSletenje il

ometanje u radu elektroniéke komunikaciske infrastrukiura | drugih Javnih naprava
kazneno djelo kaZnjivo po odredbi Elanka 216. Kaznenog zakona (MM 12511, 14412,

5BM 5, B1/15).

10, Investitor je duZan pravovremena (minimalno 7 kalendarskih dana prije podetka
radova) dostaviti obavijest o podetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tofci B, kako bi osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Cva lzjava o paloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukiure u prostoni yrijedi 12
mjasacd od datuma izdavanja, ocdnosno do 2022018, godineg.

S poStovanjen,

Direktor Odjela za upravijanje
mreEnom Infrastrukiurom
Dijana Soldo, oec,

Mapomena: izjava je dostavijiena na email: voltingg@volting hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA [ PECATA
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TELEMOM el i mrd- i ke b
VOLT-ING doos
Jadranska T
21000, Spli
Broj OT-21=-108517

Datum obrade: 09022077,

Pradmet: lzjava o polofaju EK Infrastrukture u zoni zahvata

:::::'EEEJ_EMT zapmmill smo Vag zahljey za odlvanjem o polaaju elebdromcke komunikacske inlrasinclne o Zon 2ahsaln
ga sledadim oplaam
SPORTSHA DVORAMNA, SKOLA VIS,
Ma WaSs Zahtay Zjaviuiemo da OT-Opima Telekom d d, na katastacskim destichina
o 1234503, koo Wis, pu. Vis,

fema izgradeny viasiilu elekironiéu kormunikad]sku infrastruhium,

Kaontakt emall. EKkizjave@optima-telekom.hr

S podtovanjem,
OT - Dplinia Telekom d.d.

Ovaj dosument je vafan bez polpiza | pacala,



VOLT-ING d.o.o.
Jadranska ¥, 21000 Split

Zapreb, 10.02.2017.

PREDMET: lzjava o postojanju infrastrukture

Pastovani,

primili smio WVas dopis vezan #a polofaj infrastrukture U zonl zahvata rrade izgradnje gradevine:

SPORTSKA DVORANA, SKOLA VIS" test.zem. 123453, k.o. Vis,.
Chvim putem izjavljujemo da v zoni zahvata nemama polozenu svoju infrastrulduru.

5 poitovanjem, ! o
D
24 e
;'J-:.:l;':?t:“{: VI p :
-||TI:1'.1 W L ITL e

L

Wiget .o, Wi il 1, HR = 10000 Zagrel, Tl +385 140 99091, Fax 300 145 81 005, wasy.vipnol
OB 285242 8 04, Zoc 2434008 - 1100141 152



I ERALEVIM A SO TSR A DVIIEARMA | IHVESTITO0R: CIEAL V]S
LOKACUA. | testaom. 12450 ko, Vis RAL PROERTA; | GLANMI FRENERT
WAZIY FLIMNST, JAKESTRUIE, SLAHE STRITEN PROMERTART: AWTE MUSTAPIC, dapd gl
PROJEKTA SUSTAVA ZA LASTITU 0D MUNIE ML TDATURE | SPLIT, sijedoms) J0I6
AT T ﬁ.m
| TILE-FLE [RA S e YA Y Bir, |3
GRADEVINA: SPORTSKA DVORANA
LOKACLIA: featrem. 1234573 lin. Vis
INVESTITOR: GRAD VIS
Trg 30. Svibnja 1992, b2, Vis; O1B: 76486209450
el ANTE MUSTAPIL
PROJEKTANT: kg dngaal,
EI524 OWLASTEMIBRIENIER
SURADNIK: ELEKTROTEHNIHE

GL PROJEKTANT:
RAZINA PROJEKTA:
L0

KNJIGA:

PROJEKT hbr:
MJESTO 1DATUM:

YRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

DIREKTOR:

ANTE MARDESIC, diplLi

GLAVNI PROJEKT
GL 1-16

3

T.D. E-39/16

SPLIT, sijefanj 2016.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

WFIC]  ANTE MARDESIC

L

ELEKTROINSTALACLIE JAKE STRUJE, SLARE STRUIJE 1

SUSTAVA ZA ZASTITU OD MUNJE

B/ TEHNICKI DIO

MLADEN ZANIC, dip g.e%. -

U U‘L'ILING d.0.0.

SPLIT .Jadranska ¥



TGRADEVINA | SPOETSRA DVORAMA TNYESTITOR GRAD Y15
TLORAL 1A | eeslicm E2MHEA Kk ¥l Bad FROIEETA: | GELAVHI PROJEK]
HAZIY ELIMST, JAKE STRLUUE S1LARE STRUIE 1 PFROFEKTART AMTE MUSTAPIC, dipl.ing.e!
PROIEETA SUSTAVA FA FASTITU O MUNIE | ML TDATURE SPLIT sijedan 20 16
I MIALTS & ATET#A
1.0 -3940 EXASL LS ™ LN A Sir. 16

i. TEANICKI OPIS

Al JAKA STRUJA

Uvad
Posiojeca Skolska dvorana nalazi se na Visu, sa juine strane i na vitem terenu u odnosu na

fkolu. Skola i dvorana su povezane preko stubita i prilaza na terenu. Dvorana je pravilna
piavokutna tlocrina oblika ukupnih vanjskih tlocrtmih dimenziga 24,82 m % 18,20 m. Dvorana se
sastoji od vedeg (juznog) dijela unotar kojeg se nalazi sportsko borilisee dimenzija 24,10m x
12,40m — kodarkadko igraliSte za trening i sjevernog dijela unutar kojeg se nalazi ulazni prostor,
hodnik, svladionice sp sanitarijama, spremiste sprava i kabinet profesora. Krov jufnog dijela
gradevine je kosi dvostredni, dok je krov sjevernog dijela ravni. Postojeca Skolska dvorana je
dotrajala, ne zadovoljava suvremene standarde, normative prostora 1 opreme Skolskih sportskih
dvorana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te ne omogucava odrzavanje 1 pracenje
sluzbenih natjccanija.

LI ovom projekiu su obradene elinsialacije jake struje, slabe struje, i sustava za zaftitn od
munje,

MNapajanje i mjerenje el energije iz NN mreie
Prema Prethodno elektroenerpetskoj suglasnosts (PEES) br. 401300-151346-0011, izdane od HEP
ODS d.oo., Elcktrodabmacija Split, 27.10.2015., prikljudak ¢e se izvesti iz postojece GTS
100200/0,4kV VIS 5° do samostojedeg mjernog ormars, kabelom XPO0-A 4x150mm’,
Mijerenje fe se izvrdit pomodéu mjerne gamilure za poluindirekine mjerenje el. energije, a
predvidena je 1 oprema za daljinsko ofitanje brojila.
Glavni razdjelnik dvorane GRP napaja se sa glavnog razdielnika Skole R-SKOLE, gdje je predvideno
mjerenje el. energije, kabelom NYY-J 4x95mm” + Cu 1x50mm’.
Glavni razdjelnik dvorane GRP se montira u posebnoy tehnickoj prostoriji na nivouo 0.00.
U istoj tehnickoj prostoriji, udaljeno od mzdjelnika GRP (na suprotnom zidu), montira se razdjelnk
sigurnosnih sustava GRP-55, koji se napaja sa GRP-a, Sa GRP-55 se napajaju svi sipumosni sustavi
u obhjeklu, o to su:

-vatrodojavna centrala

-sprinkler postrojenje

-cenirale za odimljavanje stubisia i dvorane

-protupsdarne zaklopke
Za zaftitu od atmosterskih prenapona su predvideni katodni odvodnici prenapona u posebnom
limenom kuéista u svim razdjelnicima.
Svaka cjelina ima viastiti razdjelnik,
Uz razdjelnik GRP sc montira ormar za kompenzaciju jalove energije 30kVAR-a

VirEna snaga gradevine:

Prema Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) br, 401300-151346-0011, izdane od HEP
0ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split, 27.10.2015., definirana je vrina snaga za Skolu i dvoranu koja
se poveéava sa postojece prikljuéne snage od 55,00kW, 1 fznosi:

Pv=115,00kW.

Dricsel el. agregat
U slufaju nestanka napona, za napajanje nuznih i sigurnosnih trodila je predviden reservni ievor
napajanja-dicse] el. agregat u antibutnoj izvedbi .
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Diesal el. agregat s montira na vanjskom podreéju udaljen od dvorane, kontejnerske avedbe.
Mivo buke agregata treba biti reduciran ugradnjom u kuciste,

LUl sluéaju nestanka cl. energije je predviden diesel el. agregat u funkeij sigumosnog izvora. Treba
biti opremljen prema normi BSC) 8528-12 Nadomjesni izvor energije za sigurnosne svrhe.

1] sludaju podara, vatrodojavna cenirala u razdjelniku GRPA) iskljuéuje napajanje rashladnog
sustava, tako da je osigurano napajanje sigurnosnih sustava,

Prema veemenu ukljutenja agregata odabran je sigurnosni agregat koji zamjenjuje mre#u do
maksimalno 15 sekundi. To je agregat kiase 3,

Elektrotehnicki wvjefi a signrnosni agreguai;

U wremenu do 15 sekundi treba zamijeniti osnovno mrefno napajanje, {j sigurmo preuzet
opieredenie.

Automatski se ukljuduje u sluéajevima:

-koed nestanks mrednog napona
-kada mreZni napon padine na 75% nazivoe vrijednnosti dulje od 0,5 sekundi

Treba radith v slijedecim refimima
-gutomatski
-proshni rad bez opterecen)a
-probni rad pod opteredenjem

Agregat treba imati slijedecu opremu:
-Uredaje za mjerenje: napona mrede, strje i frekvencije
-Pokazivade slijedecih stanja: premalena struja baténje, motar prevrud, struja
apregata prevelika, erpka goriva polkvarena, pokretanje neuspjelo
-probni rad pod opterecenjem
U neposrednoj blizini agregata treba osigurati iskljudenje u sluéaju hitnosti {gljiva),

Aku baterije koje se koriste za pokretanje sigumosnog agregata se ne smiju koristiti u droge
svrhe, Agregat treba opremiti punjadem koji ima kontralu punjenja baterija. Aku baterije
trebaju biti dimenzionirane da mogu pri temperaturi od 5 (“C) startati 3 puta po 10 sekundi s
pauzama izmedu ukljudivanja od 5 sekundi.

Na stalno zaposjednutom mijestu {vratamics, recepeija 1 sl. ) treba proslijediti sve hitne
podatke o stanju agregata;

-agregal u radu

-aprepat u kvaru

-zemljospoj

Vr&na snapa potrodaéa spojenih na agregatski napon je cea
Pea=100,0kW

Uz cosp=0.% nazivna snaga agregata je 100,8kW/0,8= 125,0kVA.
Pri odabiru snage agregata treba uzeti | rezervu fe se ofekuje agregat min. snage
160kY AL
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Diesel cl. agregal napaja slijedede potroSade:

-5V sipumosne sustave objekta

-rpshladni sustay

3% rasvjete opéih prostora

wentilaciia

-opremu i uredaje slabe struje

-ostale sitnije vaine potrosate
Sa razdjelnika GRP-55 se napajajo svi sigumosni sustavi u objekiu, a to su:

-vatrodojavna centrala

ssprinkler postrojenje

-centrale za odimljavanje stuhidta

-protupozamne zaklopke
GRP-55 se napaja iz GRP sa valtoolpornim kabelom FO, prije glavine sklopke tako da iskljuenje
glavnih sklopki u GRP{M) ne iskljutuje sipurnosne sustave odnosno GRP-8S.
Napajanja svil sigurnosnib sustava je predvideno preko grebenaste sklopke s kljuéem kojeg imaju
dedurie osobe osposobljens za ruéno upravljanje sustavima il vatrogasei.
Mapojni kabeli sigurnosnih sustava su dijelom klasiéni kabeli a dijelom vatrotpomni kabeli
vatrootpornosii FO0O, pogotovo kada prolaze kroz vide poZamih sektora, odpovarajuéih pregjeka.

Niskonaponski kabelski rasplet

Iz GRP-a se napajaju ostale sekcije razdjelnika po objekiu i grupama prostora radijalno.

Proboje kabela kroz plode katova il zidova koji dijele razliéite poZarne sekiore treba vatrooatpomo
batviti sredsivima vatrootpornosii prema poZarnom claborsta,

Sigurnosni sustavi se napajaju vatrootpornim kabelima, Gija je vatrootpomost definimna prema
mjestu polaganja i uvjetima iz poZarnog elaborata, a osim susiava koji imaju vlastito napajanje
baterijama 72 sata.

Predvideni vatrootporni kabeli trebaju bitl vatrootpornosti prema podacima iz elaborata za zaStitu
od poZara i imaju oznaku NHXH FE18(VE- .. potrebnog broja Zila i presjeka,

P'o horizontali nakon izlaza iz shta ili vertikale na PK trasi, kabeli se poladu uglavnom po
pocinéanim kabelskim trazama PK u spuilenom stropa.

Kabelake trase po kojima se polafu vatrootporni kabeli sipurnosnih sestava. se palagu odvojeno od
ostalih kabelskih trasa. Te trase trebaju imati ateste potrebne vatrootpomosti,

Kabeli manjih presjeka se dijelom polaiu i v instalacionim eijevima koje se palaiu u betonu,
U strojamicama se kabeli polazu na kabelskim trasama, odstojnim obujmicama, u gibljivim Ce
cijevima naroito na mjestima pdje se ofekuju mehanitka oftedenja, a minimalnoe 250 cm od poda.

Raedjelnici
Svi razdjelnici u ohjektn su izradeni 1z dekapiranog Fe lima, povrdinski zadticeni 1 u boji po izhom
arhitekta.

Svaka od glavnih napojnih sekeija na dovodu ima glavnn automatskn il grebenastu sklophkuo.

Me montiraju se na putevima evakuacije. U sludaju da se montiraju na putevima evakuacije, tada su
odpovarajude zaftiCeni vattootpormim pregradama potrebne vatrootpornosti,

Sigurnosna rasvijeta
U ohjcktu je predvidena sigurnosna rasvietla koja se napaja sa lokalnih razdjelnika, dok se sa
ceniralom sigurnosne rasvjete Koja je smjesiena u kabinetu nastavnika na nivoun 0.00 vréi madzor
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ispravoost sigurnosnil svietilki. Svaka svietilika ima pridrozenu adresu, koju controler provierava |
daje podatke o stanju svjetiljke i aku baterije.

Sigurnosna rasviela se sastoji od svietiljiki w trapnom lokalnom spoju (LT) 1 svjetljki v pripremnom
lokalnom spoju (LP).

Mormalno napajanje ovih svjetiljki je s apregatskop napona 230V, U slutaju nestanka agregatskog
napona automatika u svjetiljei prebacuje napajanje tih svjetiljki na akumulator.

Svijetiljke u trajnom spoju su s piktogramima prema planu evakuacije, Montiraju se na putevima
evakuacije; iznad izlaza v stubistu, na hodnicima pri promjeni smjera, duZ dugih hodmka na
udaljenosti ovisno a vizini svjetiljke 20m (visina svjetiljke 10em) ili do 30m (visina svjetiljke

| 5em). Visina montade svjetiliki je minimalno 200¢m ili maksimalng 250cm iznad poda. Svietiljke
u trajnom spoju imaju oznaku LT (lokalno napajanje, trajri spoj).

Ostale sigumosne svjeliljke su u pripremnom spoju | nose oznaku LP (lokalne napajanje-pripremni
spaj )

Nivo rasvjete na putevima evakuoacije u sigurnosnom reZimu je minimalno | lx mjereno na nivou
poda.

Autonomija sigunosne rasvjele je 2 sata.

Rasvjeta rajednickih prostora
Predvidene su ugradno/nadgradne svjetiljke koje koriste LED izvore svijetla sa elektronskim
predspoinim napravama za LED, zadtitno staklo ili shién prozirn matertjal, sa potrebnim stupnjem
mehanicke zagtite,
Upravljanje rasvjetom zajednickih prostora hednika odvija se rafno sklopkama na razvodnim
plofama, limerom 1 senzorima pokreta, tako da je osipurano stupnjevanje rasviete i uiteda el.
energije,
Upravljanje rasvijete manjih prosiora predvideno je s lokalnim sklopkama, dok se rasvjeta sanitarnih
évorova upravlja infrecrvenim detektorima pokreta.
Treba voditi raduna o temperaturi boje svjetla keju prilagoditi nivou msvjete, prema Knuithofova
dijagramu. One s kreda 3000 — 5200 ("K) za dane nivoe rasvjete.
Jakost rasviete po pojedinim prostorima treba imati slijedece minimalne srednje vrijednosti:
~hodnici 120 1x
-kabinet nastavnika 3000x
-mala dvorana 3000x
-prva pomoé S000x
-teretana 3000x
-sanitarije 1201x
-tehnidki prostori 2000x
-spremidta 120 Ix
Sva poscbna radna mjesta imaju dodatno rasvjetu.
Rasvjeta na putevima evakuacije se napaja iz dvi neovisna sirujng kruga.

Rasvyjeta Sportske dvorane
Za rasvjetu fporiske dvorane su predvidene:
-LED reflektori;
-kao tip ClearFlood BVPG50 G2 30K [xECOVT40 5;
sa LED izvorom svjetla 244,0W;
-fluo gvjetiljke:
-kao tip ARAGO P IP20 narrow 4x54W EB_W 4xF0) 54W/840 HO CONSTM4000
ea fluoFaruljama dx54W,
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Mavedene svietiljke se koriste tako da zadovoljavaju potrebne nivoe rasvjete za potrebe; trening,
utakmica i profesionalne natjecanje.

Nive 1: Rosviein za frening
Chva rasvijctn se ostvangge sa 16 [Tuo E‘.r_ir:ti:l_ik': du 54,

Postignute su slijedede vrijednosti:

-Srednja rasvijetljenost Es 2221%
-Minimalna‘srednja rasvijetljenost Eain/ B 0,61
~Minimalna‘maksimalna rasvijetljenost By Evix 046

Nive 2; Rasvieta za ntakmico
Ova rasvieta se ostvaruje sa 16 fluo svietiljki 4x54W i 12 LED svjetiliki 244.0%W

Postignute su slijedece vrjednosti;
-Srednja rasvijetlienost Ear 536lx
-Minimalna/srednja rasvijeiljenost Eiiel B 0,70
-Minimalna/maksimalng rasvijetljenost Eiiaed Ernax 01,50

Niva 3: Rasvjeta za profesionalng natjecanje
Owa rasvieta se ostvaruje sa 16 fluo svjetiljki 4x54W i 20 LED svietiljki 244, 0W

Postignute su slijedece vrijednost;

-Srednja rasvijetljenost Es 75l
-Minimalna'srednja rasvijetljenost Einin/ Esr 0,70
-Minimalna‘/maksimalna rasvijetljenost Y ) 48

Rasvieta dvorane se napaja iz RP-1K, a upravlja daljinski setom tipkala pored ulaza u dvoranu i
sklopkama na samom razdjelniku.

Prilljuénice i tchnolodki prikljuéei

Predvideno je dovoljno prikljuénica za napajanje prijenosne opreme, odrisvanje objekia i za
napajanje poznate tehnoloSke opreme.

Visina montaZe prikljuénica opde namjene je 30cm od poda, a za tehnologke prikljuike prema
potrebi 1 zahtjevu tehnolodke opreme.

Prikljuénice su tipske sa zadtitnim kontaktom u kutiji ® 60mm, u kutijama za modulamu izvedbu
(grupa prikljutnica i el. opreme), te u zidnim parapetnim kanalima.

Fiksne prikljucke izvesti kroz kutije za stalni spoj, koje imaju stezaljke za kabele:

Za svako pornato radno mjesto je predvideno:

2 kom fuko prikljudnice 164, 230 V, sa kitom za ugradnju;

2 kom informati®kih utitnica RI45-UTP-cat 6 s kitom za vgradnju.

Strojarske instalacije

Kao glavni medij za grijanje, hladenje te pripremu tople energije predvidene su vanjske klima
jedinice, Za potrehe ventilacije dvorane predvidena je klima komora.

LI svim prostorima objekia je predvidena klimatizacija, U odredenim prostorima je predvidena
odsisnn i tlatna ventilacija.
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Palaganje kabela za napajanje rasviete, prikljuénica 1 ostale iehnolozke opreme ce se vrsiti na
perforiranim kabelskim trasama u spuftenom stropu, na odstejnim obujmicama, u betonskom zidu
ili stropu u instalacionim cijevima

Razvod instalacije od razvodnih ormara do pojedineg elementa rasviete 1| ulidnica izvesti na nadin
da se razvod v hodnicima vrdi u perforicanim metalnim kanalima tipa PK 50, PK 100, PK 200, s
poklopcima monlirnim na konzole NPE-004 koje su montirane na kenzolne nosade. Kabeli za
napajanje sipurnosnih sustava se poladu na vatrootpornim kabelskim trasama, odvaojeno od ostalih
kabela.

U prostorima evakuacionih putcya za kabele koji napajaju apremu koja treba biti v Rinkciji
minimalno 20 minuta predviden su kabeli vatrootpormosti 90 minota ili trase kabeln zagtit
ohlaganjem u vatreotpomi gipskarton ili sli¢nom za8litom u zadtiti prema poZarmom elaboratu,
Svi kabeli za napone 2300400 V trebaju imati posebni zaStitni vodid Zuto-zelene boje.

Makon spajanja kabela i opreme instalaciju ispitati 1 0 tome izdati ateste,

Kada kabeli profaze kroz zid koji dijeh dvije poZarme zone, tada se proboj mora vatrootpomo
zaftititi, a kabeli v dufini 150 ¢cm s objc strane premazati protupoZamim premazom potrebne
vatrontpornosti,

Odimljavanje stubiiia i dvorane

Predvideno je odimljavanje stubidta i dvorane. Otvor | za edimljavanje je predvidei su pri vrhu
stubiita i pokraj prozora na najvisoj toéki, te vrata za ulaz svjeZep zraka na ulaeu, Uredaji za
odimbjavanje imaju uredaj (LIPS) za bezprekidno napajanje el. molora i apreme. Mapojni kabel
centrale za odimljavanje je tipa NY'Y-J 3x2,5 mm2, a napaja se sa GRP-85-a.

Ma GRP-55-u se takoder i signalizira stanje prorade elementa za odimljavanje.

Ma pedestu ispod otvora za odimljavanje, te na nivou prizemlja su predvideni prekidadi ON-OFF za
rutno upravljanje metorom koji slufi za otvaranje-zatvaranje prozora za odimljavanje. [sti se napajaju
vatrootpornim kabelima.

VDC koja upravlja sustavima, preko transpondera upravlja i uredajem 2 odimljavanje.

Oivori za ulaz svjekeg zraka

Ma ulazu u dvoranu se nalaze protupoZama vrata koja se u sluéaju poZara otvaraju pomocu
elektromotornog pogona u smjeru puta evakuacije, Ista se napajaju sa centrale za odimijavanje
stubidta koja ima vlastitu bateriju za osiguranje mmimalne autonomije 72 sata.

Protupofarne zakloploe

Na granicama poZamnih sektora su predvidene protupoZarne zaklopke koje zatvara akumulirana
energija pera, a otvara je elekiromotor dolaskom napona.

Zatvaranje je vodeno preko vatrodojavne centrale.

Mapojni kabel protupofarnih zaklopki je tipa NHXHX FE 180/7E90, Ovaj kabel je vatrootporan
minimalno 90 minuta. Signalizira se stanje otvorene i zatvorene zaklopke krajnjim kontaktima.

Izbor presjeka vodiéa

Presjeci vodiéa su odredeni prema maksimalno] struji koja teée kroz njih, a njihoy presjek mora
#adovaljiti 1 v pogledu pada napona koji ée nastati na njemu kod krajnjeg potrofata.

Za msvjetu su odabrani vodovi presjeka 1 Smm’, a za termiku (Suko prikljuénice) 2,5mm’.
Proradun pada napona kriti€nih strajnih krugova dan je u posebnoj tablici,
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Lizemljenje metalnth masa

Sve melalne mase pradevine je potrebno medusobno galvanski povezati, sa uzemljivafen. Na
sabirnicu za 1zjednadenje potencijala se spajaju svi vodovi za izjednadenje potencijala, preko vodida
presicka 10mm”, do PE sabirnice u stanskom razdjelniku te vodiéa presjcka 10mm”, kutije #a
izjednadenje potencijala o kupsonici, vodica pregjeka dmm” do cijevi centralnog  grijama,
vodovodnih ::Ejm-i? metilne kade 1 5],

Takoder se povezuju svi metalni djelovi stolarije {prozori i viata), sa PE sabirmicom u razdjelniku
stana.

Laltitn

Za zagtitu od indirekinog napona dodira primijenjen je THN-5 sustav, (j v insialaciji se postavlja
posebni zaititni vodi® koji mora biti posebno oznacen (zeleno-2uie boje).

Projektom je udovoljeno svim uvjetima Pravilnika o tehnikim normativima za el. instalacije niskog
DAL

U svrhu izjednadenya potencijala, u sanitarnim évorovima treba medusobno galvanskl povezati sve
metalne dijelove koji ne pripadaju el. instalaciji. Medusobne spojeve izvesti vodiéem tipa Cu
Ixdmm’, polofenim u plastitnu cijev CS 16(®13,5). Spajanje svih vodica 2 izjednadenje
potencijala izvadi se u instalaciono] kutiji 8 ugradenom Sinom 1 prikl). stezaljlama.

Usvojeni sistem zaltite je TN-8 sustav, a dodatno se ugraduje strujna diferencijalna sklopka za sve
strujne krugove. Da bi TN-5 sustav zadtite bio efikasan za ovu pradevinu, instalacija mora biti
izvedena tako da ispunjava uvjete ovog sustava,

Ti wvjeti su takvi da se sprijeéi indirektni napon dodira na djelovima elektriénth aparata kop ne
pripadaju <l instalaciji, 4. struja prefke koja nastaje prilikom  kvara mora biti tolika da sigumeo
iskljudi osipurac koji 3t taj vod u dovoljno kratkom viemenu. Za ispunjenje uvieta struje greske,
mora svaki meialni dio el. uredaja biti dobro galvanski vezan za zaftitni vodig, jer ¢e u ovako
1zvedenaj instalaciji spoj faznog vodida sa metalnim kuéiStem predstavljati kratki spoj.

Predvidena je dodatna zastita od indirektnog napona dodira ngradnjom strujnih diferencijainih
gllopki za sve strujne krugove.

Iskljucéivanje napona:

Okl presudne vaznosti je pravilno iskljuéivanje potrofaéa u slufaju incideninih situacija, a narodito u
slutaju poZara,

MreZni napon se iskljuéuje niskonaponskim prekidadima u trafostanici-RUCNO.,

MreZni napon se iskljucuje ruéno daljinski tipkalima na izlazima iz objekia i na glavoom razdjelniku
objekta GRP.

Tipkalo za iskljudivanje napona se razlikuje od ruénog javljafa pofara, Pored svakog tipkala za
isklop napora u nuZdi treba biti trajni natpis funkcije tipkala, odnosno fuénog javljada poZara.
Brivijenje prolaza svih kabela u zidovima izmedu poEarnih sekiora

-Prolazi kabela kroz pod i zid izmedju dva poZarna sektora se brive umetanjem bubreéih
vatrootpomih kesica u otvore izmedu kabela, KBS PANELNIM PREGRADAMA od prefanc
mineralne vune premazane KRS protupofamim premazom ili flamastikom-K (tvornicki nazivi
firme GRUNALU-Njemacka).

Panelne pregrade se kraje 1 prilagodavaju otvoru,

KBS protupozami premaz il Namastk -A | Damastik K, 22 el kabele sprijetava Sirenje poFara du?
vertikalng 1 horzzontakng postavljenih kabela Prema DIN Standardue 4102 g, 9 ima F/'T Rating
(poZamu otpornost) od 120 min.

Za ovaj proizvod je izdan hrvatski certifiliat prema HRN DIN 4102 dio 9.
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Premaz je ablativoi. Endotermicki proces upija energiju i topling pri izloZenost vatri i “gura™ kisik
vini 5o povedine i na ta) nadin hladi pove§inu kabela U ablativnom procesu se razrijeduju gorivi
plinovi, a nakon razrijedivanja i sagorijevanja svih organskih komponenti, anorganske tvari slode
ki zadtitna tzolacija. Manosi s¢ cetkom ili Spricanjem.

Pregrade se premazuju obostrano, a kabeli @ trase u duZing 150 cm od poZame pregrade, prema
detalju w priloge.

Napomena; Opisana zaftita se moZe visitl odpovarajuéim sredstvima drugih proizvodata koja
imaju potrebnu atesinu dokumentaciju za navedene primjene i zadtine

B/ INSTALACLIE SLABE STRLLIE

Uvod

Kake se radi o rekonstrukeiji postojedeg objekia, zadriava se postojedi spoj na elektroniku
komunikacijsku infrastrukturu (EK1), te se i predvida nova pristupna elektronitka komunikacijska
mireda (PKK) sa tri cijevi PEHD @ 5Umm, od kabelskog zdenca do wvodnog komunikacijskog
ormariéa UKO-1 smjcéienog na profelju dvorane.

Strukiurno kabliranje (informatiéke i telefonska instalacija)
Omis tehnikog rjeSenja umreenja

Rjefenje se zasniva na sustavu generitkog kabliranja po standardima EIA/TLA 568 1 15O
11801 Cjelokupni sustav ce biti izveden upotrebom 4-pariénog kabela ketegorije 6, sa zastitnim
omaotadem, kao tip USUTP CAT 6.

Za povezivanje | umrezenje objekata koristi se svjetlovodni kabel 12 nati.

Cielokupna instalacija unutar objekata ée se izvesti polaganjem kabela na kabelsko) trasi i
PV eijevima. Za svako radno mjesto su predvidene prikljuénice po standardu L/UTP, kategorija 6
tipa BT 45, na koje se vl terminiranje kabela, Spajanje parica kabela na prikljuénice e se viSiti po
standardun ELATIA 568-Sekvenca A/B.

Predvideno je strukturno ksblimanje j. povezivanje tv, telefonske i informatitke instalacije kao
ostalih sustava kao tip CNUS, video nadzora 1 kontrole pristupa, Predviden & rasplet kabelima lipa
UTP, SFTP cal 6. Za svako prikljuéno informatitko i telefonsko mjesto su predvidene prikljunice
R145.

Sredifte sustava kabliranja ée se nalaziti u kabinetu nastavnika na nivou 0,00, gdje ¢e biti
montiran glavni komunikacijski ormar GEO.

Komunikacijski ormar sluZe za postavijanje razdielnih panela tipa UFUTP, sa prikljuénicama
45, Swvaki kabel se spaja na svoj prikljucak, koji ée biti oznaden stom brojnom oznakom kao
prikljuénica kod radnog mjesta. U istom ormaru su predviden i optitki paneli za povezivanje
ormara na infrastrukturu tel. operataera. Takoder su predvidene police te ventilatorska jedinica s
pripadajuéim termostatom kaio i uredaj za neprekidno napajnje (LIP3). Aktivna oprema ce biti
simjedtena v istom ormar.

MNakon zavrsetka svih radova na postavljanju instalacije treba ispitati ispravnost izvedene
instalacija U/LTP uz protokol o rezultatimia (prekid, kratki spoj, polaritet, transponiranost). Ma
temelju ispitivanja u slufaju prefaka, iste treba otkloniti.

Treba takoder izvesti mjerenje perfomansi optiéke 1 UYUTP instalacije sukladno ISOVIEC IS 11801
normama uz protokol o rezultmtima (duljina linka-link lenght, oipor petlje-DC loop resistance,
pusenje-attenuation, preslugavanje na blizem krju-next, omjer gudenja i preslusavanja-acr), le
nakoen utvrdenih gresaka iste otklomti.

Telefonska instalacija je objedinjena u instalaciji informatiékih instalacija-strukinmo kabliranje
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TV instalacija

Instalacija je predvidena sa opremom za prjam zemaljskih TV 1 radio programa, sa odgovarajuéim
pojacalima i opremom razvoda, smjedtenim u glavnom komuonikacijskom omarn u kabinetu
nastavaika na nivou (LK.

Mogué je prikljufak na mjesnu CATV instalaciju kabelom kroz PEHD cijev.

TY prildjuinice su predvidenc o kabinetu, zajednitkim prostorima i sl.

Poavezivanje opreme je predvideno KK kabelima 75 Chma s tri opleta, v instalacionim cijevima
CS40mm (usponski vod) 1 C520mm.

Crevudenje

Predvidena su dva sustava ozvuéenja, Jedan #a zmedniéke prostore i jedan za potrebe dvorane
Zajednicki sustav ozvufenja za pracenje radijskih progroma, glazbe | za davanje imformacija je
predviden s reglasmam centralom u kabinetu nastavoika na nivou 0.00 . W/100V, koja se sastoji
ovil:

-panela predpojadala.,

-panely izlaznog pojatala snage,

-panela mikrofona,

-panela digitalnog tuncra 1 CL) reprodukior.

-ostali element

Zvuinici su predvideni v hodnicima, kabinetu, zajedniékim prostorijam i sl.. Nivo zveka se regulim
regulatorima zvuka kod ulaznih veata,

Ozvutenje dvorane je predvideno sa razglasnom centralom, mikrofonskim pultom, prikljuénim
kutijama vz teren i aktivoim zvuénim kutijaama RCF ART 712 MK 1L

Elelitronicki fportski semafor
1T dvorani je predvidena montaZa elektronikog Sporiskog semafora za dvoranske Sportove:

kodarka, odbajka rukomet.

Tehnicke karaktenstike:

- madularna 1zvedba

- penovni modul dimenzije 2000x 1600 mm

- prikaz vremena igre - prikaz rezultata

- prikaz perioda igre - prikaz time-out-a, prikaz bonus-a,/prikaz servisa

- par modula - za osobne pogreske u kodarei, dimenzije 800x 1600 mm

- par modula - za iskljucenja u rukomety, dimenzije 800x 1600 mm

- par modula - uredaji za mjerenje 24 sec. dimenzije 650x470 mm. montiraju se
iznad kofeva ili na posebnom nosadu - stupu,

- ugradeni led Sirokokutni display-i optimalne vidljivost

- mikroprocesorska upravljatka konzola za brezo 1 lako
upravljenje

- ugradena truba { svudni signal) s muénim 1 automatskim
upravijanjem

- napajanje semafora 230V/50Hz, max potrodnga 300W

- Ukupna dimenzija osnovnog modula, para modula za kofarku i para modula 2a
mikomet je 3200x1600mm
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Poxiv iz invalidslog WC-a

Za poziv iz invalidskog WC-a je predvidena instalacija koja v kabinetu nastavmka na nivou (.00
ima napojni 1 signalizacijski pancl koji je spojen informatickim kabelima J-Y{5t)y 2x2x0.8mim na
alarmni wredaj svjetlosne i voéne signalizacije iznad vrate WC-a. Unutar u kabini je predviden
alarmni prekidad na pritisak ili s poteznom vepcom/konopicem, a montira se na visini 60 cm sa
strane ispred polofaa WO 3koljke, da invalidna osobs ima moguénost lakog poziva u sludaju
potrebe.

Sustav za dojavu poiara

Objekt je #i¢en avtomatskim sustavom za dojave podara koji je predviden za sve prostore objekia,
Owvaj sustay dojavijuje automatski i rutno pojava poZara u zadetkn, e upravija sustavima. Zato je
predvidenc poverivanje elektroenergetskih sustava sa sustavom za dojavo poZara, koji nekima i
I-.lpru'ulju.

Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivouw 0.00 koja nije posebni poZarni
sektor, te se vatrodojavna centrala montira u vatrooipornom ormars minimalne vatrootpomaosti
ThOmin,

Vatredojavna instalacija je obradena posebmim projekiom.

2. PROCJENA TROSKOVA GRADNIE
Vrijednost radova elektroinstalacija jake struje, slabe struje i sustava zadtite od munje je:

1.250,HHLMD kn
ez POVl

Projek
ANTE MUSTAPH
maging.el,

E2524  OVLASTENIINZEMIER
ELEKTROTEHMIKE

Ante Mustapic, dipl.ing.el.
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3. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
(za projekt elekivoinstalacija jake i slabe struje, fe sustava zastite od munje).

Napomera: Poselnt prikaz fe don zo; Sustav za dofavu poZara,

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMIENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Orpis instalacije

Predvidene su instalacije jake struje, slabe strije, sustava za @adtitn od munje 1 sustava za dojava
POZaErA.

Zadtita od poZara je provedena izhorom materijala za izvodenje elunstalacija i sustava za zatitu od
munje, koji su nezapaljivi ili tefko zapaljivi, kao Sto su: Fe, porculan, Cu, Silumin, pocinéani éelik,
te samogasivi materijali iz plastike,

O kratkog spoja, instalactja je #ticena odgovarajuéim osiguraéima (automatski il rastaini), te
magnetotermiékim relejima,

Za elektromotorne pogone, instalacija je Slicena bimetalsim relejima od preopteredenje,

Svi spojevi se izvode évrsto spojnicama, te nema opasnosti od iskrenja, kao jednom od Eestih wzroka
naslajanju pofare.

Razdjelnici jake struje su izradeni od materijala koji su nezapaliivi ili samogasivi (ne podrZavaju
porenje).

Kabeli se polazu nadzbukno, v samogasivim instalacionim eijevima, na odstojnim obujmicama ili
negorivim plastiénim cijevima, gibljivim celiénim cijevima po lake zapaljivim materijalima, te na
perforiranim kabelskim trasama,

El. uredaji s ne montiraju na zapaljivim materijalima.

Kabelske trase po kojima se polau vatrootporni kabell sipurnosnih sustava, se poladu odvojeno od
ostalih kabelskih trasa. Te trase trebaju imati atesic potrebne vatrootpornosti,

Objekt Skole se napaja mreznim naponom iz obliznje trafosianice,

Objekt se napaja mreznim naponom iz postojede kole koja se nalazi u blizini.

Rezervni izvor je zvudno izolivani diesel el. agrepat kojim se napajaju svi va2ni potroSadi i sigurnosni
sustavi. Agregal ispunjava uvjete sigurnosnog izvora.

Cilavni razdjelnik GRP se montira u tchni¢kej prostoriji na nivou 0,00 koja je poschni poZarni sekior,
Ll isto] tehniéko) prostoriji, nasuprot od razdjelnika GRP se montira razdjelnik sigumosnih sustava
GRP-SS (koji s¢ napaja s& GRP vatrootpornim kabelom) a iz kojepa se napajaju svi sigurnosni sustavi
objckta a to su:

-vatrodojavna centrala

-sprinkler postrojenje

-centrale za odimljavanje stubigta

-protupoZame zaklopke
Svaka cjelina ima vlastiti razdjelnik. U razdjelnicima su predvideni katodni odvodnici prenapona.
Dio sckeije ormara GRP-88 je sekeija za upravljanje | nadzor pofamim zaklopkama PPZ.
Pofar u sekedji GRI s ne moe prenijeti na sekeiju GRP-55.
Mapajanja svih sigurnosnih sustava je predvideno preko grebenaste sklopke s khudem kojep imaju
dedurne nsobe osposobljene za méno upravljanje sustavima ili vatrogasci. Kabeli koji napajaju
sigurnosne sustave, kada prolaze kroz raglitite pofame sektorve su potrebne vatrootpornost kao tip
NHXHX FE18(/E.., a ostali su negorivi kao tip NYM-J, NYY-J i N2XY-],
Za zaflitn od atmosterskih prenapona su predvideni katedni odvodnici prenapona u posebnom
limenom kuéidtu u svim razdjelnicima.
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Sustav za dojava poiara

UJ objektu je predviden automatski sustav za dojava podara,

Vatrodojayvna cenirala se montira u kabinetu nastavnika ni nivou 000 koja nije posebni pofarnd
sekior, te se valrsdojavna centrala montica u vatrootpornom erman minimalne vatrootpornost
Tman.

VDO preko automatskih | reénih javljada poZara, kontralir stanje objekta, te visi unaprijed
programirane radnje, ali ne vrsi automatski poziv vatrogasnog brigadi. Tek defurma osoba nakon
provjere stanja odlucuje o poziva vatrogasnoj brigadi ili ne.

Vatrodojayna centrala upravlja sigurnosnim sustavima,

Vrijeme autonomije aku baterija VDU bez obzira na zaposjednutost prostora je 72 sata u mirovanju i
30 min. alammu.

Iskljudivanje napona:

Ol presudne vaFnosti je pravilno iskljutivanje polrofata u sludaju incidentnih situscija, a narodito u
eluéaju poZara.

MreZni napon s¢ iskljuéuje niskonaponskim prekidagima v trafostanici-RUCNO,

MreZni napon se iskljuluje maéno daljinski tipkalima na izlazima iz objekia i na glaveom rezdjelniku
objekta GRP.

Tipkalo za iskljuéivanje napona se razlikuje od ruénog javljaéa pokara. Pored svakogp tipkaln za
isklop napona u nuZdi treba biti trajni natpis Nunkeije tipkala, odnosne rudnog javljala polara.

Signrnosna rasvjeta

1T ohjekiu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se napaja sa lokalnih razdjelnika, dok se sa

centralom sigumosne rasviete koja je smjedtena v kabinetu nastavnika na nivou .00 visi nadzor

ispravnosti sigurmosnih svietiljki. Svaka svjetiljka ima pridruzenu adresu, koju controler provijerava i

daje podatke o stanju svjetiljke i aku baterije.

Sigurnosna rasvjeta se sastoji od svietiljki u trajoom lokalnom spoju (LT) 1 svjetiljki u pripremnom

lokalnom spaju (LP).

Mormalno napajanje ovih svietiljki je s agregatskog napona 230%, U sluéaju nestanka apregatskog

napona automatika u svjetiljel prebacuje napajanje tih svietiljki na akumulator.

Svjetiljke u trajnom spoju su s piktogramima prema planu evakuacije. Montiraju se na putevima

evakuacije; iznad izlaza u stubifiu, na hodnicima pri promjeni smjera, duZ dugih hodnika na

udaljenosti ovisno o visini svjetiljke 20m (vising svjetiljke 10cm) ili do 30m (vising svjetiljke

1 5¢m). Visina montaZe svjetiljki je minimalno 200cm ili maksimalne 2530cm iznad poda. Svjetiljke

u trajnom spoju imaju oznaku LT (lokalno napajanje, trajni spoj ).

Ostale sigurnosne svjetilike su u pripremnom spoju i nose oznaku LP (lokalno napajanje-pripremni
i}

ﬁwu rasviete na putevima evakuacije u sigurnosnom rezimu je minimalno 1lx mjereno na nivou

poda,

Autonomija signmosne rasviete je 2 sata,

(rpéa rasvjeta

Rasvieta na putevima cvakuacije sc napaja iz dva neovisna strujna kruga,

Wivo rasvjele svih prostora je predviden prema propisima za pojedini prostor 1 aktivnosti koje Ce se
odvijati u njima.

Brivljenje kabela pri prolazo kroz zid Emedu poZarnih selctora

-Prolazi kabela kroz pod i zid izmedju dva poZama sektora se brive KBS PANELNTM
PREGRADAMA, od pregane mineralne viane premazane KBS protupaZamim premazom ili
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flamastikom-K (tvomiéki nazivi firme GRUNAL-Njemaéka) ili ovima shiénim valroodpornim
elementima. Panelne pregrade se kroje i prilagodavaju otvor.

U gévare koji se ne mogu ovake obraditi, umetnuti vredice s vatrootpornim sredstvom koje bubri u
poZaru | Zalvara otvor.

KRS protupoZarni premaz ili flamastik -A i flamastik K za el kabele, sprije¢ava Sirenje poZara duz
vertikalno i honzontalno postavljenth kabela. Prema DIN Standardo 4102 g. 9 ima F/T Rating
{pofarnu otpomost) od 120 min.

Fa ovaj protevod je izdan hrvatski certifiliat prema HRN DIN 4102 dio 9.

Premaz je ablativai. Endatermicki proces upija energiju | toplinu pri izlodenosti vatri | “gura”™ kisik
vani 3a povriing i na taj natin hladi poveSinu kabela, ! ablativnom procesu se razrjeduju gorivi
plinovi, a nakon razrijedivanja i sagorijevanja svih organskih komponenti, anorganske tvari slude
kean zagtitna izolacija.MNanosi se éetkom ili pricanjem.

Pregrade se premazuju obostrano, a kabeli 1 trase v duing 150 em od poZarne pregrade, prema
detalju v prilogu,

Sustay zaftite od munje (LPS), uzemljenje, zjednatenje potencijala, zadtita od prenapona
Sustay zastite od munje (LPS) koristi s¢ za smanjenje fiziékih Steta zbog udara munja o gradevine.
Sastoji =e od vanjskop | unutamjeg sustava zagtite od munje,

Vanjski sustav zatite sastoji se od sustava hvataljki, susteve odvoda 1 sustava uzemljenja, dok se
unuirainji sustav zastile od munje sastoji od sustava za izjednafenje potencijala i uredenim
sigurnosnim razmacima unutar gradevine koju treba zadtititi

Za unutarnji sustav zastite je predviden sustav za 1zjednadavanje potencijala kojim se na LS
spajaju odvoejeni vodljivi djelovi, izeavnim spajanjem ili pulem uredaja za zadtitu od udamog
napona i struje (odvodnici prenapona 1 struje munje-SPD) zboj smanjenja razlika potencijala
nastalih zbog struje munje.

Glavni vodiéi za izjednacenje potencijala su presjeka vedeg il jednakop 1Gmim’.

Vodi€i za izjednadenje potencijala od sabimice za 1P do uredaja su minimalnog presjeka 4mm’,
Voditi TN-C sustava su presjeka jrednaku ili veéi od 2,5mm’,

Za zatitu od atmosterskih prenapona i ostalih prenapona u mredi su predvideni u svim
razdjelnicima katodni odvednici prenapona u poscbnom kuéidtu, sa predosiguraéima.

Svi spojevi s izvakde Evrsto spojnicama, e pema opasnost od iskrenja, kao jednom od Cestih
uzroka nastajanju pofara,

Predvideno je povezivanie svih metalnih masa na zajednicki uzemljivad.

Za zaitity od atmosferskih praZnjenja je predvidena gromobranska instalacija u formi Faradayeva
kaveza (LPS IV), Hvataljke, odvodi | uzemljivaé su iz pocinéanog Feljeza FeZn, Inox il Al, trajino
polozeni po krovu ili u betonu. Radijusi savijanja su vedi od mimimalno dozvoljenih, te ne postoj
opasnos! od preskoka, Sve metalne mase u gradevind su elikasno uzemljene te ne postoji opasnost
od preskoka, a time je eliminiran jedan od moguéih uzroka poZara.

Metalne konstrukcije na krovu i profeljima poput reSetki, prozora, vrata, cijevi (bez zapaljivog
odnosno eksplozivoog sadrfaja). ograde, kisnog oluka, clemenata na proéelju i sl., bez vodljivog
nastavka n objekt, spajaju se na sustav hvataljki i cdvoda s metalnim komponentama.

Strojarske instalacije (klima vredaj, ventilator 1 51.), rasvjetna tjela, SAT-TV oprema i ostala
elektricna oprema s vodljivim elementima koji ulaze u objekt, Site se izolacijom pomedu
sigumosnog razmaka (Stapna hvataljka na sigurmosnoj udaljencsti od opreme). U sludaju kada nije
maopuée izvesti sipurnosni razmak navedena oprema se povezuje s metalnim komponentama sa
suslavom odvoda i hvataljki,

Uzemljene su vodovadne cijevi pri ulazu u gradevinu i spojene na gromobransku instalaciju.
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Instalacija u prostory za invalide

La poziv iz invalidskog 'WC-a je predvidena instalacija koja prenosi alarm na recepeiju. UF kabini je
predviden alarmni prekidac na pritisak ili s poteznom vipeom/konopticem, a montina s¢ na visini G0
cmn sa strane ispred polofaja WO Skoljke, teko da invalidoa osoba ima moguénost lakog poziva u
sluéaju potrebe 1T prostorn je predvidena sigurmosna svjetiljka o LP-pripremnom spoju.

Odimljavanje stubiita i dvorane

Predvideno je odimijavanje stubita i dvorane. (Mvor §za odimljevanje je predvided su pri vrho
stubiita | pokra) prozora na najviso] tocki, te veata za ulaz svjelep sraka na ulazu. Uredaji za
odimljavanje imaju uredaj (UPS) za bezprekidne napajanje el. motora i opreme. Napojni kabel
cetitrale za odimljavanje je ipa NYY-J 3x2 5 mm2, a napaja se sa GRP-88-a.

Ma GRP-55-u se takoder i signalizira stanje prorade elementa za odimljavanje

MNa podestu ispod otvora za odimljavanje, te na nivou prizemlja su predvideni prekidaéi OMN-OFF za
ruéno upravljanje motorom koji slufi za otvamnje-zatvaranje prozom za odimljavanje, Tsti se
napajaju vatroolpornim kabelima,

VDI koja upravlja sustavima, preko transpondera upravlja i uredajem za odimljavanje.

Oivori za ulaz svjekeg araka

Ma ulazu v dvoranu se nalaze protupoZama vrata koja se u sluéaju poZara otvaraju pomocu
elektrometornog pogona u smjeru puta evakuacije, Ista se napajaju sa centrale za odimljavanie
stubita koja ima vlastitu bateriju za osiguranje minimalne autonomije 72 sata.

Protupoiame zakloplke

Ma gr-:l.mcama pﬂiamlh sektora su predvidene protupoiarne zaklopke koje zatvara akumulirana
energija pers, a otvara je elektromotor delaskom napona.

Zatvaronje je vodeno preko vatrodojavne centrale.

Mapaojni kabel protupoZarnih zaklopki je tipa NHXHX FE 130/E90, Ovaj kabel je vatrootporan
minimalno N minuta, Signalizira se stanje obvorene 1 zatvorene zaklopke krajnjim kontaktima.
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prikaz mjera zadtite na radu

Pravila s¢ primjenjuju za gradevinu za koje je | projekiirana niskonaponska instalacija 400230V,
50 Hz, v skladu & Tehnickim propisom 2a niskonaponske elekiriéne instalacije, NN br. 5710,
Elektroinstalacion materijal kao i sve elekirotehnitke naprove su domade proizvodnje ili strane
proizvidnje sa potrebnim dokazima kvalitete za primjenu u nadoj drfavi. Instalacioni vodovi koji se
primjenjujo u objekiu su tipa NY'Y, NYM, N2XY, NHXH FE180/E(30)%0,

Sva prikljuéna mjesta potrogaéa unutar objekia su predvidena sa zagtitnim kontakiom,

Svi strujni krugosa su &ticeni osiguraéima ih termickim relejima tako da se ne mogu prekomjerno
zagrijavali.Na svakom osiguracu je rajno oznadeno:

nominalna strujnu A, napon u 'V, te karakteristika struja-vrijeme za sutomatske osigurale,

Ma mjestima pdje se mijenja presjek vodida, osipuradi su dimenzionirani za izmjenjeni presjek ()
fxvriena je selektivna zaStita svih potroada.

Elementi instalacije su dimenzionirani tako da mogu preuzeti sva pogonska stanja bez oftecenja
prikljuénih naprava, vodiéa | zastitmh uredaja.

Sva trodila za stalni prikljucak koja se napajaju direkino sa rmadjelnika imaju sklopku kojom se
sigurmo odvajajn od napons.

Razvodni ormarici su izvedeni od Fe ili plastifnih negorivih materijala.

Razdjelnici su opremljeni vratima sa S3arkama te odgovarajucim bravicama. U njima se ugraduje sva
oprema za napajanje 1 zagtitu potrofaéa. Svi elementi strujnih krugova pod naponom koji bi se
mogli nehotiéne dotaknuti su pokriveni 1zolacionim preprekama 1 pregradama.

Ugradena oprema u razvodnim uredajima je oznatena odgovarajuéim pedacima ;

broj str.lruga, naeiy potrofada kojeg napaja i sl.

Sabirnice u razdjelnicima se montiraju na izolacionim materijalima, a one za manje struje
izoliranim sabimicama bilo jednofaznim ili trofaznim,

Svi spojevi koji su bitnd za pogon uredaja | uzemljenja su oznadeni, pristupaéni i trajno zasticen od
korozije.

Svi pokretni djelovi razdjelnog uredaja su spojent na zajedmcki uzemljivad savitljvim uZetom Cu
preajeka nun, 16 mm,

Razdjelnil je opremljen jednopolnom el shemom u plastiénoj foliji.

Ma vratima razdjelnika su predvidene oznake opasnosti od udara el struje.

Istovremena zagtita od direkinog i indirekinog dodira
—upedrebom sigurnosnog malog napona-SELY, PELY - (12V, 24V)

Zagtita od dirckinog dodira
Za&tita od direkinog napona dodira je ostvarena:
-izolitanjem dijelova pod naponom
-pregradivanjem ili ugradnjom u kudifia
-ogradivanjem preprekama
-postavljanjem izvan dohvata ruke
~dopunskom zadtitom uredajima diferencijalne struje 10, 30, 3001 500 mA.

Ispred razdjelnika su predvideni izolacioni gumeni tepisi, ispitani i atestivani.
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Faktita od indirekinog napona dodira

Zaitita od indirekinog napona dodira je fzvedend sustavom automatskop iskljudivanga napajanja
(TH-5 mrefa i strujne diferencijalne sklopke), kaja je u u skladu s Tehnigkim propisom za
niskonaponske elektriéne instalacije, WN br. 5/10.

-gve metalne mase se spajaju sa zastinim vodidem
-predvideno je glavno izjednadéenje potencijala

Zadtitni uredaj ée iskljutiti napajanje te se opasni dodimi napon nede odrZati duZe od propisanog
vremena djelovanja.
Dopuiteni napen dodira je manji od 50 (V) fzmjemiénog cfektivnog napona.

U slutaju kratkog spoja faznog | zadtitnoeg vodita, treba zadovaljiti shijeded uvjet:
FALE R
Iy = struja djelovanja uredaja (A)
7, = impendancija petlje kvara (£2)
»= nazivni napon prema zemlji (V)

Karaklerisiika zoSlilnog uredaja i impedancija petlje kvaa izabrani su tako, da v sludaju keatkog
spoja faznog i zastitnog vedida ili mase bilo gdje v instalaciji, nastupi efikasno automatsko
isklapanje napajonja u propisanom viemenu. To ée biti osigurano ako struja djelovanja urcdaja za
iskljufenje (Ia) u propisanom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) 1 nazivai napon prema semiji
Uo zadovoljavaju slijededi uvjet.

Zs.x In < Uon
Petlje kvar cini izvor, vodié pod ngponom do todke kvara i zadtitni vodit od tofke kvara do izvora,
Dozvoljeno vrijeme iskljuéenja za razne nazivne napone prema zemlji s

Us (V) (s)

120 0.8
230 (220) 0.4
227 0.4

400 (380) |02
inad 400 | 0,1

Majveda viemena isklapanja dana u tabeli, viijede za krajnje strujne krugove:
prikljuénice, strujne krugove kaoji napajaju direkino bez prikljuénice, ruéne aparate klase 1 ili
prenosive aparate kaji se pomiéu rukom prilikom upotrebe.

Dude vrijeme isklapanja koje ne prelazi konvencionalnu vrijednost 5 (5) dozvoljava se za .
-napojne strujne krugove

-krajnje strujne krugove Kojl napajaju same neprenosivu opremu, kada su prikljucena na razvodnu
plodu, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahljevaju vremena isklapanja prema tabeli, pod
uvietom da postoji lokalno izjednadenje potencijala u tof razvodnoj ploé, koja sadrki iste tipove
stranih vodljivih dijelovi, kao glavne izgjednadenje potencijala.
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Zatita od indirekinog napona dodira eleltricnim odvajanjem
Zattita od indivekinog napona dodira upotrebom uredaja klase 11 il odgovarajuéom izolacijom
ostvarena je ugradnjom opreme s dvostrukom 1li pojaéanom ixolacijom.

Meutralni N i zadtiini vodit PE su razdvojeni kroz cijeli sustay, a imaju zajedni¢ko
wremljenje sustava (zdruZeno uzemljenje). Projekiom je udovoljeno svim uvjetima navedenih
propisa.

Kod zagtite TMN-5 sustavom, 5v1 metalni djelovi el.opreme i njthove metalne mase konstrukeije
moraju biti propisno wzemljeni, odnosno galvanski povesani sa posebnim zastitmm vodom.
Instalacija svih potroada je jzvedena sa posebnim zadtitnim vodidem Zulo-zelene boje, 2a napone
femaed S0 W,

Mul vodié je istop presjeka kao i fazni vodié kada pripadaju istom strugnom krugu, te iste vrsie |
kvalitete izolacije.Boja izolacije je plava i ne smije se koristiti za fazne vodide.

LI glavnom razdjelniku je predvidena sabirnica za izjednadenje potencijala, na koju ce se spojiti
temeljni uzemljivad, Uzemljivad je minimalnih dimenzia Fedn 30x4 mm MNa sabirmico TP spojit sve
metalne mase v zemlji: opremu, p]uéll:\-':: kabels, antens, stup-nosad anlena, eijevi drug_ih inﬁtﬂ]uﬂ:iju,
melalne ograde, okvire metalnih veata, kabelske metalne police, metaloe cijevi, cijevi vodovoda i
kanalizacije, cijevi medicinskih plinova i sl.

Sva predvidena oprema je tipska, standardne izvedbe,

Rasvjeta
a) Opéa rasvjetn
Jakost rasviele po pojedinim prostorima treba imati slijedede minimalne srednje vrjednosti:
-hadnici 120 1x
kabinet nastavnika 300x
-mala dvorana 3]s
-prva pomoe 5001x
-terelana 3Kl x
-sanitarije [200x
<tehnitki proston 2000x
-spremidta 120 1x Rasvieta treba biti stupnjevana
Sva posebna radna mjesta imaju dodatnu rasvjetu.
Sva rasvietna tijela koja koriste Huao, Stedne il LED sa elektronskim predspojnim napravama,
Rasvjela na putevima evakuacije se napaja iz dva neovisna izvora: mrela i agregat, tj uvijek je
osigurano napajanje iz dva neovisna stnajna kroga.

Sigurnosna rasyjeta

LF objektu je predvidena sigurnosna rasviela koja se napaja sa lokalnih razdjelnika, dok se sa
centralom sigomosne rasviete koja je smjesiena u kabinetu nastavnilaa na nivou 0.00 vedi nadzor
ispravoosti sigurmnesnih svjetiliki. Svaka svjetiljka ima pridrodenu adeesw, koju eontroler provierava i
daje podatke o stanju svjetiljke i aku baterije.

Sigurnosna rasvjeta se sastoji od svjetiljki u trajnom lokalnom spoju (LT} i svjetiljki w pripremnom
lokalnom apoju (LP).

Mormalno napajanje ovih svjetiliki je 5 agrepatskog napona 230V, U sluéaju nestanka agregatskog
napona automatika u svjetiljel prebacuje napajanje tih svjetiljki na akumulator.

Swvjetilike v trajnom spoju su s piktogramima prema planu evakuacije. Montiraju se na putevima
evakuacije; iznad izlaza u stubidtu, na hodnicima pri promjeni smjera, du dugih hodnika na
wdaljenosti ovisno o visini svjetiljke 20m (visina svjetiljke 10cm) ili do 30m (visina svjetiljlke
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| Sem). Visina montaze svjetiliki je minimalno 200cm il maksimaino 250cm iznad poda. Svjefiljke
u tragnom spoju imaju oznaku LT (lokalnoe napajanje, trajni spoj),
Ostale sigumosne svjetilike su u pripremnem spoju i nose oznaku LP (lokalne napajanje-pripremim

spoj).
Mivo rasviele na putevima evakuacije u sigurmosnom reZimu je minimalne 11k mjereno na nivou

poda,
Autonomija sigurnosne rasviete jo 2 sata.

Laktita od atmosferskog prafnjenja

Bududéi da je ohjekt numjenjen boravku vide ljudi, za zadtitu atmosferskop praZnjenja predvidena je
izrada klasiéne instalacije sustava za zaStitu od munje.

Hvataljke se izvode teakom FelZn 20x3mm, Inox ili Al Zicom, a uévricene su na krov
odgovarajutim nosatima - polporamsa.

Odvadi se izvode @koder trakom Fe/Zn 20x3mm, Inox ili Al ficom, neprekinuto od rmstavnog
mjernog spoja do krovne hvataljke, te dozemni spoj od temeljinog uzemljivata do rastavnog
mjemog spoja trakom (minimalna) 30 x 4 mun, lzveden je izvod trake na glavni razdjelnik na
sabirnicu za izjednatenje potencijala .

Hvataljke, odvodi | metalne mase medusobno su spojeni i éine galvansku cijelinu,

Uzemljival Fe/Zn 30x4mm je izveden u temeljima objekta i spaja se s ostalim vzemljivadima,

Ma mjestn uvvoda metalnih vodovodnih cijevi predviden je spoj na temeljni wzembjivac.

Sve metalne mase u i na objektu su spojene na gromobransku instalaciju. Povezani su azemljivadi
temelini uzemljivad objekta, e sve metalne mase,

Predviden je izvod trake s temeljnog uzemljivada na PE sabirnicui u glavanim razdjelnicima,
Primjenjeni instalacioni materijal, (vodowvi, potpore | vijéana roba) odgovaraju standardima,
Mjemni spojevi kao i svi ostali spojevi trajno su zadticeni,

Makon izvedene instalacije 1stu ispitati, to izdati atest o wspitivangu.

INSTALACILIE SLABE STRUJE

Strulturno kabliranje (objedinjene tv, telefonske i informaticke instalacije)

Predvideno je struktumo kabliranje tj povezivanje tv, telefonske i informati¢ke instalacije kao i
ostalih sustava, video nadzora i kontrole pristupa, Predviden je rasplet kabelima tipa UTP, SFTP cat
6. Za svako prikljuéno informatiéke i telefonske mjesto su predvidene prikljunice RI45.
Koncentracija se vrdl u komunikacijskom ormany, koji je smjedten v kabinetu nastavaika na nivou
.00

LI kemumkacijskom ormaru su ugradeni opti¢ki paneli, PATCH paneli, ISDN paneli, aktivna i
pasivna oprema, prespojni vodovi i ostala oprema za spoj na mreu, U ormar je wgraden uredaj i
neprekidno napajanje koji osigurava polrehnu energiju za rad informaticke aktivne opreme u
periodu 30 min v sluaju nestanka mrefnog napona.

Ostale instalacije
Predvidena je instalacija za poziv iz invalidskog WC-a,

Sustay za dojavu pokara

L objektu je predviden susiay za dojavu poZara koji kontrolira stanje i upravlja sustavima za zaStitu
od podara. Vatrodojavna centrala se montira u kabinetu nastavnika na nivou (.00 koja nije posebni
pozarni sekior, te se vatrodojavina centrala montira v vatrootporrom ormaru minimalne
vatrootpornosti THOmin.
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FLattita od buke i vibracija.
Diesel el agregat je zvucéno izolimn, Apregal e monlira na anlivibracione gumene
amortizere, Rezervoar goriva jo u poednofju agrepata,

Diezel elektriéni agregat
Ma diesel agregatu svi rotimjudt dijelovi zastiten su od sludajnog dodira pomodu posebnih Stitnika.
Ispudne cijevi koje su pristupadne sluéajnom dadiru su toplinski tzolirane.
Svi spojevi cjevovoda za napajanje gorivom brivljeni su | nepropusni, zadticeni su od mehaniékog
oitecenia .
Ma komandnoj ploéi i kuéist diesel aprepata predviden je prikljucak @a daljinsko iskljuéenje
rada diesel apgrepata za slucy) nudde,
Predvidena je zaftita od buke tako da je agregat kompletno protubune izolitan 1 to 55 dBA
+3 dB(A) (L=Tm, H =1m):
-ulkupna buka je 55 £ dB{A) (L=Tm, H=1m olvoreni prostor)
Ma prikladnom mjestu u blizini dicsel genemtora postavljena je tablica upozorenja sa
ispisanim tekstom i o
“PAZMNIA, DIESEL MOTOR JE POD AUTOMATSKIM STARTOM. ZABRANIENG
DODRIRIVATI DUELOVE MOTORA | GENERATORA.
PRUE RADA NA AGREGATU POTEREBNO JE PREEKLOPKU VRSTE RADA POSTAVITIU
POLOZAL “ISKLIUCEN POGON"

Pokraj agrepata su postavljene su i o@nake:
“OPRES VISOKI NAPON™
“ZABRANIEN ULAZY
“NE PUSI*
“FABRANIEN PRISTUP OTVORENIM FLAMENOM™
-Fidne upute za pruZanje prve pomodi unesredenima od udara el. struje dim. 300400k 1
mm, al-lm,

-Prva pommod
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANIJA KVALITETE
LA PROJEKT FLEKTROINSTALACLIA

Prema Zakomu o pradeii NN be. 1337103
i prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacife, NN be. 3710,

TEHNICKA SVOISTVA FLEKTRICNE INSTALACLIE
Tehnitka svojstva elektriéne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisanc, odnosno projektom odredene izvodenje 1 odezavanje elekinéne mstalacije,
gradevina i elekiriéna instalacija podnesu sve uijecaje vobiéajene uporabe I utjecaje okaliBa, ako da
tijekom gradenja 1 uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prowzrode:

-pozar ifili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

-ppasnast, smetnju, Stetu ili nedopustiva oftetenja tijekom uporabe gradevine,

-elektritni udar i drupe ozljede korisnika pradevine i #Zivatinja,

-buku vedu od dopustene,

-potrodnju elektriéne energije vecu od dopustene,

Mavedena tehni¢ka svojsiva postizu se projektiranjem i izvodenjem elekinéne instalacije u skladu s
odredbama Tehnitkog propisa za niskonaponske elektrifne instalacije, NN br, 5/110,

Ocuvanje navedenih tehnitkih svojstava postize se odrfavanjem elekinéne instalacije u skladu s
odredbama Tehnitkog propisa za niskonaponske elekiriéne instalacije, NN br, 5/110.

Ako elektriéna instalacija ima navedena ichnicka svajstva, podrazumijeva se da gradevina ispunjava
bitne zahtjeve glede; zadtite od poZara, sigurnost u koritenju, zaltite od buke te uitede energije i
toplinske zadtite u odnosu na uijecaj elekiriéne instalacije.

Tehnigka svojstva elekiritne instalacije moraju biti takva da osim ispunjavanja zahtjeva s
odredbama Tehnidkop propisa za niskonaponske elektriéne instalacije, NN br. 520010, budu
ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zaheva za
gradevinu,

ELEKTRICNA INSTALACIJA

a) Provjera pregledom

Majprije se vifi provjera pregledom kada instalacija nije pod naponom, a obuhvaca;
-raspoznavanje neutralnog i zadtitnog vodiéa

-glektriéne sheme, plogice upozorenja i dr.

-raspoznavanje strujnih krugova, osiguraéa, stezaljki { ostale opreme

-rastitne mjere od direnja vatre, toplinskih utjecaja i sl

-izbor i primjerenost zadtitnih uredaja za nadzor 1 kontrolu

-spajanje vodiéa u razvodnim kutijama, razdjelnicima i potrodacima

b) Ispitivanja

1. Meprekidnost zaftitnog vodifa te glavnog i dodatnog vodida za izjednacenje potencijala.

2. Izolacijski olpor elekiritne instalacije.

3. Zaftita elektritkim odvajanjem strujnih krugova.

4. Otpor poda i zidova,

5. Funkcionalnost.

6. Neprekidnost zadtitnog vodita | vedifa za izjednatenje potencijola se ispituje mjerenjem
elekiritnog olpora, neponem od 4V do 24V istosmjerne struje ili izmjeniéne, s najmanjom strujom
ad 0.2A.
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7. Elektriéni izolacijski otpor elektroinstalacije mora se mjenti:

7.1, lzmedu vodiéa pod naponom, vzimajuéi po dva vodita(Ovoe mjerenje se obavija nakon il
tijeckaom postavljanjaeli prije povezivanja opreme. )

7.2 lzmedu svakog vodida pod naponom i zemlje. (Fazni vodil 1 neutralni vodié se mogu pri
mjerenju spojiti zajedno.)

7.3. Mjerenje se obavlja istosmjernom strujom.Napon mjerenja ovisi o naziviom naponi strajnog
kruga i trebaju biti zadovoljeni slijededi uvjeti prema abeli:

Majmanje vrijednosti elekiricnog eolactjskog olpora

MAZIVNT NAPON STRUINOG KRUIGA [SPITHNI NAPON | IXOLACLISKI
[STOSMIERME | OTPOR
STRLHNE
(V) (V) (M2 )

A) Bigurnosno mali napon i mali radni napen kad se
strujni krugisigurnosno) napaja preko sigurnosnog
transformatora za edvajanje,uz uvjel da udovoljava
uvjctima za tu zastitu prema standarde HRN HD 250 vedi od 025
G0364-4-41:2007

By Do 500 WV ukljuéujudi i 500 V.5 iznimkom u
propisanim sluéajevima S(H} veli od 050

) Tznad 50K Y 1.004 vedi od 1,00

8. Elektricko odvajanje dijelova pod naponom od drogih strujnib krugova se provijerava
ispitivanjem elekiroizelacijskog otporaali s prkljutenim aparatima premn prethodne opisanim
nazivnim naponima strujnib krugova,

9. Elekirifni razdjelnici,motorni pogoni i svi sklopni blokowvi trebaju se funkcionalne ispitati.

10. Sva ugradena oprema treba biti alestirana, Ateste o ispitivanju ugradene opreme treba imati sva
ugradena oprema 1 oni su dio dokumentacije na gradilisiu objekia,

¢) Popis normi s tchniékim zahtjevima za elekriiéne instalacije

Elekiriéne instalacije jake struje u prostoriji namjenjenc za ugradnju uredaja i opreme moraju
zadovoljavati zahtjeve prema:

1, HRN R064-003:1999 - Uputa za odredivanje presjeka vodida 1 odabir zastitnih naprava

2, HRN CLC/R 064-004:2003 - Elckiriéne instalacije zgrada - Zadtita od elektromagnetskih smetnji
{EMI) v instalacijama zgrada

3. HRN CLC/TR S0479:2007 - Uputa za elekiriénu instalaciju - Odabir 1 ugradba elekiniéne opreme
- Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabels) - Ogranidivanje zagrijavanja (porasta
temperature) spojnih sutelja

4. HRN HD 193 §2:2001 - Naponska podruéja za elekincéne instalacije zgrada

5. HRN HD 384.4.42 51:1999 - Elekiricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastina - 42,
poglavlje; Zadtita od toplinskih udinaka

. HRN HD 384.4.43 8§2:2002 - Elektritne instalacije zprada - 4. dio: Sipurnosna zagtita - 43,
poglavlje: Nadsirnjna zaStita

7. HRN HD 384.4.442 51:1999 - Elcktricne instalaciie zgrada - 4, dio: Sigurmosna zastita - B
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poilavlje: Prenaponska zagtita - 442, odjeljak: Zastita mskonaponskih mstatacipa od 2emljospoja u
visakonaponskim mredama

B. HRN HD 384.4.45 51:1999 - Elekuicne mstalacije zemmda - 4. dio: Sigumosna zaditita - 45.
poglavlje: Podnaponska zaStita

9. HRN HI> 384.4. 482 51:19949 - Elekiriéne imstalacije zgrada - 4. dio: Sipumosns zadtita - 48,
poglavlje: Odabir zadtitnih mjera ovisno o vanjskim uijecajima - 482. odjcljak: Zastita od

poara gdje postaje posehne opasnosti 1li pogibel)

10. HEN HID 384.5.52 51:1999 - Elekinéne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir § ugradba elekiriéne
opremme - 52 poglavlje: Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)

11. HRN HD 384.5.523 52:2002 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Cdabir i ugradba elektriéne
opreme « 523, odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvodenja

12. HRN HD» 384.5.537 52:1999 - Elekiriéne instalacije zgrada - 5. dio: Cidabir 1 ugradba elekinéne
opreme - 53, poglavlje: Sklopni 1 upravljacki uredaji - 337, edjeljok: Naprave za odvajanje i
sklapanje

[3. HRN HID 384.7.702 52:2004 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore - 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni

14. HRN HD 60364-4-41:2007 - Niskonaponske elekiriéne instalacije - Dio 4-41: Sigurnosna
radtita - Zadtita od elektriénog udara

15, HRN HD 60364-4-443:2007 - Elektriéne insialacije zgrada - Do 4-44: Sigumosna zadtila -
Zadtita od naponskih i elektromagnetskih smetnji - 443, tofka: Prenaponska zastita od atmosferskih i
sklopnih prenapona

16. HRN HD 60364-5-534: 2008 - Miskonaponske elektriéne instalacije - Dio 5-53: Odabir i
upgradba elektriéne opreme - Odvajanje, sklapanje 1 upravljanje - 334, toéka: Prenaponske zastitne
NAPLAVE

17. HRN HD 60364-5-54:2007 - MNiskonaponske elektritne instalacije - Dio 5-54: Odabir i

ugradba elekiriéne opreme - Uzemljenje i zaStitni vodidi

15. HRN HD 60364-5-54:2012 - Niskonaponske elekiri¢ne instalacije - Dio 5-54: Odabir i upradba
elekiriéne opreme - Uzemljenje i zadtitni vodiéi

19. HRN HI) 60364-7-701:2007 - Niskonaponske elekinéne instalacije - Dio 7-701: Zahtjevi za
poscbne instalecije ili prostore - Prostor s kadom ili tusem

20, HRN HID 60364-7-701: 2007/ Ispr.1:2002 - Niskonaponske elekinéne instalacije - Dio 7-

T01: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore - Prostor s kadom ili fufem

21. HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 - Niskonaponske elektrine instalacije - Dio 7-701:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -Prostor s kadom ili tu3em

22, HEN IEC 60364-5-53: 1999 - Elekinéne instalacije zprada — 5. dio; Odabir i ugradba elektriéne
opreme - 53, poglavije: Sklopni i upravljecki uredayi

23, HRN EN 60529:2000 - Stupnjevi zadtite osigurani keditima (1P kod)

24. HRN EN 60529:2000/A1:2008 - Stupnjevi zadtite osigurani kucidtima (IP kod)

ELEKTRICNA RASVIETA

a) Ispitivanja i mjerenja

-Mjerenje nivoa msviete se vrdi luxmetrom za svaku progtoriju, a oénost ne treba bith veda od +/-
10 %,

-Mjerenje se vrii 0.85 m od poda za radna mjesta (kancelarije i s1.), a za prostore bez posebne
namjene; hodnike i sl. na podu.

-lzmjerene vrijednosti se unose u tablicu te usporeduju sa proraéunom msvjete i potrebnom jakodcéu
rasvjete:
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-sporedni hiodnici 601x, glavni prolazi i hodnici 1200x; kuhinja (opéa rasvjeia) 2501, sirojamice
1 50x, skladifta | garaZe 600x, kupooniee 1200x, dnevne sobe 25(Hx, spavade sobe 1200x.
-Bvil poselma radns mjesta trebaju imati dodatnu rasvijetu.

b)) Papis normi s tehnitkim zahtjevima za elekrtiénu rasvjetu

1. HRN EN 12464-1: 2012/ 1. dio: Svijctlo i rasvjela - msvietn radnith mjesta (1. die - unulradngi
radni prostor )

2. HEN EN 12464-2: 2014/ 2. dio: Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta (2. dio - vanjskt radni
proston ).

3. HRN HD 384.7.714 51:2001 - Elektricne instalacije zprada - 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije 1li prostore — 714, odjeljak: Instalacije vanjske rasviele

4. HEM HD Gi364-5-559: 2007 - Flektrdne in.ljlalﬂui_jr,: zprada - Mo, 5-55: Odabir Ll.glﬂdbzl
elektriéne opreme - Druga opremia - 359, odjeljak: Svietilike 1 instalacije rasvjete

5. HRN HD 60364-7-715:2007 - Elektritne instalacije zgrada - Dio 7-715: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore - Instalacije rasviete malog napona

TELEFONSKA I INFORMATICKA INSTALACIJA

a) lspitivanja i mjerenja

Eod telefonske i informatiéke instalacije moraju se izveditt u cilju provjere kvalitete izrade slijededa
mjerenja i ispitivanja:

I, Ispitivanje na dodir izmedu vodiéa instalacionih vodowva

2. Ispitivanje na prekid vodifa instalacionih vodova

3. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova

4. Mjerenje otpara izolacije instalacionih vodova

5. Mjerenje ofpora uzemljenja

6. Mjerenje napona Suma na instalacionim vodovima {po potrebi kod podnih instalacija.

Rezultali ispitivanja mjerenja smatraju se zadovoljavajucim ako:

-izmedu instalacionih vodiéa ne postoji dodir

-instalacioni vodiéi nisu v prekidu otpor instalacionih vodova adgovara olpora upetrebljenih
instalacionih vodica i otporu vodiéa instalacionih kabela.

~otpor izolacije izmedu vodita i istog voda ili razliitih vodova nije manji od 20 MQ,a otpor otpor
izalacije izmedu ma kojeg vodita i zemlje nije manji od 10 MG,

-olpor uzemljenja nije veci od propisanoga

-napon Suma je u granicama odredenim tehnidkim propisima koji se odnose na zaititu telefonskih
vodova od utjecaja elekinékih vodova.

b) Popis normi s tehnickim zahtjevima za telefonsko i informatifku instalaciju

1. HRN EN 50310:2011 - Primjena izjednadenja potencijala 1 uzemljenja u zgradama s opremom
informacijske tehnologije

2. HRN EN 501 73-1:2008 - Informacijska tehnologija - Generidtki sustavi kabliranja - 1. dio: Opdi
zahtjevi

3. HRN EN 501 73-1:200%/A1: 2010 - Informacijska tehnologija - Generi¢ki sustavi kabliranga - 1.
dia: Opéi zahtjevi

4, HRN EN 50173-4:2008 - Informacijska tehnologija - Generiéki sustavi kabliranja - 4. dio:
Stambeni proston

5. HRN EN 50173-4:2008/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Genericki sustavi kabliranja - 4,

dio: Stambeni proston
f. HRN EN 50173-4:2008/A1:2011/1spr.1:2011 - Informacijska tehnologija - Generi¢ki sustavi
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kablitanja - 4. dio: Stambeni prostor

7, HRN EN 501 74-1:2010 - Informaci|ska tehnologija - Instalacija kabliranga - 1, dig; Specifikacpa
instalacije i osiguranje Kvalitete

8. HRN EN 50174-1:20010/A1:201 1 - Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja - 1. dio:
Specifikacija instalacije 1 osiguranje kvalitete

VIJEK UPORABE 1 ODRZAVANJE GRADEVINE
Vijek uporabe elekiridénih instalacija obubvacenih ovim projektom su odredeni prema slijededim

grupama’
-elekrtiéni vodovi 1 instalacijski materijal 50 pad,
-elekiriéna rasvjcta 3l god.
~clektrién orman 40 pod.
~elekiritna sklopna oprema 3l god.
Odelavanje gradevine

Uestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavania elektricne instalacije provode se sukladno
zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od: petnaest godina za gradevine odnosno dijelove
gradevina slambene namjene.

Uz periodiéni pregled elekirénih instalacija i rukovanje prema upustvima isporuéioca opreme, te
redovitom odrZavanju i zamjeni dotrajalih elemenata vijek trajanja elektriénih instalacija ce
zadovaljiti vijek trajanja objekta.
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DOKAZIVANIE UPORABLJIVOSTI I TEHNICKI PREGLED

Tehnicki pregled
Investitor je duzan prema Zakono o prostornem uredenju | gradnji, dati ng uvid dokaze o

ispunjavanju ohveza te dokumentaciju prema povjerenstvu za tehnicki pregled prije ili najkasnije na
dan tehnickog pregleda,

Pavjerensivu za tehnicki pregled je takoder potrebno daii na uvid isprave o sukladnosti, Potrebno je
pribaviti dokaze o postignuto] kvaliteti radova, gradiva, gradevnih proizvoda i opreme, te dati
Isprave o sukladnosti.

Dokazivanje uporabljivosti
1} Gradevni proizvedi s mogu rabiti za gradnju | odrZsvanje gradevina samo ako je dokazana
njilvova uporabljivost.
1) Gradevni proizvedi su uporabljivi ake njihova svojstva udovaljavaju bitmim zahtjevime za
gradevinu, a Sto se dokazuje;

-1. cerifikatom sukladnosti gradevinskog proizvoda ili

-2, izjavom o sukladnost gradevinskog proizvodakaji se 1zdaje nakon provedbe postupka o
pojenjivanju sukladnosti tehniékih svojstava proizvoda s tlehickim svojstvima odredenim za taj
proizvod tehnitkom specifikacijom ili tehniékim propisom.

Ispitivanja gradevnih proizvoda
Za dokaz kvalitete izvedenih radova je potrebno izvediti slijedeca ispitivanja, za koje je potrebno
izdati ateste ili zapisnike o ispitivanju:

Za gradevin su potrebna ispitivanja slijedeéih instalacija:
-1. Zapisnik o pregledu i ispitivanju elekiriéne instalacije
(Ispitivanja prema Tehnickom propisu za niskonaponske elekiriéne instalacije, NN br. 52010 )
-2, Zapisnik o pregledu i ispitivanju sipurnosne rasvjete
-3. Zapisnik o pregledu i ispitivanju sustava za dojavu poZara
-4. Zapisnik o pregledu i ispitivanju instalacije sustava zastite od munje i vremljenja
- pstala ispitivanja
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6. PRORACUNI

PRORACUN VRSNE SNAGE
Llkupna vrina snaga za dvormnu iznosi:

P = 80.000[4 5 |
Strujno opleretenje za odabir nopojnog voda iznosi:

o i O vaseu]

P -HxL",,.x COR @ - -\IF-_".xd{H]x 0,93

gdje je: [/, - mazivni napon u [I-"]
cosg - faktor snage

Kako je napajanje dvorane predvideno kabelom NYY 4x95mm’ + Cu 1x50mm’, to je vidljivo da
predvideni napojni kabel 5 dovoljnom rezervom zadovoljava predvideno vrine opterecenje.

PRORACUN UREDAJA ZA KOMPENZACLIU JALOVE ENERGLIE

Elektrodistribucija ne dozvaoljava vrijednost faktora snage manjeg od 0,95,

Otekivana vrijednost faktora snage za gradevinu, zhog petrogada koji imaju izraZenu komponentu
jalove energije (el motori dizalice topline, el.motord dizala, ventilatora, fuorescenina rasvijeia
(naroéito u induktivnom spoju), kempjutorska oprema i sL.), se ofekuje:

cosg = 084
Kompenzacijom trebamo dovesti faktor snage na vrijednost:
cosg, =095

Snaga uredaja za kompenzaciju se dobije iz umnodka vrine snage iz mreZe | mzlike langesa kuteva
nekompenzirane mreZe ¢, | kompenzirane mrefe @, , (:

P, =P, xlige, -igp,)

cosgy = (.84 @, = 33,86 e, = 0,646
cosg, =095 o, =1819" ey, =0.329

Prema tome slijedi:

P, = 80.000x (0,646 0,329) = 2536[kv4r]

Ma temelju ove snage je odabran uredaj nazivne snape:
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Sp= 3[!-[11' T-Hrl, sa 6/12-stupanjskom regulacijom

Mozivna struja uredaja za kompenzacijo je;
! =43[4]

DIMENZIONIRANJE KABELA PREMA NAZIVNOM OPTERECENIU

Presick i tip izolirmnih vodica i kabela odreduje se prema trajne dopuitenaj struji kabela, odnosno
uvjel vrijedi da je trajno dopusiena struja kabela veca od nazivne siruje poiroSata kojeg kabel
napaja.

17 slijedetoj tablici prikazan je prorafun kabela s obzirom na zagrijavanje vodica za nekoliko
karakteristiénih strujnih kmpova.

Strujni krug el | el | Al | shw?] | tlal | R | R | fildl
{dionica)

R-SKOLE BOODO | 400 | 121,55 05 215 0,75 DM | 1T
GRe

GRP 10.000 | 400 15,19 16 &0 0,75 094 | 5640
RP-1K S

RP-1K 1300 | 230 10,07 25 25 0,75 094 | 17625
fuke prikljud. (36) I [E——

RP-1K 1T 230 1,37 1.5 IR ih,7% b, 12,69
rasvjeta (5] |

Nazivou stroju trodila rafuname po slijededim formulama:
I, = L {za jednofazni vod)
U, xcosp

A (za trofazni vod)

" ~.,E il weos o
a stvarno dozvoljeno strujno optereéenje kabela méunamo prema fommuli:

!

li = T x Fox F,

gdje su: P, - nazivna snaga trogilau [ ]
L

it

cos o - fakior snage
[ - nazivaa struja trogila u [4]

L

§ - presiek kabela u[mm’ |

- nazivni napon trogita u [17]

I, - nazivna rajno dopudiena struja kabela u [ﬂ]

F. - korekeijski faktor zhog grupnog polaganja

. - korekeijski faktor zbog temperature okoline

{4 = stvamo dozvoljeno strujno optercéenje kabela u [r!]
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Iz tablice je vidljive da su teajno dopudiene struje kabela vece od nazivoog trajnog opleredenja
potrofada, te mofemo zakljuditi da izbor presjeka kabela sndovoljave s obarom na nazivno
opleredenje.

PRORACUN PADA NAPONA
Dopudteni pad napona izmedu napojne toéke elektri€ne instalacije {glavnog prikljuéka) i bilo koje
druge totke, ne smije bit vedi od ovih vrijednasti, 8 v sdnosn na nazivi napon elekinéne
instalacije:
Ako se elektriéna instalacija napaja iz mskonaponske mrede:
-#a strune krugove rasyjete - 3%
-za strujne krupove ostalih rodila - 5%
Ako se elektridna instalacija napaja neposredno iz transformatorske stanice koja je
prikljutena na visoki napon:
28 strujne krugove ragviele - 5%
-za strujne krugove ostalih trofila - 8%
Za elektriéne instalacije (strujne krugove) &ija je duljina veda od 100m depusteni pad napona
povecava se za 0,0053% po dufinskom metru iznad 100m ali ne vide od ukupno (,5%.

Pad napona raduna se prema formulama:

i =100x —m (za jednofazni vod)
?xSxU
% =10 EPF{} {za trofazni vod)
yuSull
gdie je: u% - pad napona u [%]

- MAZIVI AP U [I"']

- optereéenje kabela/voda u [W]

- duljina kabelavoda u rn]

5 - presjek kabela/voda u mmI]

Yoo - specificna vodljivost bakea S6[Sm/mm’ |

. - specifiena vodijivost aluminija 37[Sm)imm’ |

s
P
J
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U shijededo) tablici prikazan je proradun kabela s obzirom na dozveljeni pad napona za
karakteristicne krogove:

Strujni krug M| i) rlﬁ'mfﬁmr: I e mi! u [V | Dozvoljeni | Procacunat

{dicnica} s ufal

R-SKOLE B0.000 il 56 45 A(K) 0,
| GRP o

GRP 14,000 30 S I 400 0,204

RP-1K I |

RP-1K 30 20 56 1,5 230 0,270

rasyjota {3}

UKUPNO 3 1,043

R-SKOLE 80,000 0 56 95 400 0,564

GRP _

GRP oo | 30 56 16 00 11,200

RP-IK | S T | —

RP-1K 2.200 20 56 2.5 230 1188

Fuko prikljvé, (36)

VST MO 5 1,261

Iz tablice je vidljivo da su dobivene vrijedposti proradunatih padova napona za karakieristiéne
strujne krugove (najudaljeniji strujni krogovi rasvjete | fuko prikljuénice), manji od dozvoljenih

padova napomna

KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Kan zastitna mjera previsokog napona dodira u TH sustavima koristi se glavno izjednaenje
potencijala te isklapanje u slufaju gredke. Karakteristika zadtitnop uredaja i impedancija petlje
kvam adabiru se take da u slefaju kratkog spoja faznop i zastitnog vodiéa 1li mase na nckom mjcstu
u instalaciji, nastupi néinkovito antomatsko iskljuéenje energetskeg napajanja u sdredebom
vremenskom intervalu. To ée biti osigurano ako struja djelovanja uredaja 2a iskljudenje (1) u
odredenom vremenu, impedancija petlje kvara {Z) 1 nazivai napon prema zemlji (Ug) zadovaljavaju
slijededi uvjet;

Zxl, sl

Petlju kvara &ine izvor, voditi pod naponom de mjesta kvara i zadtitni vodic od mjesta kvara do
izvora. Dezvoljeno vrijeme iskljuéenja za razne nazivne napone prikazano je u slijedeco] tablici:

uylr] ths]
124 {8
230 04
AN} {2
=400 {1
NajduZe dozvoljeno vrijeme isklapanja vrijedi za krajnje strujne krugove:
- prikljuénice

- strujne krugove koji se napajaju direkino bez prikljulnica, rutne aparate klase 1 ili
prenosive aparate koji se pomidu rukom prilikom uporabe.

Dude vrijeme isklapanja koje ne prelazi 55 dozvoljava so z:
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- napojne strujne krugove

- krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprencsivu opremu, kada su prikljuéent na
razvodni ormar, na koji su vezani strujni krugovi, za koje se zahtjevaju vremena isklapanja
prema tablici, pod uvjetom da postoji lokalno Egednatenje potencijala u tom razvodnom
armaru, koji sadrZi isie tipove stranih vedljivih dijelova kao glavio izjednalenje potencijala

Za primjer je uzet strujni krug br. (12) napajan iz RP-K. kao najnepovoliniji sluéaj, te petlja kvara
1zpleda:

L ¥ GRP 2 - 1K £ Sirkr.
. (5)
.5 S by
I, = 60)m| {, =30[m] 1, = 20fm]
5 :*B‘Simmz] 5= Iﬁ[mm]_l &= I.S[mm]]

pa dobivamo iznos impedancije kvara £
E.JK{L,.LM&]:L[W 204 22)-osefal

—t
r |8 8§ &) 5 195 16 15
gdje su: ! - duljina kabela/voda u [m]
& - presjel kabela‘voda u [mm}]
Yoo - Specificna vodljivost bakm ﬁé[.'irnfmmz]
¥y - specifitna vodljivost aluminija 3]‘{Sml.l" i I

za dozvoljeno vrijeme promade ¢ = 0,4[s] iz krivulja prorade za prekidaé 104, oitava se [, = Ti[A]
pa nam vrijedi:

Z %1, =0,566%70=39,60< U,

MNa osnova ovog proracuna za najnepovoliniji strujni krug zakljudujemo da je zadtita od indirektnog
dodirs efikasno izvedenn.

PRORACUN ZASTITE OD PREOPTERECENJA

Uredaji za nadstrujnu zagtitu (struja preopleredenju i struja kratkog spoja) postavljaju se na potetku
svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopudtena struja vodica i
kabela, odnosno na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja.

Okdabrani zaStitni uredaji (automatski i rastalni osiguraci) prekidaju struje preoptereéenja prije nego
Slo struja preopterecenja uzrokuje Stetno povidenje temperature.

Radne karakteristike uredaja za zadtitu od preopterefenja odabrane su prema nominalinom
opterecenju strujnog kruga i dozvoljenom opterecenju kabela tj. moraju biti zadovoljeni uvjeti

ay fy <l <1,
b) I, <1.45x1,
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AL T & ,!I JTRTA '
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pdje su: I - NaZivna struja =4 koju je stngni krug projekinan [A]

- nazivia struja trodila zadtitnog uredajaA]
: - trajno podnosiva struja kabela [ 4]
[, - struja koja osigurava pouzdano dielovanje zatitnog uredaja [4]
Iy=k=l,
gdje j2 koeficijent k definmiran tablhicom:

N <4 4=, =10 | 0<..<25 | =25

3T | W 135 ' |6

U slijedecnoj tablici prikazain je proralun zadtite od preopterecenja karaktenstiénih strujnih krugova:

Strujni krug elwl | wl4l | ola] | 214 k 1lA] | do<t, €1, | Boelasnl,
(chionica)
R-SKOLE #0000 | 121,55 T | 245 16 320 [, DA
Gre 1 _

| GRP 1o00n | 1519 40 R0 1,6 ] i 34
R-F-] K‘ e e TH -
BP-1K 2,300 10,07 L 23 1,75 a4 DA DA
Zuko prikljud. (36) —— — e
KP-1K 300 137 | 1D & 1.9 19 DA 4
TEVIEt (5] | |

Iz tablice je vidljive da izabrani zedtitni uredaji i kabeli za Rarakteristiéne strujne krugove
zadovoljevaju navedena dva uvjeta, te moZemo zakljufin da izbor za8titnih uredaja i presjeka
kabela zadovoljava za zadtitn od preopteredenja,

L Splitu, 01. 2016,
AMTE MUSTARIC

Projekgant:
marg.Ing.el.
E2534  OVLASTENI IMEEMIER
ELEKTROTEHMNIKE

Ante Mustapic, dipling.<l.
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Prostor

Broj projekia

Stranka

Progaklian

Cratum ;2202 2016

RE [LUDXC

light simulation tools

Sljedede wigdnosy lemele s na egzaklivom radum proasdanem na Kalibiranim tandjama, sejeifama i njihowom zajedniCkom midu, U
prakad i magidn man]s ndshupania Me posioje nikakee pasancijes na dainieke suislijll Proisveda s re preamma niisks odgownmesl 28
maslalic flesa odrosno Slelu prouerotenu Korianiku il feds) odoka
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-please put your own address here-
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Objekl Dvorana \Wis

Prosto

Braj projikla .
Diaturm 22.02 2016 R E ||__|[U ]: "-._.r";-u
1 Podaci o svjetiljci light simulation tools

1.1 INTRA LIGHTING, 216 PR LED 4700-840 42\W 600x... (12187414201)
1.1.1 Stranica s podacima

Prolzvodad: INTRA LIGHTING

12187414204 26 PR LED AT00-840 42W E00x6E00 FO 1P

Podacl o svjetiljci Opremljenc hmlamn

Swjetl. ishoristivost svjoliljke . 82.4% Broj 1
Efikasmnos! sujelilji O b A Opis ¢ INTRA
Klasifikacia : A0 100.0% - T0.0% FINGER LED
CIE Flux Codes 681 89 37 100 82 LC 335
LGHE 4H BH [20%, 505, ?lﬁh] Boja ;4000
co/Ca0 18.3/191 Swjetlosni tok D 8752 0m
Predspajna naprava : Repredukcija boje 2 A0
Ukupna snags sislema Co4ZW

Ciizins S87 mm

Sirina 597 mim

Visina . 285 mm

-pledse pul your own address here-
Shranica 2030

[T R PR ]



Cibield . Dvorana Vis

Prosior

Broj projekia !

Ciaturm s 2202 2018 b
1 Podaci o svjetiljci !Ight .E.Imulal:mn taols

1.2 HAVELLSSYLVANIA, Syl-Lighter 195 LED 15W NW (3031809)
1.2.1 Stranica s podacima

Proizvodat: HAVELLSSYLVANIA

3031809 Syl-Lighter 185 LED 15W NW

Podaci e svjetiljcl Opremljens Eurulama.

Swvijedl. iskonstivost evjetiffhe:  100% Biroj S

Efikaencsal avjediljki DOETAT ImA Cpis Syl-Lighlar 195
Kizsifikacija ¢ AROD (BRE% T0.2% LED 15%W MW
ZIE Flu Codes &2 G858 100 100 Baja DO3836.0

LIGR 4H 8H (20%, $0%, ?D%]n Svjetiosni fok 1461 Im

GOy con 5245 Reprodukcija boje B
Predspojna naprava ;

Ukupna enaga sistems CO1B2TW

Promjer S8R5 mem

“isina ¢ 55 mm

=please pul your own address here-
Slranica 3150

Dz Yin nown



Cibjekl - Dworana Vis

Pro
gﬁ;:rruhm . 022018 E I'L‘LU]>V'<"
1 Podaci o svjetiljci light simulation tools

1.3 INTRA LIGHTING, 216 PR LED 3400-B40 30W 200x.., (12187435201)
1.3.1 Stranica s podacima

Proizvodad: INTRA LIGHTING

12187435201 216 PR LED 3400-B40 30W 2001200 FO 1P43

Podaci o svjetiljc Opremljeno iarul]amu

Svjell igkoristivost svjetiljke:  75.2% Broj =9
Efikasnaosl svjeliljki o 10227 Imw Cipis © 8x LC280 250
Klagifikacis o CARE 1100.0% T0.0% Baja S 4000
CIE Flux Codes &3 B9 97 100 78 Svjetbasni ok S 4224 Im
LIGR 4H BH (20%, 50%, Tﬂ'}ﬁ} Feprodukcija boje : HO
COrCao 18.B/1594

Predzpojrna naprava :

Ukupna snaga sistemna CA2IW

Duidina S 1187 mm

Siring . 197 mm

Visina © 5% mm

—please pu your own address hone-
Siranica 4/30

[remmna ¥ nmem



Cibjeki vorana YWis

::'tﬂ':::r::ujekla i Uj>v<

Datum T 22022018 R E || | @
e

1 Podaci o svjetiljci light simulation tools

1.4 HAVELLSSYLVANIA, Syl-Lighter 240 LED 25W NW (3031825)
1.4.1 Stranica s podacima

Proizvodat: HAVELLSSYLYVANLA

2031825 Syl-Lighter 240 LED 25W NW

Podaci o svjetiljci Opremljens Earuljama

Svjell, Iskoristivest svjelifke:  100% Broj £

Effkasnost svjellki i OR.42 AN Ohpis © Syl-Lighter 240
Klasifikacya i ASD EeE% T0.2% LED 250 Ny
CIE Flux Godes B3 BE 95 100 100 Boja CR, i x|

UGR 4H 8H {20%, 50%, T0%) Svjetlosni tok ;0 2289 im
Co/Cen T e Reprodukcija boje il .

Predspalna napgrava :

Lkupna snaga sistema CoRAdA W

Framjer o 20 mm

Wisina oo Famm

-please put your own address hare-
Do Wis navs Slramlen 530
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RE LU
atum L4102
A7\
1 Podaci o svjetiljci light simulation tools

1.5 INTRA LIGHTING, ARAGO IP65 LED 66W FO 840 wide (15833412201)
41.5.1 Stranica s podacima

Profzvodad: INTRA LIGHTING

15833412201 ARAGD IPE5 LED 6BW FO B840 wide

Podaci o svjetiljci Opremljenc Earuljama

Swjedl. iskorstivast 5'ujﬂ]|]i':& BE% Broj :

Efikasnost svjetiljk COTTLER I Opis P BxINTRA
Klasifikacija : ASD 10005 T0,0% senul HO 840
CIE Flux Godes 56 80450 100 54 Boja ;4000
UGR 4H 8H (20%, 50%, 'i"l.‘.f'.l'E-] Swjetlosni tok o BTA2 Im
GO Ce0 187 1236 Reprodukcija boje S
Prodspojna naprava :

Ukupna shaga sistema P OBE2W

DuFing C 1185 mm

Sirina . 240 mm

Wiging 114 mm

-please put your own address here-
Stranlsa B30

Crvomin 'vis noen



Oibjekd . Dhrraina Wis
Frostor :
Eraj projekta

Dadim L 29092016 R E Ij L‘l ﬂx"

1 Podaci o svjetiljci light simulation tools
1.6 INTRA LIGHTING, 216 PR LED 3300-840 34W 600x... (12187412201)

1.6.1 Stranica s podacima

Profevodal: INTRA LIGHTING

12187412201 26 PR LED 3300-840 34W 600x600 FO P43

Podaci o svjetiljcl Cpremljeno Zarufama

Swijetl. iskoristivost E".I]E‘.Iukﬂ 78.5% Brey 1

Efikasnost svjetiljki L BE.BE ImAY Dpis D INTRA LINEAR
Klasifikacis : ASD [ 100.0% T0.0% 16 LED LE 350
CIE Flux Codas G1 85 97 10079 Boja R Ll

UGR 4H 8H [20%, 50%, T"I:I'.i"n] Surellosni Lok i 4260 Im

GO/ Cad 17.04M17.8 Feprodukcia bope =

Predapajna naprava :

Ukupna snags sistema e

Oudina © BET mm

Sirina . 587 mm

Visina : 55 mm

-hease put your own address here-

Trauranna Vis reesa Siranica 70



Cibjekd . Dvorana Vis

Proator

Broj projekta !

Diatum . 27022018 “ E Illl 1 | | E"‘*’g" x
1 Podaci o svjetiljci light simulation tools

1.7 INTRA LIGHTING, 106 PR LED 4700-840 42W 597x... (11187414201)
1.7.1 Stranica s podacima

Proizvodadc: INTRA LIGHTING

111B7414201 106 PR LED 4700-B40 42W 59725497 FO IP43

Podaci o svjetiijcl Opremljenc hrulama

Svjetl, iskonstivost evjeliljke - B2.4% Eroj 1
Efikasnost svjebljki 11258 Imhy Opis . INTRA
Klasifikacija ¢ OARD O 1DLO% T0.0% FINGER LED
CIE Flux Codes 61 B9 97 100 82 LC 335
LIGR 4H 8H (20%, S0%, TIZI".i‘,l Boja : 4000
Cofcan 1837181 Svjetlosni tok : 5752 0m
Predspojna naprava i Reprodukcija boje |
Ukupna enaga sistemna Co4Z T W

Ducdima ¢ BAT mim

Sirina t 557 mm

Visina ¢ BEmm

-phease pul your own address here-

Crvmrenn Vi neve Slranica 830
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Elrgyj projakta
Draburm

Drvorana Vis

2202 2018

2  Prva pomoc

2.2 Sazetak, Prva pomoc

2.2.1 Pregled rezultata, Podrudje vrednovanja 1

K}

T || T | LR )
D00 050 1.00 150 200 250 300

RE LU

light simulation tools

Im]
LER
5
=1.0 |
-1.5
-2.0
25
-0

Rasvijetljsnost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni rafunski algoritam

Visina swjetiljke

Faktor cdrZavenja

Ukupni sviedlesni tok svih Zandga

Ukupna enaga

Ukupna enaga po povréinl (B.53 m2)

Podrutje vrednovamja 1

Eavg

Emin

Emin'Eav (Lo}
EminfEmaks (Ud)
LIGR (2.0H 2,0H}
Pozicija

Glavne povriine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 {Zid)

Mp 1.3 [Zid)

Mp 1.4 {Zid)

Referanina povrgina 1.1
Korisniéki profil: Opéa podrudia unular zgrada - Prostarife za pauzy, sanitaciu | pros pomod
5.2.6 Prostorile za medicinsku brigu (Ra >80.00)

Honzaonialno
515 I

ATt

0.72

0.60

==15.8
0.75m

Eavg

108 |x
266 |x
265 |x
3 Ix
261 1x

(>= 500 Ix)
(== 0.60)
(< 16.00)

1000

Syjediljke & dir.-indirekinom raspodjelom

A0m
DG

11504 Im
B2 W

867 Wim2 (1,93 Wi 1 00k)

Un

.66
.45
.56
.53
062

Diwurand ¥'a novo

-please put your own address here-

Siranlca 2030
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Dealurm C o902 2016 [ |2 i

2  Prva pomoé light simulation tools

2.2 Saretak, Prva pomod
2.2.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Hom. Proizvod

INTRA LIGHTING
1 2 Tipskaoznaka | 12167414201
T Maziv swielijke 216 PR LED 4700-640 43W BOMG00 FO P43
Faruljo 1 ¥ INTRA FINGER LED LG 335 /6752 Im

-please put your own address here-
Siranica 1030

Ovarana v sovo



Objekl ; Dworana Wis

Frostor

gfa?;.mima : 27,02, 2016 H E |_| [Uj}:vz“’
m : AR

3 Sanitarije za posjetitelje light simulation tools

3.2 Saiketak, Sanitarije za posjetitelje
3.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

1

0.2

.00

02 -

04

=D&

-08 |

=10 -

u$.2 -

.

-6

-1.8

00p 050 100 150 200 250 il
I 00000 | I J |
100 150 200 S0 500

Rasvijelljenast [Ix]
Opéanito
Upalrijebijeni ratunski algoritam Swjetiljike s dir ~findirekinom raspodjelom
Wisina svjetiljke 3.10m
Faktor odrdavanja 0.B0
Likupni svjellesnt tok svih 2arulja 2062 Im
Ukuprna snaga 0.4 W
Likupna snaga po povrdini (501 m2) 607 Wim2 [2.89 Wim2AMo0=)

Podrucje wiednovanja 1 Referantna povrding 1.1
Keslsnitk profil; Opéa podrutja unutar zgrada - Prostoripe za pauzu, saniaciju | preu pomod
524 (EM 124841, B.2011) Gardercha, proslora za pratje, kupatila, taalet {Ra =B0.00}

Herizonialng
Eavg 226 Ix == 200 |x)
Emiin 166 [x
Emin/Eav (Uo) 0.82 (== 0.40)
Emin/Emaks (Lid) 0,71
UGR (2.0H 2.0H) =m23 ] {= 25.00)
Pozicija 0.756 m
Glavne povrsine Eavn Uo
flfs 1.5 (Sirop) 501k .65
Mp 1.1 (21 126 Ix 0.62
Mp 1.2 (Zid 1301 .51
flp 1.3 (Lid) 1330 0.56
Rp 1.4 (Eid} 131 kx 0.52

-phoase put your own address here-

Ciyorann i nove Siranica 11730



hjekl i Dworana Vis

Prostor

Broj projekia :

Datum P23 EME R E Il_lm]:v;rm
3. Sanitarije za posjetitelje light simulation toals

3.2 Saretak, Sanitarije za posjetitelje
3.2.1 Pregled rezuliata, Podruéje vrednovan]a 1

Tip Hom. Proizvod

HAVELLSSYLVAMIA
2 2 Tipska ornaka | 3031B09
f Maziv swjelijke | Syl-Lighler 185 LED 15W N
Farulje + 1 % Syl-Lighter 195 LED 15W NW 7 1481 Im

-please put your own address here- )
Chwarana i A0ve Stranisa 12130



Crhjekt Brvarana Wi
Frostor i

Eroj pridekta :
Dlatuim P 22.022018

4  Sanitarije za invalide

4.2 SaZetalk, Sanitarije za invalide
4.2.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

RE|[LUDXC

light simulation tools

im]
O
02 -
0.0
a2 |
04
06
0.8
1.0
1.2 4
A4 4
A6 -
4.8 -
I 2000 ] I | |
i 1040 150 200 A0 500
Rasvijetiiennst [Ix]
Opéenito
Upatrijebljeni radunski algoritzm Bvjelifie 5 dir Sindirekinom raspodfeslom
Visina supetiljke 310m
Fakior odréavania 0.80
Ukupni svietlosni tok svih Zanlja 2562 Im
Ukupna snaga 0.4 W

Ukupna snaga po povriini (6.94 m2)
Podrucje vrednovanja 1 Referanina povréina 1.1

438 Wim2 (2.17 Wim2/1000x)

Korisnick profil; Opéa podrudja unutar zgrada - Prostorije 23 pauzd, sanitaclju | poas pomod
5.2.4 (EN 12464-1, B.2011) Gardercha, prostorija za pranje, kupalila, toaleti (Ra >80.00)

Harizanialno
E sty 202 13 (= 200 k%)
Emin T [x
EminEav (Lo} 0.74 (== 0400
EminEmaks (Lkd) 061
UGR (2.0H 2.0H} <=22 1 (= 25.00)
Pezicija 0.75'm
Glavne povrking Eawn
Mn 1.5 (Strop) a7 Ix
Mg 1.1 (Zid) 102 1x
Mp 1.2 (Zid) 102 Ix
Mp 1.3 (Zid) 193 1x
Mp 1.4 (Zid) 6 ke

082
0.7
0.58
0.56
063

~fease pul your own address here-

Dt Wil ndesd

Stranica 13130



Citmekl Crvorana Wis
Prasior :
Bref projekta

Diatum . 29.02.2016 H E ILH—DZ\\‘Z”

4  Sanitarije za invalide

4.2 SaZetak, Sanltarije za invalide
4.2.1 Pregled rezultata, Podrugje yvrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

HAVELLSSYLVANLA
2 2 Tlpska oznaka @ 3031800
\ Maziv svigtilke - Syl-Lighter 195 LED 15W NW
Fanilje 1 x Syl-Lighter 195 LED 15 NW [ 1481 Im

light simulation tools

-pleasae pul your own address here-

[rorana V18 nowa

Siranica 14,20



Crhjekt - [horana Vis

=l RE (L%

Diabuim . 22.02.2018 E #
koo o'l

5  Ulazni hal light simulation tools

5.2 SaZetak, Ulaznl hal
5.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

fm]
0

<2~

-3

_‘ {

5

&

K,

o 1 2 3 4 B & Tim
[ I I [ [
100 150 200 200 SO

Rasvijetljemnast [k
Opcenito
Upobrijebljen ratunski algoritam Svjeliliee & dir.-findirekinom raspodjelom
Visina swjetiljke 310m
Fakior cdrtavan|a 060
Ukupni svfelosad tok svih Zanddia 16898 Im
Ukupna snaga 1282 W
Ukupna snaga po povrdini (43.72 m2) 2.05 Wim2 (1.35 Wim21100E:)
Podrucje vrednavanja 1 Referanina povrsing 1.1

Kaorisnlékl profil: Obrazovne premise - Obrazovne wstanoe
5.36.16 (EM 12464-1, B,2011) Ulazne hale (Ra =50.00)

Haorzonlalng
Eavg 220 ¥ (== 200 fx)
Ermir a7 e
EminEav (Ua) 0.44 (== 0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.33
UGR (3.BH 4.0H} «=1§.7 (= 22.00)
Pazicija 0,76 m
Glavne povrsine Eavq Uo
Mp 1.8 (Strop) 38 Ix (.56
Mp 1.1 (Zid) 46 Ix (.55
Mp 1.2 {Z1d) B6 Ik 045
Mg 1.3 (2id) 130 e 0.43
Mp 1.4 (Zid) BOkx 043
Mp 1.8 (Zid) B Ix 049
Mp 1.6 (£id} BB Lx 0.53
hp 1.7 (Zid} 108 be 0.32

-plaase pud your own address hers-
Creoranm Vi e EII'EI'IIE 1'51"3":



Objekt [ oraria Vs

Frostor

i i 22.072.2016 [U_J "
. RE[LUSX

5  Ulazni hal light simulation tools

5.2 Saletak, Ulazni hal
6.2.1 Pregled rezultata, Podrugje vrednovanja 1

Tip  Wom, Prolzved

INTRA LIGHTING
3 4 Tipeka oznaka 12187435201
, Mamv svjetiljice 216 PR LED 3400-840 300 20001200 FO P43

' Zanulje 21 x B LC280_250 /4224 Im

-phease pul your own address here-
Siranica 16/30

Bhvurne ¥ie nusa



Chjekt - Dvorana Mis

el RE[LUDX
Datum D 220226
& Hodnik 1 light simulation tools

6.2 Saletak, Hodnlk 1

6.2.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

B 100 150 200 300
Fasvijelbenost Elxi
Opéenito )
Upotrijpbljen radunskl algoritam Svjetilike & dir -findirekinom razpodjelom
Wising svjeliljle 340 m
Fakior odrZavanja 0.80
Ukupmi svjetiosni tok svih Zarulja 448 Im
Ukupra snaga B4.6 W
Ukupna snaga po povekind (14,67 m2) 440 WIm2 (328 Wim2/ 1001x)
Podrucje wrednovanja 1 Refaranina povraing 1,1

Kaorisnick profi: Prometne zone untar zgrada
§.1.1 (EN 12464-1, 8,2011) Prometna podrugja | hadnici (Ra =40.00}

Harlzamtalng
Eavg 134 I (== 100 |x)
Emin BO 1
Emin/Eav {Uo) 0,60 (=5 0,40)
Emin/Emaks {Lid) 0.44
Pozicija 0.00 m
Glavne povriine Eavg Lo
Mp 1.7 (Strap) 34 I 0.47
WMp 1.1 (Zid) 114 I 0.22
Mp 1.2 (Zid) B0.6 Ix 0.45
Mp 1.3 (Zid) 121 1x 0.24
Mp 1.4 (Zid) 91.2 It 0.28
Mp 1.5 (Lid) 62 Ix 0.44
Mp 1.6 (Zid) 90.2 I 0.29

-plaase put your own address here-
Siranica 17730



Ohjekt . Dyorana Wis

é::EthLhm | 29,02 2016 RE ! LL!}D‘V’(@
aluim H fLLE

. = AN
6  Hodnik 1 light simulation tools

6.2 SaZetak, Hodnik 1
6.2.1 Pregled rezultata, Podrudje vrednovanja 1

Tip  Hom. Protzvod

IHTRA LIGHTING
3 2 Tipska oznaka P12 BTAIE201
) . Maziy svjetiljke 216 PR LED 3400-840 30V 20001200 FO 1P43
* Zanulje 1% Bx LGZA0_250 [/ 4224 Im

-please put your own address here-
Divarani Wi nove Slranica 1830



Oleyekl i Dworana Wis

E;j::::iakta :
Ceatuirm S 2202 2016 R E LLLU J>::<r
7 Hodnik 2 light simulation tools

7.2 Sazetak, Hodnik 2
7.2 Pregled rezultata, Podrudle vrednovanja 1

[

12
10 -
B -
Li]
|
2
I:I — P _. .......
0.0 1746 ]
D 49 1 ! I
] 100 150 200 200
Rasvijetljenost [l!:f
Opéenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Swjetiljke & dir~findirekthom raspodjedom
Visina svjetiljke J.10 m
Fakior cdrzavanja 0.E0
Lisupni sviellosni tok svih Zanila 12672 Im
LUkupna snaga BE.9 W
Ukupna snaga po povrsinl (25.07 m2) 386 Wim2 (2,94 Wm 2 000
Podruije vrednovanja 1 Referentna povrsing 1.1

Korisnifki profill Prometne zone urlar 2grada
4.1 (EN 1246841, 8.2011) Prometna podrudja i hodnici (Ra =<40.00)

Horizentalno
Esvg 131 I (== 100 1)
Emin GO [x
Emin/Eav {Lia) 0.46 {>= 0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.32
Peziciia 0.00 m
Glavne povrdine Eavyg 1]
Mp 1.7 (Strop) 38.5 I 0.52
Mp 1.1 (Zid) 34.1 I 0.59
Mp 1.2 [Zid) 50.4 |x 0.49
Mp 1.3 [id) RO Ix 0,36
Mp 1.4 {Zid) 028 I 0.23
Mp 1.5 (Zid) 713 le 049
Mp 1.6 {Zid) B Ix 0,24

-please pul your own address here-

Divorara '¥'is Amv Stranica 19/30



Dikekt . Dvorana Vis

Ll RE|[LU>X

Dhatum © 22.02.2016 o
1

7 Hodnik 2 light simulation tools

7.2 Saietak, Hodnik 2
7.2.1 Pregled rezultata, Podrugéje vrednovanja 1

Tip Kom. Profvod

INTRA LIGHTING
3 1 Tlpska cznaka 12174352
Maziv syjetiljke C26 PR LED 3400-840 30W 200 1200 FO P43

Fangje 1 x 8y LC280_250 /4224 Im

-please pul your own address hers-
Siranica 20020

Cnorana Wi T



Dijeki
Frostor

Broj projekla
Dialum

8 Garderoba
8.2 Sa?etak, Garderoba

o Dwvorand Vi

C 92,09 2016

8.2.1 Pregled rezultata, Podrugje vrednovanja 1

Fabluimetiag Moneliiin .|

RE LUDXC

light simulation tools

B 200 ] I | 1
; 100 150 200 300 500
Raszvijetljenost [lx]
Opéenile
Lipotrijebljeni ratunski algoritam Swjediljlke & dir Sindirekinom raspodelam
Visina sjetiljke 3.10m
Fakior cdriavanja 060
Lisupnl svjefleani tok svih Zandjs BAET Im
Ukupna snaga 604 W
Ukupna enaga po povrgini (18.09 ma2) 354 Wi (1,65 Vlme( 006)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povréina 1.1
Korisniéki profil: Opiéa podrudja unutar zgrada = Prostarije za pauzy, sanitachu i poog pomod
5.2.4 (EM 12464-1, 8.2041) Gardercha, prostorija za pranje, kupatila, toaleli (Ra =80.00)
Haorizonfalno
Eavy 233 Ix (== 200 Ix)
Emin 166 |x
EminvEav (L) 087 (== 0400
EminvEmaks (Ud) 0.53
LIGR (1.4H 3.8H) «=22.0 (= 26.00)
Peozicija 0.75m
Glavne povrkine Eavg Lo
Mp 1,5 [Strop) 41 Ix 0.34
Mp 1.1 (Zid) 100 1 0.57
Mp 1.2 {Zid) 102 I 0.58
Mp 1.3 {Zid) 100 1 0.67
Mp 1.4 [Zid) 102 Ix 0.56
-please pul your own address hera-
Stranica 2130

Divaiana s novo



Cibjekd o Dvorahe Vs

Prostor

Broj projokia !

Diastum | 22,02.2016 H E ILU _”2 v:—;
8 Garderoba light simulation tools

8.2 SaZetak, Garderoba
8.2.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

Tip  Kom. Profevod

HAVELLSSYLWAMNLA
4 3 Tipaka ornaka L 3031825
Maziv svjetiljke | Syl-Lighier 240 LED 25W NW
[:] i1 % Syf-Lighter 240 LED 25W WY £ 2282 1m

-please pul your awn address here-
Iiyapane Vs nova Stranica 22130



Oy
Proztlar
Broj projekts
Datum

9 Maladvorana

- 29022016

;. Dwosana Vis

RE[LWUXX

light simulation tools

9.2 Sazetak, Mala dvorana
9.21 Pregled rezultata, Podrudjo vrednovanja 1

s el ool e m—

T 115'3 200 S00 S0 750
Rasvigetlienost [Ix
Opéenito
Upotrijebljeni rafunski algoritam Swjetilike s dir -findirekinom raspodjetom
Wigina svielijke 4. 10m
Faktor odravanja D&
Ukupni svietlasni tok svih 2arulja 52392 Im
Ukupna snaga Ip12WwW
Ukupna snaga po povedind (80,60 m2) 485 Wima (157 Wim2M 00k

Podruéje vrednovanja 1

Referentna povrsing 1.1

Korisnicki profil. Obrazovne premise - Obrazovne ustanove
6.36.24 (EN 12464-1, 8.2011) Sportske hale, gmanstithe prostorije, bazeni (Ra >B0.00)

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Ernin/Emakis (Lid)
UGR (2,2H 4.6H)
Pazicija

Glavne povriine
Mp 1.5 (Sirop)
Mp 1.1 (Zid}

Mp 1.2 (Zid}

Mp 1.3 (Zid}

Mp 1.4 (Zid}

Harizontsing
309 I {== 300 Ix)
255 Ix

0.83 {>= 0.60)
0.73

2=21 4 (< 22.00)
0.00 m

Eavg Lio
TBlx .

223 1% 0
207 |x 0,41
223 |x 1,41
207 1x 041

Crecesna W nigwm

-please put your own address hera-

Stramica 2330



Objekl Ehrarars Wis
Frostor

Eroj projokia

Diatum 2202 2016

9 Mala dvorana

9.2 Sazetak, Mala dvorana
9.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip  Kom, Prolzvod

INTRA LIGHTING
5 & Tipskaornaka 16833412201
: Maziv svjelijke ARAGD IPES LED BEW FO B40 wide
Farulje <1 X B INTRA seoul HO 840 /8732 Im

RE[LUDX

light simulation tools

~pleass put your own address here-
Cirsawani Vi fadved

Stramca 24150



Crh|ekt ; Dvorana \is

Froslor

Bro| projekia :
Ciatum P23 201

L]

10 Kabinet nastavnika

10.2 SaZetak, Kabinet nastavnika
10.2.4 Pregled rezultata, Podrutje vrednovanja 1

200 300 500

= 150
Rasvietianost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni ratunski algoniiam
Wisina swvjeliljke

Fakbor odriavanja

0.0 05 1.0 15 20 45 30 35 40

RE LU

light simulation tools

Im]

Ukupni svietlosni tak svih 2anlja

Llkupna snaga

Ukupna snaga po poyrénd (12,07 m2)

Podrutje wednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav {Un)
Emin/Emals {Ud)
Puzicija

Glavne povriine
Mp 1.8 {Strop)
Bp 1.1 {Zid}

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mg 1.4 (Zid)

i 1.5 (Zid}

Mp 1.6 (Zid)

Mlje 1.7 (i)

Svjelife s dir -findirekinom raspodjeiom

3.10m
.60

8520 Im
G7.8 W

G862 Wim2 (1,82 Wim2r1000x)

Referanina povrsinag 1.1
Korignicki profil; Obrazowne premise - Obvrazowne ustanove
6.36.20 (EM 12484-1, B.2011} Proetosije za nastavnike (Ra =30.00)

Herizantalng

308 Ix {== 300 |x)

184 Ix

0.60 (== 0.60)

0.47

075 m

Eavg Lo
S0y 0,76
144 15 0,48
135 1k 0,58
143 Ix 0,42
140 1% .42
141 Ix 0. 544
130 Ix 047
(R ETH 051

-pleass put your own addross here-

Siramica 25730



Dokl [rvarana Wis

Frosior

By projekia : ﬂ ;v— @

Craturm © 22022016 RE | | | | i
L | -

10 Kabinet nastavnika light simulation tools

10.2 SaZetak, Kabinet nastavnika
10.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Tip Kom. Proizvod

INTRA LIGHTIMNG
B 2 Tipska ozhaka  121EV41E204
P Maziy svjetiljke D216 PR LED 3300-840 J4W 600600 FO 1IP43
Fanulje 1 x INTRA LINEAR 15 LED LG 350 / 4260 Im

-please put your own address hore-
Erwi raafsd, W 0T Stranica 268130



Cibjekl Dvarana \Wis
Prostal :

Bro| projekia !

D P20 A0E

11 Teretana

11.2 SaiZetak, Teretana
11.2.1 Pregled rezultata, Podrudje vrednovanja 1

RE LUK

light simulation tools

150
Rasvijetjenost [x]

Opéenito

Ugatrijebljeni ratunski algoritam
Vigina swjetiljke

Fakior odrtavanja

Ulkupni svietlosni tok svih Zarulja
Ukupnea enaga

Ukupna snaga po povréini {96.89 m2)

Fodrutje vrednovanja 1 Referentna povrSina 1.1

Swjediljlee & dir-fincirakinom raspodjelonm
J10m
0.6

46016 Im
336.8 W
5.48 Wim2 {116 Vitma/1 00k)

Korisniéki profil: Opéa podredia unutar zgrada - Prostodje za pauzy, sanitaciu | pro pomod
§.2.3 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za tjelesne vjedbe (Ra >~B80.00)

Harizontalno
Eavy 300 {== 300 kx)
Emin 181 Ix
EminEav [Uo) 0.60 {== 0.40)
EminEmaks (Ud) D44
UGH (3.4H B.2H) ==18.7 {=22.00)
Paozicija 0.75 m
Glavne povriine Eavg
Mp 1.5 {Strop) 53 lx
Mp 1.1 (Zid) 101 1=
Mp 1.2 {Zid) 160 Ix
Mp 1.3 (Zid) 112 I
Mp 1.4 (Zid) 118 1x

U

0.7
054
0.44
0.52
48

-pledse put your own address here-

Croiae. Vi novo

Strandca 700



hjeki [earana Wis

Prostor
E'a‘i{.’r’,:‘”m 3,00 2018 H E ||_—;LU J}Ku
11 Teretana light simulation tools

11.2 Sazetak, Teretana
11.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrodnovamnja 1

Tip Hom. Prozvod

INTRA LIGHTING

7 B. Tipskaornaka | 111EF414204
Maziv svjeliljke 106 PR LED 4700-340 47W 587x587 FO 1P43
Zanulje V1R INTRA FINGER LED LG 535 15752 Im

-please pat your own address here-
D, ¥is N Glranica 28,30



Ohjekl Dvorana Wis

E:E}'ﬁ;ﬂ}juhla o o
Diauem | T 220232018 RE LLL!J>J:_< y
12 Gledaliste light simulation tools

12.2 BSaietak, Gledaliste
12.2.1 Pregled rezultata, Podrutje vrednovanja 1

7 qH
L—. _‘
-I:;'.ﬁ -zé-.u -25.5 _2[-10 A7.6 f1|:5.-|:|- . -1. 25 -11:1|:I T4 . E:.EI -Ei.s Im
I =1 | |
: 1oo 150 200 400 500
Rasvijetljenos [k]
Dpéenibo
Lipotrijebjeni rafuneki algaritam Svjetiljke = dir Sndirektnom raspodielom
Visina svjetiljke 380 m
Faktor edrEavanja .60
LIkupni svietlosni tok svih Zarulja 51124 Im
Ukupna enaga 4664 W
Ukupna enaga po povréni [138.35 m2} 330 Wim2 (1,52 WImaH 00k
Podmudje wrednovanja 1 Referentna povriina 1.1
Horizontalno
Eavg 218 Ix
Emin 123 I«
Emin/Eav {Ua) 0.61
Emin/Emaks (Ud] 0.50
UGR {11.5H 1.9H) <=237
Puoziciga 000 m
Glavne povriine Eavig Lo
Mp 1.5 [Strop} B0 I 063
Mp 1.1 {Zid) 260 b 015
Mp 1.2 {Z3d) 126 0.27
Mp 1.3 (Zid) 117 I 0.25
Kip 1.4 {Zid) 108 Ix .30
Tip Kom. Prolzved
-please put your own address here-
Slranica 20030

Biwirana & nowo



Ohjekt . Dworana Vis
Prostar 1
Broj projekis

Datum . 29022016 “ E D [_U_Jmh

12 Gledaliste light simulation tools

12.2 Salelak, Gledaliite
12.2.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

INTRA, LIGHTING
& T Tipskaoznaka - 15833412201
. Maziv svietiljke - ARAGO IPES LED GEW FO 840 wide
] Eﬁfuﬁe 21 x B INTHA seoud MO 840 1 8732 Im

splease pul your own address here-
Bvmmnm Wi unm Stranica 20430



Sportska dvorana Vis

Date: Or-03-20106

T recini nal vafins shown inthis repart ane the resull of precision cafculatons, based upon preasely posAoned kemingies in a feed
retalicnshn o sach afer and |0 e ama under examination, in prackoes the walues may vany due 0 inlerancas on luminaes, minaies
paastionicag, reflecion propertics and alscincal supply

Calgul.uX Area 7.7.01



Sporska dvorana Wis
Cabe: O07-03-2070
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Sporiska dhorana Vis
Crale; O7-03-2016

1. Project Description

1.1 3-D Project Overview

JA\L N AL/ l’h
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Phadips Lighting BV, - Caloulu¥ Area 7.7.0.1 Page a4



Sportska dyorsia Vs
Dale: OF-03-2016

1.2 Tep Project Overview

MV
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Phillps Lighting B.V. - CaloulLuX Area 7.7.0.1 Page:  4fd



Sportska dvorana vVis

2. Summary

2.1 General Information

Date: 07-03-2016

The sverall malntenance faclar wsed for this project s LB,

2.2 Project Luminaires

Code Ay Luminaira Typs Lamp Type Pawer (W) Flux W)
A 16 ARAGO P P20 narrow $x54W EB_W 4 * FO S4WE40 HO CONST 2300 4° 4BEBD
& 20 BVPGED G2 30K'5 I = ECOT40 2440 1 *2D00D
Thes edal instalted power: B.56 [kWatt)
Bumber of Lumingires Per Switching Moda:
L d
Switching Mode &T-EE-EH Powar (KWt
trening 16 0 164
utskmica 16 12 .61
prifesionalne natjgcanjs 16 20 456
2.3 Caleulation Results
Switching Modes:
Code Switching Mode
i rening
2 takmica
3 prafesionalng natjecanje
(Nluminance Calculations:
Calaulation SHICHING. Type Unit  Ave Minve Minhax
Tresing 1 Surlace lilwminance  lux 222 051 .46
LHakmica 2 Surface eminance  lux 536 oo 050
Protesionalna natjecanja 4 Surface [lminance lux 51 0.7 048
Fhdlp= Lighting B.Y. - CalculuX, Area 77.04 Fage a4



Sposiska dearanz Wis

3. Calculation Results

Date: O7-03-20796

3.1 Trening: Graphical Table frening
LT : Baskelball at Z = -0.00 m
Caloufalicn Surlace [luminance (fux)
=
L]
v
:_ % — - — 1
IIIIEIIII_JII-I-IIIIII LU TRy b v 8 7 110 | S N
I 1 ¥ Y N N NS Y O N S N N U N O | | SN N -
R O | | - - | T T I T 1 I -
= I 1 - e | B ] e -
=
240 [|a4€ 227 340 @5 M| 3T 44| | 4R 2AT [[257 156
| |
i o
174 5 66 [Jass 2 IS xS #s3 @8 25e(]
I
24 35 Mo 23R 2 24
163 180 178 180 A2 186
) = =
¥ ; R
= 170 174 165 174 1m0 e
=] ] T
= y
185 1[E[l"‘~ 178180 183 1aal'
T4 2 M0 zEE T4 1M
o | ==
238 252 E3S 25K 236 254
1N :
e N e T | i B
: ﬂ;., 1] i : i

=
]
i = -
A ——= ARAGD P P20 naurow 42540
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Lporiska cvarana Vis
Diadn: O7-03-2016

3.2 Trening: Filled Iso Contour trening
Cirid ¢ Baskelball al 2 = 0,00 m
Calculalion ¢ Burface luminancs {ux)
150 200 250 :
175 225 275

I - |

i |

b}

= - H
= I

%
i
L
£
!
L
1

i)

14

1 y A 4 L 14

- -1
Eim}
A ——= ARAGD P IP20 namaw 4x540
Average BAlndfwe Min/Max Project mainlenance facior Scaln
223 0.5 046 QLED 1:200

Philips Lighting BV, - Caloul uX Area 7.7.0.1 Page: /14



Sporieka dvorana Vis

Dule: OF-03-2016

3.3 Utakmica: Graphical Table utakmica
Gaid Baskelball af £ = -0.00 m
Cabeulation ¢ Burface lumsnance (lus)
B
. _ na
I e e O O O 1 U O R | 1 |
1 O 0 I T e 1 O O RS O I
i O A G 1 A o o A i o
1 O | S o o e 1 0 I i o e e
1\15&
552
.
}
g..

T O

-1n A ] - - L]
Kl
A, == ARAGO P IP20 narmow dx540W M —&= BWPES0 GZ 30K 5
Aueraos flindAve Minfax Project mainienances Bk
536 Q.70 0.50 0.80

Philips Lighting B.Y, - CalculuX Area 7.7.01

Scale
1:200
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Sportska dvarana Vis

Crale, 07-03-2016
3.4 Wakmica: Filled |so Contour utakmica
Giidd : Baskelball at £ = -0.00 m
Calzulafion ! Eurface Mumbicance (lug)
400 EIIL
..
. ?_m
L] ] ] ] i
i B | 21 L : I o
I N O I I | 1 T T
= I | e ) I o - o | 1 _I'TTTT
T |- 'Ilrr1|||| I T I I I
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! | E S '*.:.":.- :P' s % : i
I :
E
=
]| £ i T 3 e T ] E R T S plL
{ b Ed T T S - | ! 1
T :!_: Hihi= -1'": i : .-__-.!,..d..l. |_'J - j _'-.I o
H"i:: i e I.I-l'-:-! -I."..:-I-'- Cee w1 P [T
H I e '-"\.||| |I-:" = i
* — 1 . b
|
i A - | d b M
(i
B —— = ARAGD P IP20 rerro x50 M —= BVPERD (G2 30K &
Average Ilin'Ave I Tz Project matnlenancss Tacior Scale
538 nro 0.50 (.60 1200

Philips Lighting B.V. - Caloul uX Ares 7.7.0.1 Page 84



Sporiska dvorana Vis

3.5 Profesionalno naljecanje: Graphical Table

Crartee O7-03-20716

profesionalno natiecanje

Grid Basketlall @l £ = -0.00 m
Calculation Surfack Muminance (lux}
=
IH | N
— —] | 3 i
E [ L O A e O i I
= i_. I ) N P LT T T
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= i | i
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= 5z “3‘!3 ) 1;6[!] sE: 947
= 722 @8s oo oeM  Tae vAR| |
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£ =] GEY 42 RID 42| L !-!-Elq'
. Hrl
B 782 B H-.,urwiﬂ- 12z ey
; 2 IAI}) 14 ﬁ!ﬂﬁ oHyr T —
T_% BET Erﬁrz a7 E 857 N 018
= £ S ety e | iy i 4
e S = Sumn et deS
B
-4 At - A H B 1
i)
A - = ARAGO P IP20 narrow 405400 B — = BVPG5H0 G2 3K &
Awerane hniave LR Project maintenance fachor Siale
o1 LA 4B (i (] 1:200
Philips Lighting B, - CaleuluX Area 7.7.0.1 Page: 10014



Sporska dvorana Vis

Crate: 07-03-2016
3.8 Profesionalne naljecan|e: Filled |z Contour prefesionalno naljecanja
Grid . Baskelball al £ = 4,000m
Calculation - Surface Bominance {fux)
T [
70 g0m
= T
-..........F""...h\':'llll111| B | [ ITTIT
Iy ) N I I | | I | P 1 RO T T ) I | L LT 1 181 | R
= ,.-'_“' | 1 I O ) O | I
T -‘\'ﬂr: ._.| | I|||||||||_..||| N N 1 O 1 1 | I T T 711
2

Wimi

[LLE]

-id

AL L A A A AT AR A AR R A AR A A QR AL AT AR LR ]

Eimp
a —— = ARMGO P IP20 narmow 4B b —= BVWPSS) (G2 30K 5
Average MintAve Tl ay Propect maintenance (ector Scala
751 0,70 4B 0.6 1:200

Phillps Lighting B.V, - CalculuxX Area 7.7.0,1 Page: 1114



Hporska dyorana Yis

4. Luminaire Details

4.1 Project Luminaines

Crate: OF-03-2016

ARAGO P IPZ0 pamaw Sx54W EB_W 4xF 0 S4WEAD HO CONSTM000

Light eapul ratios
DLOR
LLORE
TLOR
Lamp Aux
Luminaire watiaga
beasurement code

. OBy
o0
. D.BY
. 4850 Im

2300 W

- D62

Mote: Luminaire data nol from database.

Cliai Flood
BVWPESD G2 30K IxECCOTL0 5

Light ouwlput matios
DLOR
ULDR
TLOR
Ballast
Lamp flue
Luminaire watiage
MbeasUrement cogde

;A
; og
R

: 30000 Im
- 2440 W
- LVAT502002

Philips Lighling B.¥, - CalculoX Area 7.7,0.1

Luminowis Iieraly Dingram  (candelat 000 lurmen|

_ec® 1sg®  1s0° 120

]
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Sportska duorang Vis
Dale; O7-03-2016

5. Installation Data

5.1 Legends

Froject Lisminasrms.

Code CHy Luminaie Type Lamp Typa Fiuie {lrm)
A 16 ARAGD P IFZD namow SxfdW EB_W 4 ° FO S4WE40 HO CONET 4" 4850
i 20 BVPGSDHGZ 30K 5 1*ECOT40 1= 30000
Swiiching Modes:

Codo Swilching Mode

1 rening

2 wlakmica

| profesionalng nafjecanje

5.2 Luminaire Positioning and Crnentation

Switching
ity end Pasitian Admibng Angles hodes
s Xim} Yim) Z{m} Rel THG TMO 1 2 3
1A 4134 <538  BDOO  -80.0 0.0 00 + + +
1*A 4134 539 B0 900 00 00 + + +
1M -11.33 8,03 B0 1456 278 g - # 4
1M 133 902 BOD -1458 278 an - &+ 4
1% A A28 580  BO0 800 00 00 + + +
TEA 4128 BS0  BOD W00 00 00 4 o+ 4
14M 125 828 BOD 595 2 322 g0 - &+ +
100 26 828 BOD 505 a2 00 - & 4
1M =11.74 <0 dd E.00 L1168 ITE an - .
1M 124 044  BEOD 1168 278 0O - - +
1M 681 605 80D B15 381 00 - - +
1° M £81 905 BOD  -B1E 381 Do - - *
14 £75 -GBS 80D  -BO.D 0.0 Do + +
1A £75 GBS 40D 000 00 00 + + +
1°M 2724 015  ADD  BOS  3RA oh - + +
14M 224 945 BOD -BOS 383 0o - + 4
1°A 210 587 B0  -90.0 0.0 00 + + +
1*A =218 B85 8,00 a0.0 0.0 00 + + 0+
144 218 687  BOO 500 og 00 + o+ o+
1A 210 &87  BO0 900 0.0 00 + + 4
1°M 224 045 BO00 991 363 00 - + +
1M 324 915 BO0 991 383 g0 -« & %
1% A BJ5 686  BO0 900 00 00 4+ & 4+
1A 675  6B6  BO0 SO0 o 00 + & +
1M 8.81 3,05 8,00 118.5 A o - - +
1°M A1 905  A00 -1185 351 oo - .
118 1124 -044  BDD 831 27B 00 - - +
1°M H124 044  BDD  B31 TR o0 - - 4
1°M 1125 -828 800 1205 327 00 - + #
1°M 125 @28 800 -1205 327 00 - + +
1A 1128 680 800 500 00 00 + + +
144 128 680 BOD 500 00 0o+ o+ 4
1°M 1133 802 B0 344 276 GO - + +
1"M 1153 po2 A0 344 976 0o - + +
1% A 1134 539 A0 000 B0 0D + + o+

Philips Lighting B.Y. - CalouluX Area 7.7.0.1 Page: 1314



Sportska deorans Vis
Crate: OF-03-2016

Swilching
Dy s Posifion Adiming Angles Mades
Goge X{m)  Y{m} Z¢m Rol. TGO TED 1 2 3
1% N34 538 800 900 0 00 0D + o+ ¢

Philips Lighting B.V. - CaleuluX Area 7.7.0.1 Fage  14/14



RE LUK

light simulation tools

Dvorana Vis - vanjsko igraliste

Prostor

Broj projekia
Stramka

Projakiiran
DCeatum - 2222016

Shjedete wipdnosti lemelje se ma sgzakinom Fatuie provedanom na kalviranks 2anilama, ssjalifkama | nfhesem zagedniteam rade. U
pidkal g moguca manjs ndaluipanis Ne posloje nikakee garancie no datoieke supeili. Provedat ne precarima rikakw odgoenmnet za

naslalu ek odnosno Beu prouzrolami korisvky il Fecoj osoli,

please pul wour own address here-
igradilin Slranica 1/3



Dhjek o Dvorsna Wis - van|sko igralifte

Prostor

Biroj projekia !

A RELUYC
1  Podaci o svjetiljei light simulation tools

1.1 Philips Lighting, BVP120 1xLED120/HW A ()
1.1.1 Stranica s podacima

Proizvadad: Phillips Lighting

other  BVP120 1xLEDT 200N A

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Svjell. iskoristivost El.-ﬁiﬁka 100% Braoj i
Efikasnost sujebljki ¢ 100 Imand Dpis C o LECH 200 W
Klasifikacga COARD 100.0% TO0.0P% Boja V-

CIE Flux Codes 7185583 100 100 avjetiosni bok 12000 Im
UGR 4H BH [20%, 50%, ?ﬂ'}ﬁ}

CO) Ca 2567203

Fredspajna naprava

Ukupna snaga sislama Co120wW

Duzina O AT0 mm

Sirina o A0 mm

Wizina . 58 mm

-please pul your own address here-

ity Stranica 2/3



Chfekt ; Dwiwana Vis - vanjsko igratidlo

Prostor

Broj projekia £ g

Dratum - 32022016 ¥
i RE/[LUDX

2 Vanjsko igraliste light simulation tools

2.1 Saietak, Vanjsko igralitte
219 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

rn]
B

g

50 75 100 150

Rasvijelljenost H:(?D
Opéenito
Upeirijebljeni ratunski algodiam Svjeliljke s dir -findirekinom raspodjelom
Wisina izvora svieflosti 648 m
Faktor odriavanja (.80
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povisina 1.1

Harizantalne
Eavg Tix
Emin 281k
Emin/Eav (Lo} 0.40
EminfEmalss {Lid) 0.25
Pozicija 0,00 m

Tip  Kom, Prolzvod

-pleass put youwr own addrass here-

Igralitin Slranica 303



GILAD WIS

[CRADEVINA: | EPOETSEA DVORANA TNVESTITONR
TLOEACEIA | Gesbaem I23453 60 Ve LAY, PROVEKTA: Lol WL PROFERT
THAZIY FlLNST. IARE STRILE, SLARE STRUIE | TROUCETANT: ANTE MUSTAPIC, dipLing.cl
PRIEETA FUSTAVA LA LASTITL ODMUMIE AL DATRIM: SPLIT. sipeizmj 2016,
AT T = ATRT Al
T.O.F-39116 e . S L LN | Sir. 48
GRADEVINA: SPFORTSEA DVORAMNA
LOKACLIA: cesteom, 123453 ko, Vis
INVESTITOR: GRAD VIS
Tre 530, Svibnja 192, br.2, Yis; OIB: 76456299480
PROEKTANT:
SURADNIK:

GL. PROJEKTANT:
RAZINA PROJEKTA:
L0

KNI A

PROJEKT br:
MJESTO I DATUM:
VRSTA PROJEKTA:

NAZIV PROJEKTA:

DIREKTOR:

ANTE MARDESIC, dipLingarki;§ ANTE MARDES|C

GLAVNI PRONEKT
GL 1-16

a

T.IL E-39/16

SPLIT, sijecanj 2016,

..I.I'_ =

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTROINSTALACLIE JAKE STRUJE, SLABE STRUJE
1 SUSTAVA ZA ZASTITU OD MUNJE

C/ CRTANI DIO

MLADEN ZANIC, dip

E'w

VOLT-ING doo

BPLIT Jadranska ¥



|'$" I til o H .'_.l-l-_ Ly i

d 1 1 i B L F X3 A
1 - FAd L1 L L

i i | & i LIy el r TEF ik

f ¥ Lgimim E 1 I 1TEW N

) 1 =l - | B N
oyl -Tlaf =urfoc 2L o 250 MW

wodma e2ircoro svati ko Sl :.:p_..:_, FA0 |LE

et uti] =t F Ol syfali ko Sygle Lghper 16E F U3
grizdng Sbropno Sy etl md itek 400 Mano, IPGSE

al Wy PROOE LED TZe5MM SIMGLE . £00I10H
ARAGD TFRE LED &8W FD B4D wide
AR 30 1L Eien FO O 1E0on 12w SHaf B
AFERCMITA
ARAGT PSS LED 1320 FO a0 noe w1E% [NTRA

Fhillps Claotflood BYPFH50 G2 30K

Fhilipe Famps BVPTHE T=LECOZE MW A

HE B0 400

ANTE MUSTAPH
magdng.el,

OVLASTEN INIEHIER
ELEKTROTEHMIKE

03524

CRADEVMA:
il

s

ERORTSRA DVORAMA
teslzem, 12H5°3 ko Wis

FVESTITOR:

CHAD W5

RATINA, PROJKENT A

..... e e

SADR AL

GLAMHI PROEKT

GRAFICK] VRS Th, PROWER TA:

ELERTROIERMIIH] FROER]

SnA HATIY PROJEHTA:

EL. INSTALADLE JAKE STRLLE, SUABEE

FROEKTANT: MATE WURTAPES, ol ; FURAADNI:

STLE | SUSTAY Zh ZASTTU 0O phse
RO FAME, il ing el g,(!g«.‘:

BATIH <0 a0A. | MJEReLS;

T, E_38.8

HALRT br - 1.1




B B B

I B R B B
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ik mnel il ko naogredr 5 e
Frmi -__|:_:I' W0 nodgrodn ek Srine
ik seietil ®o nodarod RS Shrid
= griis v bl Rt nfhigh] - A
I7 v el o sQrognm  Sinio PO
donog memhil o Taiat O 14y diliiis
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ANTE MUSTAPIC
maging.el,

E3534  OVLASTEN BITHITH
ELEKTROTEHMIKE

CRAJIEWMA;
Lok AT

ERORTEEA, DWORAMA
Lesl.zem, I!ﬂ:l_.".'l k0. Wiz

MYESTITOR:

GRAD W5

SabR A

CRAFICH)
SINEL

RABMA PROJEKTA:

.

OLAWH] PROVEKT

Ay

ELEK TROTEHHILK] PROLER]

HAZN PROJEKTA:

EL IMGTALACLE JAKE STRLLE, SLABE
STRWLE | SUSTAY Ik IaSNTY Ol U

PROUEETANT:

ANTE WUSTAPIE, dw.rﬁ.‘.%-’ﬁji""

SRiRALMIE:

JOEHO TANIC, diplivg. Bl Pl

THk= E-396

oAt T B,

HLERIL

HelRT bz - 1.2
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180w

Ugradna zidna svjelilka 2o unutarnju montaZu so Stednom /LED Faruljom,
montirg se u zidu stubista, cco v=20-30cm od poda. Tip pr. izboru nvest

tl. izvod za sonitarije.

EL izvod za el. opremu —jednafazni.
El. izvod #za el. opremu —trofazni
Ll izvod zo reklamu.

Uredjaj za napajonfe i nadzer siqurnasnih svietil ki u trajnom i
pripremnom spoju. (centrala siqurnosnib svjetilji).

Zidni infracrveni senzor pokreta zo upravljonje rasvjetom (01807, P65,

Vanjski zidni infrocrveni senzor pokreta so fotosentorom za upravjonje
rasvjetom (0-1807), IPBS.

Strepni infracrveni senzor pokreto za uprovjonje rosvietom (0-3607) P65,
Sklopka p/2 10A, 230V —ohitna,

Sklopka p/2 104, 230V —izmjenitna.

Sklopka p/2 104, 230V —kriina,

Sklopka n/2 104, 230V —obigni vodotijesni.

Sklopka n/2 104, 230V —izmjenitni vodotijesni,

Sklopka n/¥ 10A, 230V —serijgki vodolijesni,

Sklopka p/# 104, 230V —obitna sa signalnom svjetiljkom u p/2 kutif
Set od 14 sklopki (u prekidozkoj kutiji so kijutern) 10A, 230V u p/¥ kutij.
Tipkalo zo rosvietu, p/¥ 10A, 230V,

Tipkalo za isklop napona mrede u nuidi

Jednofazna p/2 Suke prikluénica 16A, 230V,

ANTE MUSTARIS
rtagng.cl,
NS NG ™ amorowss
ELEKTROTEHNIKE
(e TR RS GPORTEICE DHAORANE INVESTITOR: fRan WS
L A tealaem, 1234553 Koo ¥ig o
Al AL RAZINA PROENTA. | GLAVM PAGERT
GRAFICI VAL TA PACERTA: | ELERTAGMEARH PRER]
SNEL PATIY FRRGIER TA; EL. WSTALACHE JAKE STRSLE, 5,AFE
>~ STHUE | SUSTAY 74 TRETIAU GO, JORE
PROENTAHT: | ANTE MUSTAPKS, aiplaff Sy o | sumath: Jobke Batid, diplingd. «Hp
Ti- E-Z3/6 | OATUM: £ o076, | MEERLD: HACET #irs 1.5




EEEEE@QEIEH@B

K

=
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Jednofazna dvostruka p/i Suke prikljuenica (i dvije u istom kuéistu),

164, 230V

Jednofazna p /% wvodotijesna Suko prikljuénica 164, 230V, so poklopcem.
Jednofozna n/? vodotijesno Suke priklutnica 164, 230V, so poklopcem.
Trofazna n/¥ vodolijpsna Suke prikljuénica 164, 400V, sa poklopcem.
Trofomno p/i vodotijesno Suko prikljuénico 164, 400V, sa poklopcem.

Padna p/2 prikljutne kutijo so slijededim elementimo:
~ Jx jednofazna $uko prikljufnica 164, 230V mrefa (bijele boje)

— 3y informatitka prikl pénica Rd 45,

Kutijo za izjednofavanje polencijola so stezalkoma i poklopcem,

El. mator.

El. razdjelnik

Uredoj zo el. kompezocip
Razdjelnik sprinklera

Crpka za vodu.

Odsisni ventilotor

Termostat —uprovljet rekuperofora.
Termostal —upravljot klima jedinicamao.
Vanjska klima jedinico

Unutra#njo klimo jedinico.

Klima komoro

Unutradnja stropno klima kanalna jedinica.

ANTE MUSTAPM
mhaging.el.
H3534  ONLASTEN IMIERACR
e ki |:-9-'-'|:|=|T5I-:'.|5. DWORANA FiVESTITOR: GRaO WIS
LK ACTIA feplzem. 1234355 Mo ¥is
BADITE M RAAMA PROIERTA: | LAV PROJERT
GRAFICH VRSTA PROERTA. | ELER THGTEHMGE PROERT
SIMELL HATIY PROJEKTA: EL WSTALACLE J&KE STRUIE, SLiEE]
S SIRUE | SUSTAY 2k ZASTIR OO MUNC]
PROUEKTANT ARIL WUSTaME, dipl B SLETALNIH: Qo TAHIC, diptmg e, iR
T.0. E- 33,15 | DATiB; T araa | wUERLO: MAGRT hr; - 1.4




® Bowgdeoe Wae aﬁéig-:ao

Telefonska centrala.
KO
=l UKD = ugradbeni telefonski kobelski ormar,
{tfus Informaticka prikluénica R 45 za befiéni internet u sp. stropu (WFI),
[=] [ Informatika prikljuénica BJ 45 Catb.
i Zawsna TV/SAT/FM prilkd uEnica.
[vo<] Vatradojovna centrala.
AMTE MUSTARI
g ireg.el.
T | 02524 OVLASTEN)INZEMSER
YOID o ANGH ™ S
GRABEWVIRA: SFORTEE A DVEIRAN & MYESTITOR: CRAD WS
L A caslzere. 1234553 koo ¥ie
SAOREAL. RAZINA PROEKTA, | GLAVM PROERT
GRAFICH WRETA PROEKTA | ELEKTROTERMICH) PROJEKT
s PRSI |G NI T S
PROEKTANT. AATE MUSTARIE, uiu..lﬁ;ﬁ‘:"'l‘* S AT |50 1A, avhingal g
TG E-30/98 | DATLE, T ot gons. | MAERLEe HACRT - - 1.5

dedinice za powat topline—rekuperator

Fenomat 1500W, 230V, zo suBenje ruku u sonitarnom Everw.

Odsisni venlilotor za odsisovanje dimnib plinowa.

Tipkale 1-0-2 za upravjonje elementa zo odimljovonje stubidto,

Element za odimljovanje stubisto.

Tipkalo za alarm sustovo zo odimljovanje stubista.

ProtupoZarma

zaklopka.

El. malor prozora 2a odimijavanje

Stropni zvutnik snage 6W, sa stupnjevima od 1/3/6W 100V,

Dwénik dvarane

Requlator glosnofe zwuka.

Mikrofon.

Razglosni uredjaj.

Strojarski ventilator no stropu

Komunikacijski ormar.




I8 8 =

@ 1

Ly
-3
—

Faveing TV prikljuénica,

Mikrafonski pultic,

Dinamicki #iéni mikroton.

Be#fnl mikrafon.

Prikljuéna pleta sa 4 ko, XLE mikrofonskih utiénica,

El. sat.

Uprowjotka jedinico sofova — malitni sat.

Marmni uredjaj (zvonce | svjelle) za poziv iz invalidskog WC-a.

Alarmni prekidod no pritisak | s0 yrpecom za povaden je,

v=60cm u invalidskom WC—u.

LIKS

Modul za mjerenje 24 sec.

Upravjotko konzola semafora,

L=l |, ormar semofora.

) Elekrtonigki sportski semafor sa wiSe modula.

AMNTE MUSTAPRE
kg ng.el,
2524  OVLASTENI INZEMIER
ILEETROTEHMIKE
O DE kA SFORTINA CVORANA INVESTITOR CRAT WS
L AL Eeel.zern, 1234555 ko Va
SADRT AL RADNA PROAKTA | GLAVN PROVERT
CRAFICH] WRSTE PROJEK Ta: ELEM TROTEHMCH: PROEIT
Sldahu MATTY FROEK TA: EL. INSTAACLE JAKE STRLAME, SLASEH
STRUGE | SUSTAY B TASHTD 0D Az
FROEITANT: AMTE MUFSTARY, nip.ljﬁ'.’?""r" SURADNIR: JOSKD FANIE, digling.al. )
Th: E=3s 516 | DATLIM; L ani i | WERILE MACAT br: - i.6




i E

GRADEVINA, SPORTSIA DVORANA HVESTITOR: GRAD WS
LOKACIJA: testazem, 12345/3 ke Maa |
SADRZAL ! RAZINA PROGENTA: | GLAVNI PROJEKT

EL, BSTALACIIA YRSTA PROJEKTA: B,EHTHDTEI-IbFIﬁﬁI FROJERT

- IR NAZIV PROJEKTA: EL, ®ISTALACKE JAKE STRLAE, SLASE]
o _ 1 STHLLE @ SUSTAVY ZA ZASTITU GO NUNE
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1. TEHNICKI OPIS

D.1.1. Zahtjevi iz projekinog radatka koji se odnose na zaStitu od munje
Ma temelju procjene rizika odrediti je [ potrebno postaviti sustav zastite od munje.

D.1.2. Opis gradevine i okolne gradevine
Sportska dvorana na Visu je gradevina dimenzija 35x29x9m. Sastoji se od prizemlja, kata,

planirana izgradnja je od betona. Krov je ravan, Gradevina je smjedtena u naselju,

D.1.3. Podaci o vjrojatnej gustodi ndara ili brojo grmljavinskih dana
Prema izokeraunickoj karti Republike Hrvaiske na lokaciji promatrane gradevine broj
grmljavinskih dana 1znosi:
Ty46 dana/godiinge.
Chdatle je gustoda ndara munja:
N=4.6 udara po km® godiinje.

D). 1.4, Opis sustava projektirane gradevine

Susiav zadtite od munje (LPS) koristi se za smanjenje fizitkih Steta zbog udara munja u
gradevine. Sastoji s¢ od vanjskog | unutarnjeg sustava zaStite od munje.

Vanjski sustay zaitite sasioji se od sustava hvataljki, sustava odvoda | sustava uzemljenja,
dek se unutradnji sustav zaStite od munje sastojl od sustava za izjednaéenje potencijala 1 urederim
sigurnosnim razmacima unutar gradevine koju treba zastitit.

Sustavu uzemljenja namjena je odvesti | raspréiti struju munje v zemlje. Za predmetn
postoji temeljni uzemljivaé vrste B. Vrsta B osnovnih uzemljivaca su uzemljivai u obliku prstena
izvan gradevine u dodim s flom na najmanje 80% svoje ukupne duljine ili temeljni uzemljivad,

Postojedi je uzemljivad u temelju, traka FeZn traka 30x4mm, Traka je povezana s armirano-
betonskom konstrukeijom, a isto tako su i medusobno povezane armirano-Zeljerne Sipke, koje se
nalaze u stopama temelja. Pri mjerenju otpora rasprostiranja treba primjeniti “U-I" metodu 1 1o u
odnosu na neki udaljeni uzemljivaé.

Sustav hvataljki uz pomod metalnih djelova kao npr. 3tapova, mreZe vodila ili ulanfanib
#ica sluzi za prihvaéanje udara munja i preko sustava odvoda, odvode struju munje u sustay
uzemljenja, Geometrija 1 mspored hvataljki | odvoda odredena je metodom mreZe (Faradayey
kavez). Gustoda mrefe hvataljki 1 odvoda slijedi iz odabranog razreda zastite (LPS 1, 11, TIT il TV).
Razred zadtite se odreduje procjenom rizika, & u slijedecoj tablici su prikazani Sirine oka mrefa
hvataliki i tipiéni razmaci odvoda | pratenova za odredeni razred LPS-a.

Razred LIPS | Sirlon oka mrefe hvataljke, | Tiphnl razmar odvada i
m prstennya, m
I | Sns 0
i 1010 10
I ' 15%15 ' 15
v ' 20x20 0

Sa postojeceg temelinog uzemljivaca izvodi se odvode prema krove, Na visini eca 175-
200cm od nivea poda je predvideni su rastavni mjerni spojevi u katiji od nehrdajuéeg materijala. Do
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njepa se sa temeljnog uzemijivata je polagena traka u betonskom zidu il stupu FeZn 30x4mm. Od
rastavnog mjernog mjesta do krovaih hvataljki se poladena je traka FeZn 20x3mm u betonskom
zidu ili stupu, Mora se paziti da se odvodi rade iz jednog komada te da se savijanje izvodi radijjusom
R=200mm, oddnesno da se traka ne lomi pod kutom 90" ili manjim. Na mjestima gdje vertikalni vod
prefazi pored metalnih dielova (okvin vrata | prozora, metalne ograde i s1.) treba osigurati
moguénost prikljucka tih djelova na odvod.

Odvoedi na krovu spajaju se na hvataljkw. Hvataljka je traka FeZn 20603 mm na
odgovarajuéim nosaéima za kupu kanalicu i beton-hofno sa strane i spustovi.

Metalne konstrukeije na keovu 1 prodeljima poput reSetki, prozora, vrata, cijevi (bez
zapaljivog odnesno cksplozivieop sadefaja), ograde, kifnog oluka, elemenata na proéelju i sl., bez
vodljivog nastavka u abjekt, spajaju se na sustav hvataljki i odvoda s metalnim komponentama.

Strojarske instalacije (klinma uredaji, ventilaton 151}, rasvjetna tijela, SAT-TV oprema i
ostala elektrina oprema s vodljivim clementima koji ulaze u objekt, e se izolacijom pomodu
sigumosnog razmaka (Stapna hvatalika na sipurnosng) vdaljenosti od opreme). U sluaju kada nije
mopnde izvesti sigurnosni razmak navedena oprema se poveziuje s metalnim komponentama sa
sustavom odvoda 1 hvataljkic

Za unutarnji sustav zadtite je predviden sustav za izjednaavanje potencijala kojim se na
LPS spajaju odvojeni vodljivi djelovi, izravnim spajanjem ili putem vredaja za zastitu od wdariog
napona i struje (odvednici prenapona i struje munje-SPD) bo) smanjenja raelika potencijala
nastalih zbog struje munje.

Sabirnice za izjednaéavanje potencijala postavijaju se tako da se spoje svi:

- svi vodljivi opskrbni vodovi (eleliroenergetski vodovi, telekomunikacijski vodow,

metalne cijevi i s1.) koji ulaze u zadtitnu zonu LPZ (izravno ili uz pomod  odgovarajuéeg

SPD-a),

- zaftitni dozemni vodiéi PE,

- metalne sastavnice unutamjih sustava (npr. orman kudidta, police i sl.)

- magnetski zasloni LPZ-a na vanjskoj i unutra8njoj strani gradevine.

Za izjednaéenje potencijala u objekiu, sa temeljnog uzemljivada izvodi se slcl-budan kraj za sabimicn
za izjednatenje polencijala u GRP, qup se izvodi Cu Zicom @ 8mm (50mm’),
Owi izvodi vjedno slufe kao mjerni spajevi za mjerenje otpora temelinog ueemljivada.
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3. 1.5. Popis primjenjenih propisa

1. Tehnitki propis 2a sustave zadtite od djelovanja munje na gradevinama, NN br, 87/08 j 33140

2. HEN EN 62305-1:2007, Zadtita od munje, 1, dio: Opéa naéela (TEC 62305-1: 2006; EN
62305-1: 2006)

3, HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravijanje rizikom (IEC 62305-2: 2006: EN

62305-2: 2006}

4, HRN EN 62305-3:2007, Zaftita od munge, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost

za #ivol (TEC 623035-3: 2006; EN 62305-3: 2(06)

5. HRN EN 62305-4:2007, Zastita od nunje, 4. dio: Elektnéni 1 elektroniéki sustwvi unutar
gradevina (IEC 62305-4: 2006; EN 62305-4; 2006)

6. HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje — Telekomunikacijski vodovi - 1. dio: Instalacije

s optiékim vlaknima (TEC 61663-1:19904 Corr.1:1999; EN 61663-1: 1999)

7. HRN EN 61663-2:2003, Zadtita od munje — Telekomunikacijski vedovi — 2. dio; Vedovi s
kovinskim voditima (IEC 01663-2:2001; EN 61663-2:2001)

%. HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zadtite — Znakovi (CLC/TR S0469:2005)

0. HRN EN 50164-1:2003, Sastemvnice sustava zastite od munje (LPS) + A1:2007 — 1, dio:
Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:19994+A1 . 2006)

10. HRN EN 50164-2:2003, Sastavnice sustava zaStite od munje (LPC) + A1:2007 - 2 dio:
Zahtjevi za vodite | uzemljivate (EN 50164-1:2002+A1:2006)

11. HRN EN 50164-3:2007, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) - 3. die: Zahtjevi —za
iskridta za odvajanje (EN 50164-3:2006)

12. HRN 1EC 61643-1:2007, Odvodnici prenapona i udarnih struja za mski napon, Odvodnic
prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mrede — 1. dio: Zohtjevi i
ispitivanja (IEC 61643-1:2005).

|3, HRN EN 61643-11:20XX, Odvodnici prenapona i udamih struja za niski napon — 11 dio:
Owbvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrefom — Zahfjevi 1

ispitivanja (1IEC 61643-1:1998+Corr.: 1998, modified; EN 61643-11:2002+A11: 2007}

14. HRN IEC 61643-12:2007en, Odvodnict prenapona 1 udamih struja za niskn napon, 12,
dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mrede -

Izbor i natela uporabe (IEC 61643-12:2002)

15. HRN EN 61643-21:20XX, Odvodnici prenapona i udamih struja za niski napon, 21. dio:
Odvoadnici prenapona | udarmih streja povezani s telekomunikacijskom i signalnom
mredom — Zahtjevi za uporabu i ispitne metode (TEC 61643-21:20004-Corr. . 2001 ; EN
61643-21:2001)

16, HRN CLC/TS 61643-22, Odvodnici prenapona i udamih straja za niski napon, 21. dio:
Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s telekomunikacijskom i signalnom
mredom— Nadela odabira | primjene (IEC 61643-22:2004, modified; CLCTS 61643-
22:2006)
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D.2.PRORACUNI

D.LLPROCIENA RIZIKA

Prorafun procjene rizika izvodi se prema "Tehnickom propisu za sustave zaghite od djelovanja

munje na gradevinama®, NN br 87/08, kaji za W svrhu upuéuje na hrvatske normu HREN BN 62305-
2,2, dio -"Upravljanje rizikom",
Procjena nzika se izradunava u nekoliko inadica od kojih svaka mora donositi nizik jednak ili manji
od podaosivog. Kriterij veliGine rizika su vrijednosti podnosivog rizika prema nommi. Kao mjere

zadtite kombiniraju se u svakoj inagici razne klase vanjske zastite £ mjerama unutrasnje zastite kao
o je izjednadavanje potencijala, postavijanje odvodnika udamih napona i struja, te ostale opce

mjere sigumoesti kao Sto su prolupoZame mjere, ozanke upozorenja itd.

Sadrizaj procjene rizika

Popis skracenica

Nomativoe osnove

Rizik nastanka Stete i 1zvori Etete
Podaci za projekl

Rizici koje treba uzeti u obzir
Gengrafski podaci i podaci za gradevinu
Podjela pradevine na zone zaStite od munje/zone
Opskrbni vodovi

Rizik od poZara

Mjere za smanjenje posljedica podar
Poschna opasnost za ljude u zgrad
Proradun rizika

Rizik R1, Ljudski #ivoti

Rizik R2, Javna opskrba

Odabir zastitnih mjcra

Zakonske obveze

Opde abavijest

Delinicija nazivlja
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L. Popis skradenica
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slapa amortizacije

razdoblje amoriizacije

navéana vrijednost Fivetinja u nekoj zoni

noviana vrijednost neke zone gradevine

novtana vrijednost sadr¥aja neke zone

novieana vrijednost sustava v nekoj zoni (ukljudujuéi njihove funkcije)
ukupna novéana vrijednost gradevine

koeficijent lokacije

godigngi trodkovi svih pubitaka bez zagtitnih mjera

podiinji troskovi odabranih zastitnih mjera

podidmi trodkovi preostalib gubitaka

izjednaéivanje p{;b:a'u‘:ijah u LPS-u (en: Lig]:tning_ﬁquipﬂleutiﬂl Eﬂlidiﬂg}
visina gradevine

najvisa tofka pradevine

kamatna stopa

koeficijent kojim se uzima u obzir uéinkovitost vanjskog zaslona gradevine (vanjski

prostorni zaslon)
girina oka mrefe vanjskog zaslona gradevine
koeficijent kojim sc uzima u obzir néinkovitost unutarnjez zaslona gradevine

(unutarnji prostomi zashon)
firima oka mrede unutarnjeg zaslona gradevine

gubitak ljudskih Zivota

guhitak javne opskrbe

gubitak nenadomjestive kulturne bastine

pospodarski gubic

duljina gradevine

clektromagnetski udarmi val munje (én: Lightning Electromagnetic Impulse)
Luitita od munje (en: Lighining Protection) {sastoji se od sustava za za&titu od munje
{LPS-a) i zaStitnih mjera protiv LEMP-a (SPM))

razina zaitite od munje {en: Lightning Protection Level)

sustav 2a zastitu od munje (en; Lighining Proctection System)

zona zastite od munje (en: Lightning Protection Zone) (zona u kojoj viada odredeno
clektromagnetsko oknu#je)

slope odréavania

broj opasnil dogadaja zbog udara munja u gradevinu

grustoén udara munja

vierojatnost da udar munje prouzroéi materijalne Siete na gradevin
izjednativanje potencijala u LPS-u

uskladen sustay SPD-a

rizik #tete

rizik pubitaka ljudskih Zivota o gradevini

rizik pubitka javne opskrbe
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Ry rizik pubitka nenadomjestive kulturne bagtine
R4 rizik pospodarskih gubitaka v pradevini
Ra sastavnica rizika za ozljede #ivih bica (pri udam munje u gradevinu)
Rpa sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini {pri udare munje u gradevinu)
Ry sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u gradevinu)
B sastavnica rizika za kvar unutarnjib sustava (pri udaru munje pokraj gradevine)
Ril sastavnica nzika za ozljede £ivih biéa (pri udam munje v spojeni opskrbni vod)
Ry sastavnica rizika za matenjalne Stete na gradeving {pri udaru munje u spojent
opskrbini vod)
Ry sastavnica rizika za kvar unutamjib sustava (pri udam munje u spojeni opskrbni
vipd ]
Rz sastavnica rizika za kvar unutarmjih sustava (pri udar munje pokra) spojenog
apskrbnog voda)
B prihvatljivi rizik Stete {vrijednost rizika Stete prihvatljivog za $ticenu gradevinu)
If koeficijent smanjenja nziks od poZara na gradevini
In koeficijent smanjenja rzika koji uzima u obzir zastitne mjere za smanjenje
posljedica poara
SM godisnja novéana uiteda
SPD uredaj za zadtitu od udame struje i prenapona munje (en: Surge Proteciive Device)
SPM zakititne mjere protiv LEMP-a (mjere za smanjenje rizika od kvarova elekiriénil i
elektroniékih sustava zbog LEMP-a) {en: Surge Protective Measures)
tex trajanje prisutnosti opasnih cksplozivnih atmosfera
W Sirina gradevine
Z zone gradevine
2. Normativne osnove

MNiz normi HRN EN 62305 sastoji se od ovih dijelova:

- HEN EN 62305-1:2013 - Zaftita od munje — 1. dio: Opéa nafela®

- HRN EN 62305-2:2013 - _ Za&tita od munje — 2. dio: Upravljanje nzikom®

- HRN EN 62305-3:2013 -  Zastita od munje — 3, dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost

za Fivot"
- HRN EN 62305-4:2013 -, Zadtita od munje — 4, dio: Elektritni i elekironitki sustavi unutar

gradevina®™

3. Rizik nastanka ftete i izvori Stete

Za izbjegavanje posljedica udara munje mora se promatrana gradevina zagtititi odredenim zastitnim
mjerama. U normi HRM EN 62305-2:2013, Upravijanje rizikom opisan je postupak procjene rizika
s pomocu kojeg se odreduju potrebne zadtitne mjere od udara munje. Svrha wpravljanja rizikom je
da se s pomodu zagtiinih mjera smanji rizik na pribvatljivo razinu.

Provedena procjena rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 za projekt SPORTSEA
DVORANA, fest.zem. 1234573 k.o. Vis - gradevinu Gradeving pokazals je da na promatranc)
pradevini treba postaviti zagtitne mjere, Proratunom je ustanovljena odredena opasnost za
gradevinu te, ake jc potrebno, zastiine mjere za smanjenje rizika. Rezultat procjene rizika ne smije



[ GRABEVINA: [ SPORTEEA DVOILAHA INVESTITOR, [ GRADVIS
[ TAOKACITA e, | 25T K Wis AL PRCHER TS | GLAYMIFROIEET
CNAZIV. | ELIMST. IAKE STRUIE, SLABE STRUFED PRODER TANT ANTE MUSTAPIL. dipling.el
PROJERTA: SUSTAVA ZAZASTITUDD MUNIE "R TDATLM: EPLIT, sijetan) 2016 —
| MIATTS o ATRTAT
|t £3us L S Sir, 56 |

biti samo razred sustava Fastite od munje, nego cjelovito rjedenje zastite ukljuéujudi i potrebne
mjere zaslanjanja protiv pojave LEMP-a,

4. Podaci za projekt

4.1 Rizici koje treba weeti u obair

Ma temelju vrsie | naéing uporabe gradevine Gradevina, odabrani su 1 razmotreni ovi nzick:
Rizik R1:  Rizik za gubitke udskih Zivota: R LOOE-03
Rizik B3:  Hizik od gobitka javne opskrbe; R 1L O0E-03
Zajedno s odabirom rizika definirami su i pribvatljivi rziei BT,

Cil) je procjene rizika da se trenutaéni rizik dovede na prihvatljivi rizik BT 1 to putem gospodarski
opravdanog odabira zaStitnih mjera.

4.2 Geogralski podaci i podaci za gradevinu

Osnova za procjenu rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 je gustoda udara munje u zemljuo
Mg. Za lokaciju promatrane gradevine Gradevina najprije se s pomoéu Karte broja grmljavinskih
dana oéita broj grmljavinskih dana 46,00, Cdatle se radunskim putern dobiva pustodéns udara u
zemlju Np (1/god/km?).

Mapomena: taj naéin posrednog odredivanja vrijednosti Ny vrijedi za sve zemlje koje imaju korte
broja grmljavinskih dana, a jod nemaju karte gustoce udars munje!

Za opasnost izravnog udara najvaznije su dimenzije pradevine. Na temelju toga odreduju se tzv.
sabirne povriine za izravne i neizravne udare munja. Gradevina Gradevina ima ove dimenzije:

Ly  duljina: 37,00 m
Wh  Sirina: 28,00 m
Hy  visina: 11,00 m
Hph  najvisa toéka (ako postoji): 0,00 m

Ma temelju podataka o velifini gradevine dobivaju se ove izratunane sabirne povriine:

Ad  sabirna povi§ina za izravne udare: 8.747.00 m?
Am  sabima poviding za neizravne wdare B50. 398,00 m*

{udare pokra) gradevine):
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Vafan aspeki za ndredivanje broja mogucih izravmih | netzravaih udara munje je 1 okolica
gradevine. Za gradevinu Gradevina je ta okolnost odredena faktorom:

Relativni poloda) Cgq; 1,00

S obzirom na gustoéu udara monja u zemlju i veliding gradevine te njene okolice, moZe se ralunati
sovim vrijednostima broja opasnih dogadaja:

= hroj opasnih dogadaja zbog izravaih udara u gradevinu: Ny = 0,402 1/god,

» broj opasnih dogadaja zbog neizravnih udara v gradevinu: Npg = 39118 1/god.

4.3 Podjela gradevine na zone zadtite od munje/zone

Gradevina Gradevina pri raematranju nije podijeljena na zaStitne zone od udara munje odn. zone,

4.4 Opskrbni vodovi

Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazni opskrbni vodovi promatrane pradevine uzeti u
obzir, Spojeni elektriéno vodljivi cjevovodi ne moraju se wzimati u obzir ako su spojeni na glavnu
sabimicu za izjednadivanje potencijals gradevine,

Ako ti vodovi nisu tako spojeni, onda postoji opasnost koja se mora uzeti u obzir pri procjeni rizika
{pripaziti na zahtjev za izjednadivanje potencijalal)

-Vaod |

Zn gvaki odredeni vod wivrdeni su ovi parametri, npr. kaso:
» vrsta voda (nadzemni/kabelski)
» duljina voda {izvan gradevine)
= okolica
= spojena gradevina
« padin vodenja unutamje instalacije (sa zaslonom/bez zaslona)
« najmanji podnosivi udami napon (naponska Evrstoda krajnjih uredaja),
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Ma temelju toga utvedena je mopuéa opasnost za gradevinu kao | njen sadriaj kao posljedice udara
munja u apskrbng vod ili pokraj njega. 8o je uviSteno u procjenu rizika,

4.5 Rizik od poiara

Rizik od pofara v pradevini je jedan od najvaziijib elemenata za izratun potrebnih zastitnih mjera.
Rizik od po¥ara za gradevinu Gradevina je kategoriziran kao:

- Mormalni rizik od poZara

4.6 Mjere za smanjenje posljedica pozara

1] praradunu su za smanjenje posljedica poZara odabrane ove za&tiine mjere:
- Misu poduzete nikakve mjere

4.7 Posebna opasnost za ljude u zgradi

Ma temelju broja ljudi moguda je opasnost nastanka panike na gradevini Gradevina, kategorizirana
kako slijedi:

- Prosjedna opasnost panike (npr. gradevine za kultume i Sportske pricedbe sa od 100 do
1000 posjetitelja)

5. Proracun rizika

Kako je opisano u 4.1, izradunani su sljedeci riziei kako je navedeno u 5. Za svaki je dzik plavom
crtom oznadena prihvatljiva vrijednost, a zelenom ili ervenom dzik dabiven radunom.

5.1 Rizik R1, Ljudski Fivoti

Za ljude izvan | unutar gradevine Gradevina izrafunani su ovi rizici:

Pribvatljivi nzik: 1LOOE-05
lzracunani rizik R1 (nezadtidena gradevina): 1,45E-04
lzraéunani rizik R1 (zadticena gradevina): 3 49E-(6
Ber rasblih mpera £a zadtilnim mjerana
RT RT
R R = O .
s i£s] | 5,406-04 | [ IE-5

Da bi se smanjilo postojede rizike motaju se poduzeti zaStitne mjere prema opisu u 5.3
5.2 Rizik R2, Javna opskrba

Tzracunani rizik B2 za prekid javne opskrbe za gradevinu Gradevina iznosi:
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Pribvatljivi rizik RT: 1LOOE-03
Irzradunani rizik R2 {nezadticena gradevina): 1,.33E-02
lemfunani rizik B2 (za nezadticenn gradevinu):  6,63E-04
Bez zalitnh miera Sa zasEinam mjerama
BT AT
R R &
FE02 |:|,|:|n1| £63E +|| Q9,001

I3a bi se smanjilo postojece rizike moraju se poduzeti zadtitne mjere prema opisu u 5.3
5.3 Odabir za&titnih mjera
Okdabirom sljededih zadtitnih mjera postojeci se rizik svodi na prihvatljive rzinu.

Predstojedi odabir zadtitnih mjera je dio upravljanja rizikom za gradevinu Gradevina 1 vrijedi samo
#a tu pradevimi.

Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravljanja rizikom za Objekt Gradevina i vrijedi samo za

tu gradevinu.

Laktitne mjere Stanje sa zagtitom [ Zeljeno stanje:

Podrulje Lagtitna mjera Koeficijent
; Sustay zadtite od munje LP'S

pB: LPS razreda I1 1.OOOE-0]
lzjednadivanje potencijala u okviru LPS-a

pER: lzjednadivanje potencijala xa razinn LPL S.000FE-02
Il LPL 1V
Vod 1:

pSPD, Uskladena 8P zastita 5 DODE02

LPL 3ili 4
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. Lakonske obveze

Provedena procjena rizika odnosi se na podatke upravitelja zgeade 1/1li vlasnika il struénjaka, kaji
su ih pribvatily, izraéunali ili odredili na lica mjesta. Mora se upozoriti da se te podatke mora nakon
procjene jof jednom preispitati.

Postupak raéunskog odredivanja nzika s pomodu programa DEHMsupport u skladu je s notmom
HEN EN 62305-2:201 3.

Mora se upozoriti da proizvodat programa za procjenu rizika nije pravno odgovoran za bilo koje
podatke, podloge, slike, crie?e, mjere, parametre kao i rezultate,

7. Opée obavijesti

7.1 Sastavnice vanjske za&tite od munje

Sastavnice zadtite od munje koje se rabe za konstrukeiju vanjskog sustava zaStite od munje moraju
udovoljavati edredenim mehanifkim i elekiriénim zahtjevima koji su postavljeni u niza normi EN
50164-x. Taj je niz normi, primjerice, podijeljen na ove dijelove:

- EN 50164-1:2008 Fahtjevi #a spojne elemente

- BN S0 64-2: 2008 Zahtjevi za vodile i uzemljivade

- EM 501 64-3:2006 + Zahtjevi za iskrifta

A1:2009

- EN 50164-4:2008 Lahtjevi za drZade vodiéa

- EM 50164-3:200% Zahtjevi za uzemne zdence 1 brtvenice vodiéa
uzemijivaca

T.1.1 EN 50164-1:2008, Zahtjevi za spojne elemente
Fahtjevi za spojone elemente, kao npr. za drfade, dani su u pormi EN 50164-1, To za izvodada

sustava zadlile od munje znali da sve spojne dijelove mora odabrati za oéekivano optereéenje (H ili
N} na mjestu ugradnje. Tako se, primjerice, mera za hvataljko (100 % struje munje) odabrati
spojnica za opterecenje H (100 kA), a za, primjerice, mrezastu hvataljku ili uvod u vzemljivac
ipdje tete samo dio struje munje) se mode odabrati spojnica za opteredenje N (50 kA).
Chlzovarajuda svojsiva za takve primjere uporabe moraju biti dokazana ispitivanjem koje provodi
p:'ni.'.r.\'ndﬂﬁ-

7.1.2 EN 50164-2:2008, Zahtjevi za vodite i wremljivade
Momma EN 501 64-2 postavlja na vodiée i uzemljivade konkreine zahtjeve, koji su ovako
postavljeni:
- mehanicka svajstva (najmanja vliatna Evrstoda | najmanje prekidno istezanje),
- elekiriéna svojstva (najveca elekiriéna otpornost) i
- otpornost na koroziju (umjetno starenje).

EN 50164-2 odreduje takoder i zahtjeve za uzemljivade i Sapne uzemljivade. Pritom su vaZni, prije
svega, materijal, oblik kao | najmanje mjere te mehanitke i elektritne znaajke. Ti zahtjevi iz norme
Eine bilna svojsiva za koje proizvodal mora prafiti dokaze u pratedoj dokumentaciji uz proizvod.

7.1.3 EN 50164-3:2006 + A1:2009, Zahtjevi za odvojna iskrifta

Odvojna se iskrista mogu upotrijehiti za galvansko odvajanje sustava uzemljivaca.

MNorma EN 50164-3 za odvajna iskrista zahtijeva da takva iskrista budu dimenzionirana tako da,
kad ih se ugradi na odpgovarajudi nadin prema uputama proizvodada, budu pouzdana i postojana te
siguma za ljude i okolne uredaje,
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T.1.4 EN 50164-4:2008, Zahtjevi za dr#ace vodita
Morma EN 50164-4 daje zahtjeve za ispifivange metalnih @ nemetalnih drzads vodica, kaji se rabe
kod hvataljki © odvoda.

T.1.5 EN 50164-5:2009, Fahtjevi za uzemne #dence i brivenice vodida nzemljivada

Svi uzemni zdenci i brivenice vodiéa uzemljivaca moraju biti tako oblikovani 1 konstruirani da pri
pravilnej uporabi budu pouzdani 1 ne ugrozavaju lude il okolicu. Nerma EN 50164-5 daje
zahtjeve | nain ispitivanja revizijskih okana (uzemnih zdenaca) (npr. olpornost na tlak) te ovoda
(brivenica) na uzemljenje (npr. ispitivanje brivijenja).

#. Definicija nazivlja

Uskladeni SPD susiay
SPD-avi, struéno odabrani, uskladeni | ugradeni tako da Sine sustav koji smanjuje kvarove {ispade)
elektricnih i elektronitkih sustava,

Galvanski odvojnici

uredaji koji mopu smanjiti wdarme valove na vodovima koji ulaze u LPZ-ove, Takvi uredaji
obuhvacaju odvojne transformatore § uwzemljenim zaslonom izmedun namota, nemetalne optichke
vodice i opticka sucelja. Tzolacijska Evistoda tih uredaja mora odgovarati o] namjeni samostalno ili
5 pomodu SPD-ova.

LEMP elektromagneiski ndarni val munje Jen: Lighining Electromagnetic Impulse]
LEMP obuhvaéa sva elektromagnetska djelovanja struje munje koja na vodovima putem otpomih,
induktivoih ili kapacitivnih veza proizvode udame valove 1 elektromagnetska udarna polja.

LP, Sustav zagtite od munje [en: Lightning Protection]

cjelokupn sustay za zastitu pradevina {ukljuujuéi i njibove unutamje sustave i sadeaj) i ljuwde od
djelovanje udara munja. Sastoji se opéenito od sustava za zastitu od munje (LPS) i mjera zaStite od
LEMP-a {(SPM-a).

LPL, Razina za&tite od munje [en: Lightning Protection Level]

broj pridan sklopu vrijednosti parametara struje munje koje se odnose na vjerojatnost da
odpgovarajude najvede | najmanje projektirane vrijednosti nede biti prekoralene u prirodno] pojavi
izbijanja munje

LIPS, Sustav zaftite od munje [en: Lightning Proctection System]
cielokupni sustav koji se koristi za smanjenje materijalnih Steta zbog udara munja u gradevinu

ER, Izjednafivanje potencijala munje [en: Lightning Equipotential Bonding|
spajanje na LPS pojedinih metalnih dijelova izravnim galvanskim spajanjem ili putem zadtitnih
odvodnika udarnog vala da bi se smanjile razlike potencijala zbog struje munje

SPD, Uredaj za radtitu od ndarnoeg vala [en: Surge Prolective Device|
uredaj &ija je namjena ograniditi prolazni prenapon ili preusmjeniti udarni strujni val. Sadrdi
najmanje jednu nelinearnu komponentu
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Cvorifte
Evoriite ma opskrbnog vadu iz kojeg se mode zanemariti Sirenje udarnog vala, Pnmjeri &voridta su

mjesta advajanja opskrbnog vida na TS-u SH/MNN il vedo] wansformatorskoj stanici,
telekomunikacijskom razdjelniku 1l uredaju {npr. na multiplekser ili xDSL uredaju) na
telekomunikacijskom vodu.

Materijalne tete
stete na gradevin (ili njenom sadrZaju) zbog mehaniékih, toplinskih, kemijskih i eksplozijskih
dielovanja udara munje

Creljede Zivih bica
teajne ozljede, ukljuéujuéi smrt ljudi ili #Fvotinja zhog elekivifneg udara putem dodimog napona ili
napona koraka kao posljedice wdara munje.

R, Rizik nastanka Stele
viernjatan prosjedan godiinji gubitak (ljudi i dobara) zbog udara munje v odnosu na ukupnu
vrijednost (ljudi i dobara) u Sticeno) gradevini

5, Lona gradevine
dio gradevine s ujednacenim znatajkama samo jednog sloga parametara koji slu?e za procienu
Jedne sastavnice nzika

LPZ, Zona zaltite od munje Jen: Lightning Protection Zone]
zong v kojoj viada odredeno elektromagnetsko okruifenje o se tice opasnosti od munje. Granice
zone nekog LPZ-a ne moraju bezuvietno biti fizidke granice (npr. zidovi, podovi ili stropovi).

Magnetski zaslon
zatvoreni metalni refetkasti ili neprekidni zaslon koji okmuZuje Sticenu gradevinu ili jedan njen die,
¢ija je svrha smanjiti kvarove elektriénih i elektromiékih sustava.

Kabel za zagtitu od munje
poschan kabel velike izolacijske Evrstode &ji je metalni zaslon izravne ili putem vodljive prevlake

od umjetnog materijala trajno spojen sa zemljom.

Kabelski kanal za zadtitu od munje
kabelski kanal malog otpora koji je u trajnom spoju sa zemljom (npr. beton s neprekidno spojenom
armaturom ili metalni kanal).
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Zpreda ima postojeét temelini weemijivaé vrste B {pratenasti) 81 se vdarm otpor uzemljen;a

provierava prema normi. Povréing koju zatvara petlja uzemljivaca iznosi:

A =35m-29m=1015m"

Polumjer odgovarajuces kruga 1xnosi:

A
P, =,||— =,||ﬂ =1797m
A i

Za LPS 1V dovoljna je duljina uzemljivada = 3m, za sve elekinéne otpornost uzemljenja.
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Slika — Majmanja duljina 11 osnovnog uzemljivaéa ovisno o elekiriénaj otpomosts tla () |
ragredu LPS-a

Prema dijagramu o normi HRN EN 62305-3, (slika), ova duljina zadovoljava jer se vidi da vrijedi:
rzl=119Tmz5m

D.2.3. Procjena dijela struje munje kroz odvod na vanjskom LFS-u

Zgrada je zadticena sustavom zadtite razine 1V, za koji se ratuna s amplitudom struje munje
od =100kA.

Koeficijent raspodjele stuje munje medu vodiéima odvoda k. ovisi o ukupnom broju tih
vodida n i njihova poloZaje, o (vodoravnim) prstenovima vodica, vrsti sustava hvataljki kao i vrsti
sustava uzemljivata (kako je navedeno u HRN EN 62305-3, tablica C.1 i formula na slici C.2)

5 obzirom da se, npr., kao vanjski sustav zadtite korist za fetird i viSe odvodna vodida (n=4) i
uzemljvaé vrste B (prstenasti), i uz parameire Faradayevog kaveza:

=10, ukupan broj edvoda

c=13m, razmak izmedu susjednih odvoda

F=9.5m, razmak (ili visina) izmedu prstenastih vodifa {od zemlje do roba krova)

sada koeficijent &, prema formuli na slici C.2 u HRN EN 62305-3, iznosi



GREATEVTHA. | SPORTSEA DVORARA CINVESTITOR A VY
TORACHA | testpem 12HNG ka Ve | TEAZ PROGEFTA; | GLANMI PIROIEET
RAZIY GLINST. JAKE STRUIE, SLABE STRUJE 1 FROJERTANT. | ANTE MUSTAFI, dipling.cl
PROEETA SLISTAVA 28 ZASTIT 0D MUBIE WAL T DATLIN, | BPLIT, sipeftang 2006
AFATTY & STRTAA
TDoE-3I6 | L S B ™ " _ Str. 64

k.= X bay 0.1-45 = 01+02:3(22 <0337
2 h 210 9,5

T

Sa strujom /=1 00kA ce kroz pojedini odvod v najgorem slucaju protec samo odredem die
struje munje (formula d.1 u HRN &N 62305-1):

i, =k-I =038 100 = 3844

D.2.4. Proraéun sigurnosnog razmala

[znos sigurnosnog razmaka provierit ée se na Stapnoj hvataljcl vz khima jedinicw na krovu,
Stapne su hvataljke postavljene za zadtitu opreme na krovu, a vanjska klima jedinica vodi do
opreme unutar objekta. Tako je nastala petlja koja se zatvara preko zadtitnog vadiéa spejenog na

uzemljenje,
Elektriéna izolacija izmedu hvataljke ii odvoda i ovop unutarnjeg sustava, mode se postici

odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je veéa od sigurmosne udaljenosti.

Za promatrani sluZa) vrijede shjededi kechicijenti

ke = 0,38 koefieijent koji ovisi o struji munje koja tede kroz odvod:

k= 0,04 koeficijent za izabranu klasu LPS [V (HRN EN 62305-3, tablica 10};

by = 1 koeficijent koji ovisi o vrsti gradiva za elektricniu izolaciju (zrak Y HEN EN
62305-3, tablica 12);

{ =1Tm duljina duz hvataljke ili odveda, od mjesta gdje se tradi sigumosni razmak do
najbliZe sabirnice za izjednadenje potencijala (na i temelja)

Sada sipurnosni razmak {s1-s6) za kompletnu opremu na krovu iznosi:
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DA Program kentrole | osiguranja kvalitete (vrijedi Prilog "C" Tehnickilh propisa za sustave
zaitite od djclovanja munje na gradevinama, NN br, 3708)

| .Gradenje gradevina éiji je sustav sastavni dio, mora biti takvo da sestay ima tehnicka svogstva i da
ispunjava drmge zahijeve propisane TehniCkim propisom NN be. 3708, u skladu s tehniékim
ricsenjem gradevine i uvjetima za gradenje danih projektom, te da se osigua ofuvanje til svajstava
i uporabljivost pradevine tijekom njezina trajanja.

2.Pri izvodenju sustava izvodaé jo dufan prdrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnos na
sustay tehnickih uputa #a ugradnju i uporiabu proizvoda koji se ugradisju u sustay te odredaba avog
Propiza.

3. Kl prewzimanja proizvoeda potrebnih za izvodenje sustava izvodad mora utvrditi:

-je 1i gradevni proizvod isporuéen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se
ureduje oznadavanje gradevnih proizvoda | pedudaraju | se podaci na dokumentaciji 5 kojom je
eradevni proizvod isporuéen s podacima u propisann) oznaci,

-je li gradevni proizvod isporucen s tehnidkim uputama za ugradnjo i uporabu,

-jesu i svojstva, ukljufive i rok upomabe gradeviog proizvoda te podaci znadajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima odvedenim
glavnim projektom.

4 Utvrdeno iz prethodnog zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporucen pohranjuje se meda dokaze o sukladrost
proizvoda koje izvodad mora imati na gradilifi.

5.Zabranjena je ugradnja proizvoda koji:

-je isporuden bez oznake sukladnosti u skladu = posebnim propisom,

-je isporuden bez tehniéke upute za ugradnju i uporabu,

-nema svojstava zahtijevana projketom ili mu je istekao rok uporabe, odnosne &ji podact znacajni
za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i tajaost sustava nisu sukladni podacima odredenim
projektom,

6.Ugradnja proizvoda odnosno nastavak radova mora, kada je to edredeno glavnim projekiom,
odobriti nadzorni inZenjer, sto se upisuje u skladu § posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika,

7. Propisana svojsiva i uporabljivost sustava utvrduoju se na nadin odreden projekiom i ovim
Propisom.

& Podatke o dokazivanju i postignutim svojsivima sustava izvodad zapisuje v skladu s posebmim
propisom o vodenju pradevinskog dnevnika.

9.Jzvodenje sustava mora biti takvo da sustav ima tehnitka svojstav i ispunjava zahtjeve odredene
projekiom 1 ovim Propisom,

10.Uvieti #a izvodenje sustava odreduju se programom kontrole 1 osigumanja kvalitete kaji je
sastavni dio glavnog projekia sustava najmanje o skladu s odredbama Priloga "C” Tehnickog
OIS,
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11.Ako je tehni¢ko rjedenje sustava odnosno sko su uvieti u kajima se zvade radovi 1 druge
okolnosti koje mogn hiti od utjecaja na tehnicka svojstva sustava takvi, da nisu obubvacen
odredbama Priloga "C" Tehnitkop propisa, tade s2 programom kontrole i osiguranja kvalitete
moraju urediti posebni uvjeti pradenja kojima se ispunjava zahtjev stavka 1. ovoga élanka,

12.Prilogom "C" Tehniékog propisa poblize se odreduje izvodenje i odrzavanje sustava.

13.5matra se da sustav ima projckiom predvidena tehniéka svojstva i da je uperabljiv ako:
-su proizvadi ugradeni u sustay ni propisni natio | imaju ispravu o sukladnosti prema Ealanku 16.

stavku |. Tehnickog propisa i drugn isprave ako je to propisano posebnim propisom,

-su uvjeli pradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnitka svojstva sustava, bile
sukladne zahtjevima iz projekia,

-ake su rezultati pregleda i ispilivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava
nakoen zavrietka radova sukladni propisanim ili projektom odredenim vrijednostima,

te ako o svermu odredenem tockama 1., 2.1 3. ovop stavka postoje propisani zapisi Vili
dokumentacija.

14.Ako se utvedi da sustay nema projektom predvidena tchnicka svojstva, mora se provest
naknadno dokazivanje da sustav ispunjava zahtjeve TehniGkog propisa.

15.Dokaz iz stavka 1. ovog Elanka smatra se dijelom izvedbenog projekia.

1611 slucaju da se dokake da postignuta tehniéka svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve
Tehnitkog propisa mora se izeaditi projekt sanacije sustava,
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D31, Odrzavanje sustava

Radnje u okviru odravanja sustava treba obavljati prema odredbama ovoga Priloga
normama na koje upucuje ovaj Prilog, e odgovarajucom primjenom odredaba Prilogn A%
B ovoga Propisa za zadtitu od djelovanjs munje na gradevinama.

Uéestalost redovitih pregleda u svrhue odrzavanja sustava provode se sukladno

zahtjevima iz projekia gradevine, ali ne krade od razdoblja navedenih u sljededoj tablici:

Raxina Razdoblje Ruzdoblje izmedu Razdoblje izmedu
zaktite izmedn ispitivanja pregleda kritiénih
sustava pregleda I mjercnja dijelova®

I I godina 2 godine I godina

I | godina 4 godine 2 godine

[, 1V 2 godine 6 godina 3 godine

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

* wpr, elfifedoni suvfava zaftite fofi su izfoZens fakin mefanicim naprezangin @ edanfu,
spofevi ma wralarnfen swlavie sadiite, spofevi ma sabirmlcama 2o Izfednadivenyje
petenclialn, spofevi & kebelskim okfopima, sfanfe odvoadeita (8FD. stanje ivkristo za
ovfverfanfe, spafevi sa cievewding i sl

Madin obavljanja redovitih pregleds sustava odreduje se projektom gradevine, a
ukljuéuje najmanje:

a) pregled u koji je ukljudeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi sustava o ispravnom stanjn,
b} mjerenje radi un'rai'wa.u_ia je li sustav u cjclini ispunjava zahtjeve odredene projektom
gradevine Sto ukljuluje ispitivanje sustava privgenom normi iz tocke C. 4., normama

na koje te norme upucuju te odredbama ovog Priloga, a rezuliati pregleda | utvedenog
stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik (C.5. i/ili C.6. u Prilogu).

Izvanredni prepled sustava provodi se

* nakon svake promjene na sustavu,

= nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na lehnika svojstva sustava
ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te

» po zahtjevu iz inspekeijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nadin da se tim radovima ne utjede na
zatedena tehnitka svojstva pradevine koja nisu u vezi sa zastitlom od djelovanja munje.
Proizvodi kojima se zamjenjuju pojeding dijelovi postojeceg sustava moraju ispunjavati
zahtjeve ovopa Propisa.

Zamjena sastavnica posiajedeg sustava te njihova ugradnja mora biti takva da sustav
nakon ugradnje ispunjava zahtjeve iz projekta pradevine i ovoga Propisa.

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova sustava kao 1 drugu dokumentaciju o odréavanju
sustava duFan je trajno éuvati viasnik gradevine.
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